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RESUMO 
Camargo, Sandra A. R. Filtro Anaer6bio com enchimento de bambu para tratamento de esgotos 
sanitarios : avalia<;ao da partida e opera<;ao. Campinas, Faculdade de Engenharia Civil, 
Universidade Estadual de Campinas, 2000. 168 pag. Disserta<;ao.de Mestrado. 
Quatro filtros anaer6bios de fluxo ascendente com anel inteiro e meio anel de bambu, 
foram operados durante urn periodo de 745 dias, com tempo de deten<;ao hidraulico (TDH) inicial 
de 9 e 7 horas, em nivel de escala piloto, para tratamento de esgoto sanitario, ap6s tratamento 
preliminar, de uma das ETEs da cidade de Limeira- S.P. 0 termino da partida dos reatores, com 
adi<;ao de in6culo proveniente de uma fossa septica, foi entre 74 a 159 dias de opera<;ao, quando a 
percentagem de remo<;ao ao redor de 60% de DQO e DBO foi atingida e a partir de entao, nao 
ocorreram varia<;oes significativas em tomo deste valor. Ao Iongo do tempo de monitora<;ao dos 
filtros, a eficiencia de remo<;ao de DQO e DBO esteve na faixa de 60 a 80%, com maiores val ores 
de remo<;ao quando o afluente se encontrava mais concentrado. Tambem foi avaliado o 
desempenho de urn dos filtros com diminui<;ao gradativa no TDH (9 a 2 horas) e apresentou born 
desempenho com baixo TDH. Aos 562 dias de opera<;ao houve urn despejo acido clandestino na 
rede coletora de esgoto, diminuindo o pH do afluente para 1,9 e resultando em quedas de 
remo<;ao de aproximadamente 20%, 40%, 30% e 15% para DQO total, DQO filtrada, DBO e SST, 
respectivamente. Ap6s 2 a 3 meses de opera<;ao, o desempenho dos filtros retornou aos valores 
obtidos antes do choque acido, variando o tempo de recupera<;ao para cada parametro e reator 
analisado, onde a remo<;ao de DQO filtrada apresentou maior queda e menor capacidade de 
recupera<;ao e o filtro, com menor TDH (2 horas), necessitou de maior tempo para retornar ao 
desempenho anterior ao choque acido. Foi feito o estudo do comportamento hidrodinamico dos 
filtros com agua, utilizando NaCl como indicador e verificou-se que o escoamento real dos 
reatores apresentou tendencia ao escoamento pistonado, que e caracterizado por apresentar 
varia<;ao na concentra<;ao na dire<;ao axial. Esse comportamento encontrado para os filtros 
comprova os resultados obtidos no estudo do desempenho em diferentes alturas, com varia<;ao na 
qualidade do efluente ao longo da altura dos filtros, com aumento de remo<;ao de DQO e DBO 
nos efluentes coletados nas saidas laterais de 0 a 80 em em rela<;ao ao fundo falso. Amostras de 
aneis inteiros e meio aneis de bambu foram analisadas, atraves do ensaio de compressao rnecanica, 
verificando-se que a degrada<;ao do anel inteiro de bambu se estabilizou ap6s o primeiro ano de 
opera<;ao dos filtros, com perda de resistencia de 28,6% e 31,5% ap6s 1 e 2 anos de uso, 
respectivamente. 
Palavras Chave: filtro anaerobio, partida, desempenho , meio suporte de bambu, esgoto sanitario 
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1 INTRODUCAO 
No Brasil cerca de 80% do esgoto sanitario coletado nao sao tratados, constituindo-se ern 
urn dos principais problemas de saude publica. Por essa razao, deve-se prornover o tratarnento 
desses residuos antes de serern lanc;ados ern qualquer corpo d' agua que venha a ser utilizado ern 
outras atividades hurnanas. 
Urn dos grandes desafios e rnelhorar essa situac;ao por rneio da utilizac;ao de sistemas de 
tratarnento, que sejarn razoavelrnente eficientes, e apresentern baixo custo. Existern processos 
anaer6bios e aer6bios para tratarnento de esgotos, cada urn apresentando vantagens e 
desvantagens no que se refere a custos de construc;ao, operac;ao e rnanutenc;ao. Essas vantagens e 
desvantagens vao depender das condic;oes especfficas do local e do nivel de tratarnento necessario 
(VALLEJOS, 1997). 
0 processo anaer6bio de tratarnento de despejos hidricos apresenta algumas vantagens 
quando cornparado corn o processo aer6bio, como pequena produc;ao de s6lidos biol6gicos e 
forrnac;ao de gas rnetano, que e urn subproduto que pode ser utilizado. Alern disso, o lodo 
biol6gico forrnado e urn produto estavel que pode ser facilrnente desidratado e preservado durante 
varios rneses. Existern outras vantagens como: a possibilidade de aplicac;ao de baixas taxas de 
carregarnento ern condic;oes inferiores e a elirninac;ao da necessidade de equiparnentos para 
aerac;ao, dirninuindo o custo de irnplantac;ao do sistema. A desvantagern do processo anaer6bio 
esta na necessidade de urn periodo de tempo cornparativarnente rnaior para forrnac;ao de massa 
celular para bioestabilizac;ao da agua residuaria, apresenta rnaior sensibilidade a rnudanc;as das 
condic;oes arnbientais (pH, temperatura, sobrecargas orgamcas e hidniulicas) e requer urn p6s-
tratamento antes do efluente ser descarregado nos cursos d'agua (LETTING A et a!., 1980). 
Para residuos de alta carga orgfulica e grande concentra~ao de s6lidos, o sistema 
anaer6bio convencional tern sido utilizado corn tempo de deten~ao Iongo. Dentre os sistemas 
anaer6bios, pode-se citar o reator anaer6bio de manta de lodo e o :filtro anaer6bio, os quais 
requerern pouco espa~o para a irnplanta~ao. Para PLUMMER, MALINA & ECKENFELDER 
(1968) o filtro anaer6bio e urna unidade de tratamento que pode ser apropriado para residuos de 
relativa baixa carga orgfulica e baixa concentra~ao de s6lidos ern suspensao, desde que nao se 
exija urn efluente final de alta qualidade 
Segundo CAMPOS (1999), as vantagens do uso do filtro anaer6bio estao na boa 
eficiencia da rerno~ao de materia orgfulica dissolvida, juntamente corn urna boa estabilidade ao 
efluente e resistencia as varia~oes de vazao afluente. Tern baixa perda dos s6lidos biol6gicos 
retidos no leito fum; nao exigern grandes alturas ou escava~oes profundas; tern constru~ao e 
opera~ao simples; nao necessitam de in6culo para a partida; nao ha necessidade de recircular 
efluente ou lodo nern decantar o efluente; podern ser utilizados para esgotos concentrados ou 
diluidos; e proporcionam enorrne liberdade de projeto ern terrnos de configura~oes e dirnensoes. 
Suas principais lirnita~oes sao: o risco de obstru~ao dos intersticios ( entupirnento ou colmata~ao 
do leito ), volume relativamente grande, devido ao espa~o ocupado pelo rneio suporte e custo do 
material suporte. 
Prirneiramente, qualquer rne10 suporte deve atender alguns principais requisitos 
irnportantes: ser estruturalrnente resistente, ser biol6gica e quirnicamente inerte, ser 
suficienternente leve, possuir grande area especifica, possuir porosidade elevada, possibilitar a 
coloniza~ao acelerada dos rnicrorganisrnos, apresentar forrnato nao achatado ou liso e pre~o 
reduzido (PINTO & CHERNICHARO, 1996) . Corn a preocupa~ao de atender esses requisitos, 
varios tipos de materiais para rneio suporte foram estudados ern reatores biol6gicos, incluindo : 
quartzo, blocos cerfunicos, aneis plasticos, esferas de polietilieno, granito, calcario, blocos 
rnodulares de PVC, etc. Mas, dependendo da situa~ao, nern sernpre atendern as exigencias de urn 
projeto, principalrnente ern rela~ao ao custo e estrutura do reator para suportar o proprio peso. 
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Diante desse problema, e necessaria estudar altemativas para meio suporte que atendam 
os requisitos para o born funcionamento do reator e ao mesmo tempo, ampliar a possibilidade de 
utilizar materiais disponiveis de menor custo e com peso menor, para nao comprometer a 
estrutura do reator. 
0 bambu, possui uma distribui9ao extensa ( tropicais e subtropicais ), seu crescimento e 
nipido e tern baixo custo no terceiro mundo comparado com materiais sinteticos (a razao de pre9o 
entre bambu e material sintetico e quase 1: 10 a 1: 15, sem incluir o transporte (TRITT et a!. 1993). 
Este trabalho procurou contribuir de mane1ra significativa com o estudo do 
comportamento de filtros anaer6bios para tratamento de esgoto sanitaria proveniente de rede 
publica utilizando o bambu ("Bambusa tuldoides") como material de enchimento. Esta incluido 
neste estudo a etapa de partida, que e definido pelo tempo necessaria para se obter uma qualidade 
do efluente essencialmente constante, o comportamento dos reatores anaer6bios por meio de 
parametres de controle operacional e estudos hidrodinamicos atraves da inje9ao do NaCl, como 
tra9ador, pela tecnica entrada em pulso. 
Este trabalho faz parte do Programa de Pesquisas em Saneamento Basico (PROSAB), do 
Edital 01, em torno do tema Tratamento de Esgotos Sanitarios por Processo Anaer6bio e 
Disposi9ao Controlada no Solo, financiado pela FINEP, CNPq, CAIXA e CAPES, e apoio da 
ABES e da SEPURB e pela Funda9ao de Amparo a Pesquisa no Estado de Sao Paulo (F APESP). 
Acredita-se que com este estudo, possa-se fomecer op9ao adequada para situa9oes com 
poucos recursos financeiros e/ou a necessidade de tratamento localizado de esgotos sanitarios 
( condominios fechados, bairros e cidades pequenas ), dando prefen3ncia em lugares que dispoem 
de bambu para a viabilidade do processo. 
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2 OBJETIVOS 
A valiar o desempenho de quatro filtros anaer6bios durante o periodo de partida, no qual 
dois terao aneis inteiros de bambu e os outros dois terao meio aneis de bambu como meio de 
enchimento, no tratamento de esgotos sanitarios. 
A valiar a eficiencia de tratamento dos filtros a varios tempos de deten9ao hidraulico, de 
forma a encontrar o tempo minimo de melhor desempenho. 
V erificar a eficiencia dos filtros em rela9ao a diferentes alturas do meio suporte atraves do 
acompanhamento de analises feitas em amostras coletadas nas saidas laterais. 
Estudar o comportamento hidrodinamico do reator nas diferentes configurayoes do meio 
de enchimento e tempo de deten9ao hidraulico. 
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3 REVISAO BIBLIOGRAFICA 
Dividiu-se este capitulo em quatro partes: o tratamento de esgotos sanitarios, o processo 
anaer6bio, o :filtro anaer6bio e comportamento hidrodinfunico. 
3.1 CONSIDERA(X)ES GERAIS SOBRE 0 TRATAMENTO DE ESGOTOS 
SANITARIOS 
A utiliza<;ao da agua para atender as necessidades da sociedade, seja para a sobrevivencia 
e para o desenvolvimento, resulta na produ<;ao de esgoto sanitario. Se a destina<;ao desse esgoto 
nao for adequada, serios problemas irao surgir, como a polui<;ao do solo, contamina<;ao das aguas 
super:ficiais e subtemmeas, entre outros, constituindo urn perigoso foco de dissemina<;ao de 
doen<;as. 
Os esgotos domesticos contem aproximadamente 99,9% de agua e apenas 0,1 % de 
s6lidos. E devido a essa fra<;ao de 0, 1% de so lidos que ocorrem os problemas de polui<;ao das 
aguas, trazendo a necessidade de se tratar o esgoto (LEME, 1982). 
Segundo van HAANDEL & LETTINGA (1994), o objetivo principal do tratamento de 
esgoto e corrigir as suas caracteristicas indesejaveis, de tal maneira que o seu uso e a sua 
disposi<;ao final possa ocorrer de acordo com as regras e criterios definidos pelas autoridades 
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legislativas. 0 tratarnento inclui a reduvao da concentravao de s6lidos ern suspensao, materia 
organico (biodegradavel), nutrientes (notadarnente nitrogenio e f6sforo) e orgamsrnos 
patogenicos. Segundo von SPERLING (1995) o nitrogenio e f6sforo sao rernovidos por 
tratamento terciario e eventualrnente por tratarnento secundario. 
Os processos fisicos removem s6lidos grosseiros flutuantes, s6lidos sedirnentaveis, s61idos 
ern suspensao, gorduras, oleos e graxas. Para METCALF & EDDY (1991) as unidades de 
processos fisicos sao gradearnento, agita9ao, floculavao, sedirnentavao, flotavao e filtravao. 
Os processos quirnicos removem s6lidos coloidais, s6lidos em suspensao finos (parte nao 
sedimentavel) e so lidos dissolvidos (parciais ), atraves de coagulavao e floculavao quirnica. Os 
processos quirnicos sao precipitavao, adsorvao e desinfecvao (METCALF & EDDY, 1991). 
Os processos biol6gicos removern s6lidos coloidais, s6lidos em suspensao finos (nao 
sedimentaveis) e decompoem a materia organica atraves do metabolisrno celular dos 
rnicrorganismos. Segundo METCALF & EDDY (1991), o tratarnento biol6gico e usado 
principalmente para remover substancias organicas biodegradaveis ( coloidais ou dissolvidas) ern 
esgoto sanitaria e estabilizar a materia organica. 
No processo biol6gico aer6bio, os rnicrorganismos utilizarn oxigenio para converter a 
materia carbonacea a produtos inertes, como gas carbonico e ocorre a liberavao de energia. Os 
sistemas aer6bios incluem filtros biol6gicos, lodos ativados, lagoas de estabilizavao e outros. 
0 processo biol6gico anaer6bio converte a materia carbonacea a urna forma rnais oxidada 
(gas carbonico) e em outra forma rnais reduzida (metano ). 0 processo anaer6bio indue filtros 
anaer6bios e leito expandido ( crescirnento aderido) e reatores de manta de lodo ( crescirnento 
suspenso) (METCALF & EDDY, 1991). 
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3.2 0 PROCESSO ANAEROBIO 
0 processo de digestao anaer6bia consiste basicamente, na degradayao biol6gica de 
subsHincias organicas (formada por proteinas, carboidratos e lipideos) na ausencia de oxigenio 
livre. Ao final do processo, a materia organica e convertida, principalmente, a metano, di6xido de 
carbono e agua. 
As arqueas metanogenicas ou metanoarqueas sao basicamente as responsaveis pelo 
processo de digestao anaer6bia, mas outros microrganismos como protozoarios ( flagelados, 
amebas e ciliados ), fungos e leveduras podem estar presentes. V arios grupos diferentes de 
microrganismos sao responsaveis pela transformayao de macromoleculas organicas complexas, 
presentes no esgoto em biogas. Essa degradayao envolve uma cadeia alimentar de arqueas 
anaer6bias nao metanoarqueas e metanoarqueas interagindo entre si. 
Van HAANDEL & LETTINGA citam a digestao anaer6bia como urn processo que 
envolve 4 etapas: 
I Hidrolise 
0 material organico particulado e convertido a compostos dissolvidos de menor peso 
molecular pelas exo-enzimas excretadas pelas bacterias fermentativas. As proteinas se degradam 
para formarem aminoacidos, os carboidratos se transformam em ayucares soluveis (mono e 
dissacarideos) e os lipideos sao convertidos em acidos graxos de cadeia longa de carbo no e 
glicerina; 
II Acidogenese 
Os compostos dissolvidos gerados no processo de hidr6lise, sao convertidos nesta etapa, 
para substancias mais simples, tais como acidos graxos volateis ( acetico, propionico e butirico) 
alcoois, acido latico e compostos simples (C02, H2, H2S); 
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ill Acetogenese 
Os produtos da acidogenese sao convertidos em acetato, C02 e H2, compostos que serao 
os substrates utilizados na etapa seguinte e na produvao de metano. Dependendo do estado de 
oxidavao do material organico a ser digerido, a formavao de acido acetico pode ser acompanhada 
pelo surgimento de dioxido de carbono e hidrogenio. 
IV Metanogenese 
0 metano e produzido pelas metanogenicas acetotroficas a partir da reduvao de acido 
acetico e pelas metanogenicas hidrogenotroficas, a partir da reduvao do C02 pelo H2. As 
metanogenicas acetotroficas geralmente limitam a taxa de conversao dos compostos organicos a 
biogas, pois o crescimento das metanogenicas hidrogenotroficas e mais rapidamente. 
As arqueas metanogenicas sao muito mais sensiveis as condivoes desfavoraveis do meio que 
as demais envolvidas no processo (fermentativas, acetogenicas, etc) e o crescimento das 
metanoarqueas tambem e menor em relavao as outras arqueas. Por outro lado, as arqueas 
acidogenicas, menos sensiveis, continuam produzindo os acidos volateis, diminuindo o pH e 
prejudicando as metanogenicas, podendo ocorrer o colapso total do sistema. Portanto e 
importante evitar ou combater alteravoes nas condivoes normais do ambiente e sobrecargas de 
materia organica e/ou compostos toxicos (CHERNICHARO, 1997). 
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Urna representa~ao esquernatica dos varios processos que ocorrern na digestao anaer6bia, 
sugerida por varios autores (YOUNG & SMITH (1986), 
Figura 3.1. 
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FIGURA 3.1 Sequencias rnetab6licas e grupos rnicrobianos envolvidos na digestao anaer6bia. 
Fonte: YOUNG & SMITH 986) e SPEECE (1995). 
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3.3 0 PROCESSO ANAEROBIO NO TRATAMENTO DOS ESGOTOS 
SANITARIOS 
A pnrnetra aplicayao docurnentada de tratarnento anaer6bio de esgoto foi a dlmara 
herrneticarnente fechada descrita por M. Louis Mouras ern dezernbro de 1881 e janeiro de 1882 na 
Franya. (Me CARTY 1 apudVanHAANDEL& LETTINGA, 1994). 
Nos prirneiros anos do corrente seculo, forarn desenvolvidos varios sistemas de tratarnento 
anaer6bio: o tanque septico por CAMERON, na Inglaterra, e tanque de Imhoff, na Alernanha. 
Posteriorrnente, o tratarnento anaer6bio de esgoto perdeu terreno ern favor do tratarnento 
aer6bio, notadarnente o filtro bio16gico e o sistema de lodos ativados. Esta rnenor aplicayao da 
digestao anaer6bia se deveu, principalrnente, a rnaior eficiencia de rerno9ao de material organico 
nos sistemas aer6bios, atraves da floculavao bio16gica (VAN HAANDEL & LETTINGA, 1994). 
As lagoas anaer6bias sao urn sistema corn escoarnento horizontal do esgoto tendo-se lodo 
anaer6bio no fundo da lagoa. Lagoas anaer6bias sao usadas arnplarnente para tratarnento de 
esgoto, notadarnente como urn passo prelirninar ern series de lagoas de estabilizavao ou lagoas 
facultativas, tarnbern denorninadas de sistema australiano. 
A partir da decada de 60 iniciou-se o ernprego de reatores anaer6bios nao convencionais 
para o tratarnento de despejos soluveis de baixas e elevadas concentrav5es de materia organica 
por JAMES C. YOUNG e PERRY McCARTY (1969). Consistia ern reatores de fluxo 
ascendente onde a biornassa ficava retida ern rneio constituido de britas, atraves do qual o liquido 
era obrigado a passar, sendo este denorninado de filtro anaer6bio (FA). A baixa produvao celular 
foi apontada como o indicativo da rnaior vantagern do tratarnento anaer6bio. 
1 McCarty P.L. (1971): One hundred years of anaerobic treatment. Presented at the 2nd Int. Conf. On anaerobic 
digestion, Travemunde, Alemanha. 
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Alguns anos ma1s tarde, surgtram os reatores de manta de lodo desenvolvidos por 
LETTINGA (1980) e o reator de "fluxo descendente" desenvolvido por VAN DEN BERG e 
LENTZ (1979), como altemativa para funcionamento de reatores com leito fixo, e o reator 
anaer6bio com chicanas desenvolvido por BACHMANN e McCARTY (1983). 
3.4 0 FILTRO ANAEROBIO NO TRATAMENTO DE ESGOTOS 
SANITARIOS 
0 filtro anaer6bio de fluxo ascendente e basicamente uma unidade de contato, na qual os 
esgotos passam atraves de urn leito fixo inerte recoberto com biofilme contido dentro do reator 
para reter, por longo tempo, microrganismos que estabilizam a materia organica presente (PAULA 
JUNIOR & FORESTI, 1993). 
0 filtro anaer6bio de fluxo ascendente e urn caso particular de reatores, em que a 
degradavao da materia organica pode ocorrer, em sua maior parcela, pela ayao do biofilme aderido 
no material suporte do leito ou pela ayao das bioparticulas que desenvolvem nas camadas mais 
profundas do leito (CAMPOS, 1994). 
Para METCALF & EDDY (1991), o filtro anaer6bio de fluxo ascendente e uma coluna 
preenchida com meio suporte, usado para o tratamento da materia organica carbomicea. 0 fluxo 
fica em contato com o meio suporte, na qual as celulas bacterianas anaer6bias e facultativas 
crescem e ficam retidas. 
Verifica-se que o tempo medio de residencia das celulas e muito elevado, devido ao fato 
dos microrganisrnos estarem fixados no meio filtrante, propiciando entao o born desempenho do 
filtro anaer6bio (FIGUEIREDO et al. 1989). 
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As altas densidades de microganismos fixadas no meio e o tempo de residencia dos s61idos, 
constituem urn grande potencial para o desenvolvimento de processos de tratamento anaer6bios 
muito eficientes (YOUNG & McCARTY, 1969). Tempo medios de residencia das celulas podem 
chegar ate 100 dias, conforme citado por METCALF & EDDY (1991). 
A biomassa retida no reator pode se apresentar em tres formas distintas: na forma de uma 
fina camada de biofilme aderido as superficies do material suporte; na forma de biomassa dispersa 
retida nos intersticios do material suporte e na forma de flocos ou granulos retidos no fundo falso, 
abaixo do material suporte (CHERNICHARO, 1997). 
A finalidade do material suporte e a de reter s6lidos no interior do reator, seja atraves do 
biofilme formado na superficie do material suporte, seja atraves da retenyao de s6lidos nos 
intersticios do meio ou abaixo deste. V arios tipos de materiais tern sido utilizados como meio 
suporte em reatores biol6gicos : quartzo, blocos ceramicos, concha de ostras e de mexilhoes, 
calcario, aneis plasticos, cilindros vazados, blocos modulares de PVC, granito, esferas de 
polietileno, bambu, etc. 
Os fatores importantes para aumentar a eficiencia e a competitividade dos sistemas 
anaer6bios sao a reduyao do periodo necessaria a partida e a melhoria do controle operacional dos 
processos anaer6bios. 
A durayao do periodo de partida e definida pelo tempo necessaria para se obter uma 
qualidade do efluente essencialmente constante e uma massa de lodo que nao varia nem qualitativa 
nem quantitativamente como tempo (Van HAANDEL e LETTINGA, 1994). 
A partida do filtro anaer6bio e uma das fases mais importantes do processo, pois e o 
tempo necessaria para que as bacterias se adaptem e se desenvolvam no meio. Sea partida nao for 
feita cautelosamente, podeni comprometer futuramente o desempenho do processo. 
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Para HULSHOFF POL 1 apud VALLEJOS (1997), os parametros fisicos, quimicos e 
bio16gicos dos quais depende a durayao da partida sao: a composiyao da agua residuaria ou 
caracterizayao do esgoto bruto; fatores ambientais como o pH, temperatura, nutrientes, elementos 
trayos; fatores operacionais como a carga organica, tempo de retenyao celular, caracteristicas e 
quantidade do in6culo. 
Para uma boa partida do filtro anaer6bio e necessario uma sele9ao de urn in6culo 
apropriado, ou seja, o material a ser usado deve possuir microrganismos que possam degradar os 
compostos organicos do residuo e induzir a formayao dos gdinulos, ou desenvolver urn lodo com 
boas propriedades de sedimenta9ao (NOYOLA 2 apudVALLEJOS, 1997). 
Segundo YOUNGe McCARTY (1969) para uma partida mais rapida e recomendavel o 
uso de in6culo de massa maior, pois diminuira a possibilidade das bacterias serem arrastadas para 
fora do reator. 
0 interesse por filtro anaer6bio deve-se em principio a publicayao de YOUNG e 
McCARTY (1969), elaborado com base em dados de pesquisa realizado a partir de 1963, na qual 
sao mostrados resultados obtidos na operayao de sse tipo de reator ( diametro: 15,2 em, altura: 
1,83 m) com enchimento de pedras, alimentado com despejo Hquido sintetico com concentrayao 
de DQO de 1500 e 3000 mg/L, verificando-se a eficiencia na remoyao de DBO superior a 80%, 
para tempos de detenvao hidraulicos sensivelmente menores que aqueles correspondentes aos 
reatores anaer6bios convencionais, ou seja, inferiores a 24 horas. Os autores observaram que os 
s6lidos nao aderiam rapidamente as superficies das pedras, mas se depositavam vagarosamente 
nos intersticios do meio. A baixa produyao celular foi apontada como indicativo da maior 
vantagem do tratamento anaer6bio. 
1 HULSHOFF POL ZEEUW, DOLFING J., LETTINGA G. (1983) and sludge granulation in 
UASB-reactors. University, Water Pollution Control, De Netherland. 
2 NOYOLA A (1994) Disefio, inoculaci6n y arranque de reactores UASB. In: III Taller y Seminario 
Latinoamericano Tratamiento Anaerobio de residuales, Uruguai. P 133-143 
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Com rela9ao a aplica9ao do FA no tratamento de esgotos domesticos, foram realizados 
poucos estudos. Entre eles cita-se o trabalho de KOBAYASHI et al. (1983) utilizando anel 
phistico como meio suporte e trabalhando em tres faixas de temperatura: 32 a 35°C, 23 a 27°C e 
18 a 23°C. Estes concluiram que em esgotos pouco concentrados a produ9ao de gas pode se 
perder totalmente no efluente dos reatores e que devido as baixas taxas de aplica9ao de carga 
organica 0 parametro mais importante para projeto e 0 TDH. Observaram tambem que OS piores 
resultados com rela9ao a remo9ao de DBO e DQO ocorreram em temperaturas inferiores a 20°C. 
Estudos sobre a utilizaQao de diferentes materiais para meio suporte, utilizados em filtros 
anaer6bios, foram desenvolvidos com a finalidade de conhecer sua influencia no desempenho dos 
reatores. Como o trabalho feito por SONG e YOUNG (1986) comparando diferentes meios de 
enchimento para urn filtro anaer6bio e concluiram que a varia9ao da area superficial especifica 
causa pequenas varia96es no desempenho dos reatores, sendo este urn parametro pouco 
importante para o projeto. Entretanto o tamanho dos poros eo tipo do meio sao mais importante 
para obter uma melhor eficiencia. A habilidade dos meios em distribuir o fluxo dentro do reator 
parece ser o parametro de maior importancia. 
WILKIE e COLLERAN (1984), Universidade College na Irlanda, estudaram a partida de 
quatro filtros anaer6bios em escala de laborat6rio contendo argila, corais, casca de mexilhao e 
aneis de plasticos como materiais para suporte, utilizando tempo de deten9ao hidraulico de 6 dias 
e urn carregamento de DQO, inicialmente, de 5 kg DQO.m-3.d-1 , para tratamento de suspensao 
sobrenadante de alimento para porcos. Os aneis de plasticos apresentam maior porosidade (94%) 
em rela9ao aos outros materiais de enchimento (porosidade da argila e 69%, dos corais, 71% e da 
casca de mexilhao, 80% ), no entanto o tempo referente a partida foi mais lenta e seu desempenho 
no periodo de estabilidade nao foi significamente diferente do reator contendo argila, que tern 
porosidade muito menor. 0 desempenho para todos os filtros foi similar, com eficiencia de 
remo9ao de DQO de 69 a 73%. Este estudo mostra a varia9ao do desempenho nao esta 
diretamente relacionado somente com a area superficial ou a porosidade dos materiais suportes 
utilizados, outros fatores interferem no processo podendo oferecer boas ou mas condi96es para a 
decomposi9ao da materia organica. 
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SHOW & TAY (1999), Singapura, utilizararn tres filtros anaerobios contendo diferentes 
me1os suportes (porosidades diferentes) subrnetidos ao rnesrno carregarnento organico 
volumetrico e tempo de detenvao hidniulico para tratamento de despejo sintetico de proteina-
carbohidrato. taxa de carregarnento organico sofreu aumento gradual de 2 a 16 g DQO.rn-3 . 
dia-1 . 0 Filtro 1 tinha material suporte de vidro corn textura aberta (porosidade = 75%), o Filtro 2 
tinha material suporte de PVC liso perfurados (porosidade = 90%) e o Filtro 3 estava preenchido 
com PVC liso (porosidade = 75%). A partida foi feita utilizando inoculo de urn digester de urna 
planta municipal de tratamento de despejos e lodo de urn filtro anaerobio para tratarnento de 
despejos de leite, o tempo de detenvao hidniulico utilizado foi 60 horas, a concentravao de DQO 
do afluente era 1250 mg/L e a taxa de carregarnento organico foi 0,5 g DQO.m-3. dia-t, o tempo 
necessario para a estabilizavao dos filtros forarn 45 a 63 dias. Apos esse periodo o tempo de 
deten9ao hidraulico utilizado forarn de 30, 20 e 15 horas, a taxa de carregarnento forarn de 2, 4, 8, 
12 e 16 g DQO.m-3 . dia-1 e a concentravao do afluente forarn 2500, 5000 e 10000 rng.L-1 de DQO. 
Ate 8 g DQO .m-3. dia-1 e = 30 horas os filtros 1 e 2 perrnanecerarn na faixa de 90 % de 
eficiencia de removao, acima dessa taxa a eficiencia caiu para 80 e 75%. 0 filtro 3 apresentou 
queda na eficiencia a partir de 4 g DQO kg DQO.rn-3. dia-1 , dirninuindo para 60%. Eles notararn 
que a textura e porosidade teve urn irnpacto significante no desernpenho dos filtros, onde o rneio 
suporte com textura aberta apresentou 78% de eficiencia de rernovao de DQO devido sua alta 
retenvao atraves de analise da expessura do biofilrne aderido. 0 reator corn rneio de rnaior 
porosidade apresentou eficiencia de 77% que foi atribuido ao maior crescirnento de biornassa 
suspensa e para o meio suporte corn rnenor porosidade e superficie lisa, a eficiencia foi de 57%. 
Foi realizado urn estudo corn travador, Rodarnina B, nos reatores corn rneio suporte corn biornassa 
e sem biornassa e utilizaram agua como liquido de estudo. No teste utilizando reator sem biornassa 
o tempo real na curva ( 10 a 11 horas) para todos os filtros foi aproxirnado do tempo de detenvao 
teorico ( 15 horas ), essa diferenva foi devido ao proprio rneio suporte atribuido a reduvao efetiva 
do volume dos reatores, enquanto que no teste utilizando reator com biornassa, o reator 2 
apresentou TDH real ( 3 horas) mais proximo do teo rico e os reatores 1 e 3 apresentararn 
tempo de 1,5 e 1 hora. Eles concluirarn, atraves das curvas, que a razao entre o tempo real 
decorrido ern resposta do travador e o tempo de detenvao hidraulico teorico foi baixo devido a 
curto circuitos, ocorrendo a dirninuivao do volume efetivo dos reatores e consequenternente o 
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tempo de residencia do liquido. 0 filtro 2 apresentou maior tempo de residencia do liquido, pois 
tinha menos espayos mortos e acumulayao de biomassa, aumentando a eficiencia de remo9ao. No 
filtro 3 houve perda de biomassa, pois o meio suporte era de superficie lisa, verificado atraves da 
alta concentra9ao de s6lidos suspensos no efluente. 
SONG E YOUNG (1986), utilizando reatores com chapas finas corrugadas, variando para 
cada reator, o grau de rugosidade, a area superficial especifica e os canais de fluxo ( chapas com 
uma configura9ao de fluxo- cruzado ou chapas providas de tubos verticais, ou seja fluxo tubular), 
concluiram que a remoyao de DQO nao era diretamente relacionado a area superficial especifica, 
mas o tamanho dos poros e o tipo do meio era mais importante. A melhor performance em todos 
esses casos foi o fluxo - cruzado, considerando a inclina9ao dos canais do meio, pois houve uma 
melhor redistribui9ao do fluxo, aumentando o grau de mistura e o contato entre os substratos 
organicos e microrganismos ativos. 
Diversas pesquisas foram realizadas para estudar a eficiencia de tratamento do filtro 
anaer6bio para efluentes de varias industrias, onde sao utilizados diferentes materiais de 
enchimento. Cada efluente apresenta caracteristicas peculiares e as vezes foi necessario urn tempo 
de adapta9ao da biomassa para obter sucesso no tratamento. 
HARPER et a/.(1990), Universidade de Pittsburgh, USA, utilizaram em escala piloto urn 
filtro anaer6bio ascendente com meio de enchimento de polietileno, colocado aleatoriamente, para 
pre-tratamento de despejos de uma fabrica de processamento de aves de granja no Norte da 
Georgia, U.S.A 0 afluente apresentava DQO Total= 2478 mg.L-1 e DQO soluvel = 1034 mg.L-1 
e DBO total 1016 mg.L-1 e DBO soluvel = 426 mg.L-1. 0 estado de equilibrio foi obtido depois 
de 300 dias de adapta9ao do lodo como afluente. 0 reator foi operado a 35°C com urn tempo de 
deten9ao hidraulico de 21 horas e uma taxa de carregamento organico de 2,8 kg DQO.m-3. dia-1 . 
A eficiencia de remo9ao de DQO foi de 70% e a remo9ao de DBOs foi de 80%. Alguns problemas 
operacionais surgiram como manuten9ao da bomba e entupimento das valvulas de reten9ao e do 
sistema de troca de calor do afluente, devido a presen9a de oleos e graxas. Tambem ocorreram 
falhas na adi9ao de solu9ao tampao para controle do pH durante o tratamento, resultando em 
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saidas de efluente com pH de 6,8. Nessa ocasiao, houve urn declinio na eficiencia de remo9ao de 
DQO e DBO, provocando urn aumento na concentra9ao de acidos volliteis. Baseado na 
experiencia do filtro em escala piloto, foi concluido que esse sistema e uma altemativa para pre-
tratamento de despejos de processamento de aves e granjas, e alguns cuidados sao necessaries, 
como o controle na concentra9ao de oleo e graxas e o tempo de detenyao hidraulico deve ser 
aproximadarnente de 1 dia para atingir boa eficiencia de remo9ao. 
Urn filtro anaer6bio com enchimento de aneis de plastico foi usado por CARTERet al. 
(1985), em Kansas City, como pre tratamento para despejos produzidos por uma Companhia de 
engarrafamento de re:frigerantes localizado no Parque Industrial Lenexa em Kansas City. 0 
afluente apresentava uma DBO na faixa de 200 a 4000 mg.L-1 e foi obtida uma remoyao de DBO 
em tomo de 83% durante dois anos de operayao do filtro. Tiveram temporariamente problemas 
no aquecedor para manter a temperatura de 35 °C durante a opera9ao, afetando as bacterias 
metanogenicas e consequentemente menor produ9ao de metano. Devido a diminui9ao da 
temperatura de 3 5°C para 21 °C, apresentou maior concentra9ao de acidos volateis, havendo 
necessidade de adiyao de soda caustica para aumentar a alcalinidade e aumentar o pH. 
VIRARAGHA VAN & KIKKERI (1990), Universidade de Regina, Canada, operaram tres 
filtros ascendentes com meio suporte plastico a 12,5; 21 e 30°C para tratamento de efluentes de 
laticinios. Urn lodo digerido anaerobicamente de uma planta de tratamento de efluente em Regina, 
foi utilizado para a partida dos filtros. partida dos filtros foi feita na seguinte maneira: no final 
de 9 semanas de opera9ao, a eficiencia de remoyao de DQO atingiu 85% no filtro a 12,5 °C (Rl) 
e 21 °C (R2) e 87% no filtro a 30°C (R3). Na decima semana foi feito o primeiro choque de 
carga, caindo drasticamente a remo9ao de DQO para 60, 61 e 59%, respectivamente. Os filtros se 
recuperaram na vigesima semana com 70, 70 e 82%, respectivamente. Nesta mesma semana os 
filtros foram submetidos a urn outro sobrecarregamento, diminuindo a remoyao para 62, 64 e 68% 
respectivamente. Na vigesima primeira semana foi adicionado lodo digerido anaerobicamente para 
acelerar a recuperayao. Os filtros recuperaram e mantiveram em estado de equilibrio na vigesima 
oitava semana com eficiencia de remoyao de 78, 77 e 83% respectivamente. Durante o periodo de 
partida, o filtro que operou a 30°C teve melhor desempenho em todas as situayoes. Na fase de 
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estado de equilibrio, o melhor desempenho dos filtros foram em 4 e 6 dias de tempo de deten9ao 
hidn1ulico e em menores taxas de carregamento orgamco para o tres filtros. Na remo9ao de 
s6lidos suspensos somente no filtro a 12,5°C houve alteravao na removao com a diminuivao do 
tempo de detenvao hidniulico. Foi feita analise de acumulavao de s6lidos nos tres filtros e 
concluiram que na maior temperatura ha menos acumulavao de s61idos por peso de DQO 
introduzido no filtro, ou seja, em maiores temperaturas ha maior destruiyao dos s6lidos volateis. E 
possivel trabalhar em baixa temperatura, mas a eficiencia de removao e menor, portanto deve-se 
fazer uma avaliavao na economia global, incluindo custo de manutenvao, operavao e energia 
recuperada. 
Na decada de 1970, implantaram-se na USP de Sao Carlos, duas unidades de filtro 
anaer6bio (urn dos primeiros que foram construidos no Brasil, em escala prot6tipo) para 
tratamento de aguas residuarias de industrias de conservas de carne por CAMPOS, RODRIGUES 
& FOREST!. Esses reatores tiveram sua partida sem a utilizavao de qualquer in6culo, e ap6s tres 
meses estavam funcionando em condiv5es apropriadas. Foram operados durante cinco meses, 
verificando-se que no final desse periodo a removao media de DBO resultou da ordem de 70% 
para tempo de detenvao hidraulico igual 18 horas, obtendo-se efluente clarificado e baixos teores 
de s6lidos sedimentaveis e nao exalava maus odores. Ap6s cinco meses de opera9ao notou-se 
aumento na eficiencia de removao , constatando-se que o sistema ainda nao atingiu o equilibrio 
dinamico. Esse fato mostrou que certamente ap6s alcanvado esse estagio, a eficiencia na removao 
de DBO iria resultar superior ao valor atingido ate entao. 
Fatores como a temperatura, taxa de carregamento organico, tempo de detenvao 
hidraulico interferem consideravelmente no desempenho do sistema. V arios estudos foram 
realizados alterando esses parametros e estudando a sua interferencia no desempenho. 
SILVERIO et al. (1986), Filipinas, estudaram o tratamento anaer6bio de efluente 
proveniente de lavagem de destilaria de melavo (DQO aproximadamente de 40.000 mg.L-1) 
utilizando filtro anaer6bio com enchimento de tijolos vermelhos. 0 tempo de detenvao hidraulico 
foi de 9,0; 5,5 e 3,6 dias e a taxa de carregamento organico foi de 40 a 80 
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DQO -3 d" -1 .m . 1a , ou 
taxa de carregamento hidn1ulico de 0,6 a 1,5 L.dia-1, esse aumento provocou a diminui9ao da 
eficiencia de remocao de DQO (50 a 40%) e reducao na produvao de metano (75 a 55%). Eles 
concluiram que urn pre e p6s tratamento anaer6bio e necessario quando utiliza despejos liquidos 
com alta carga, com a finalidade de reduzir em niveis de materia organica para uma faixa aceitavel 
antes da disposicao final. 
Segundo INAMORI et al. (1986) as vantagens dos filtros anaer6bios sao : o metodo e 
passivel de utilizavao para tratamento de esgotos soluveis (pouco concentrados ); nao ha 
necessidade de retorno do lodo; a producao de lodo e menor e a capacidade de sedimentacao e 
maior; o tempo de detenvao celular pode ser aumentado, podendo-se aplicar o tratamento mesmo 
a baixas temperaturas; a manutencao e operacao sao faceis. 
RODRIGUES 1 apud CAMPOS et a/.(1989) realizou pesquisa com uma unidade piloto de 
filtro anaer6bio para tratamento de despejos liquidos de industrias de laticinios e obteve, ap6s 6 
meses de operayao, 70 a 98% na remo9ao de DBO e DQO. As principais caracteristicas dos 
despejos sao DBO: 842 mg L-1, DQO : 1219 mg L-1 e pH : 4,3. Apesar de o pH apresentar 
valores abaixo do neutro, nunca foi necessario efetuar a sua correcao e logo ap6s a primeira 
camada (0,40 m) o proprio meio se encarregava de eleva-lo para valores pr6ximos de 7,0 e nas 
camadas mais pr6ximas do fundo (ate 0,40 m) que ocorreu a maior remocao da materia organica. 
1 RODRIGUES, B.AS., DANIEL, S. Aplicar;ao de filtro anaerobio de fluxo ascendente no 
tratamento de efluentes liquidos de industria de laticinios. In: I Encontro sobre Tratamento de 
Janeiro, dezembro, 1986. 
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FIGUEIREDO et al. (1989) propuseram a aplicas;ao do FA para tratamento de efluente de 
uma industria de tingimento de couros. 0 efluente apresentava elevada cor, alta temperatura e 
baixa carga organica. F oram utilizados dois reatores com diferentes meios: pedra e anel de 
phistico. A alcalinidade foi corrigida para 1000 mg!L e obteve-se remos;ao de DQO para os filtros 
com pedra e anel, respectivamente, 65 e 80 %, para taxas de aplicas;ao de carga organica de 0,65 a 
1,96 kg/m3.d. Quanto a cor do residuo, verificaram que independentemente da sua tonalidade, o 
efluente dos filtros apresentou unica, acinzentada, durante todo o tempo do experimento e os 
filtros nao exalaram maus odores. Os autores concluiram que o filtro anaer6bio e uma ops;ao 
viavel para o tratamento deste residuo industrial, o leito filtrante com aneis plasticos proporcionou 
melhor desempenho que o leito com pedra britada, nao houve influencia significativa da carga 
organica volumetrica na eficiencia dos filtros e observaram urn melhor desempenho dos filtros com 
o aumento do TDH. 
DALTRO et al. (1989) realizaram pesquisas com flltros anaer6bios de altura reduzida no 
tratamento de esgotos sanitarios. Foram utilizados dois filtros anaer6bios, denominados de filtro 
alto e filtro baixo, de 1,86 me 0,67 m de altura respectivamente, ambos em formato cilindrico, 
com volume total de 0,590 m3 cada. 0 material suporte utilizado foi a brita com dimensoes de 3 a 
5 em, , o despejo utilizado foi o esgoto sanitario. Na fase de adaptas;ao o tempo de detens;ao 
hidraulico foi de 48 horas, durante 30 semanas e receberam in6culo constituido de lodo. Quando 
atingiu o equilibrio, os filtros foram operados nos tempos de detens;ao hidraulico de 24, 12 e 8 
horas, durante 19 semanas, 12 semanas e 7 semanas, respectivamente. 0 filtro alto teve como 
maior eficiencia media de remos;ao de DQO, 59% e o filtro baixo teve 52 %.para tempo de 
detens;ao hidraulico de 12 horas. As melhores remos;oes de s6lidos totais para tempo de detens;ao 
hidraulico foram no filtro alto de 78% e no filtro baixo de 71%. De acordo com os resultados 
obtidos concluiu-se que em termos de desempenho, os dois filtros apresentaram diferens:a 
insignificante de urn para outro, demonstrando a pouca influencia da altura do filtro. 
MENDEZ, LEMA E SOTO (1995) pesquisaram filtro anaer6bio termofilico (55°C) e 
filtro anaer6bio mesofilico (3 7°C) com enchimento de aneis rasching de PVC, para tratar despejos 
de uma industria de processamento de alimentos provenientes do mar com alta concentras;ao de 
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substancias organicas (10.000 a 50.000 mg.L-1 de DQO) e elevada quantidade de sais ( cr, Na-'-, 
sol- ). Foi necessaria uma adapta~ao do lodo (in6culo de urn reator UASB) para altas 
concentra~oes de sais, prolongando a partida dos filtros (9 meses). 0 filtro anaer6bio mesofilico 
alcan~ou remo~ao de DQO de 64% para uma taxa de carregamento organico no maximo de 24 kg 
DQO.m-3. dia-1 , enquanto que no filtro termofilico a remoc;ao foi de 73% para uma taxa de 
carregamento organico no maximo de 9 kg DQO.m-3. dia-1. Portanto o filtro mesofilico suportou 
uma taxa de carregamento organico maior que o termofilico, devido a diferenc;a de retenc;ao do 
lodo dentro do filtro mesofilico (72g SSV.L-1) e termofilico (1 Og SSV L-1). A atividade especifica 
do lodo no filtro mesofilico (0,21 g DQO/g de SSV. dia) foi menor que o filtro termofilico (0,66 g 
DQO/g de SSV.dia). Concluiram tambem que para a operac;ao termofilica e necessaria urn 
enchimento com maior capacidade de retenvao da biomassa (maior superficie especifica) enquanto 
que para a operac;ao mesofilica e necessaria urn enchimento que permite uma melhor remoc;ao da 
biomassa, como objetivo de evitar entupimento. 
YOUNG (1991) citou alguns parametros que mais influenciaram a performance do 
sistema: tempo de detenvao hidraulica; concentravao do esgoto; area superficial do meio suporte; 
declividade das placas corrugadas do meio suporte e carga organica. 
SANCHEZ HERNANDEZ (1991 ), Cuba, utilizou tres filtros anaer6bios descendentes 
para tratamento de despejo de levedura produzido por uma industria em Cuba. 0 volume diario de 
afluente produzido era de 30.000 m3, que apresentava DQ0=20.000 mg.L-1 e pH=4,5. Cada filtro 
apresentava urn tipo de meio de enchimento : brita, blocos de phistico e aneis de ceramica. A 
operac;ao dos filtros foi feita com varia~ao do tempo de detenc;ao hidraulico e da taxa organica 
volumetrica. Concluiram que com o aumento da taxa organica e diminuic;ao do houve 
diminuivao na remoc;ao de DQO soluvel para os tres meios de enchimento. 0 leito de plastico foi 
mais eficiente que o de pedra e menos eficiente que os aneis de ceramica. Portanto a maior 
eficiencia foi com enchimento de aneis ceramicos com uma removao de DQO de 92%, TDH= 3 
dias e carga volumetrica 5 a 6 kg DQO.m-3 . dia-1 . 
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PAULA JUN10R E FORESTI (1993) utilizaram urn filtro anaer6bio piloto com meio 
suporte de pedra para tratamento de efluentes liquidos de agroindustria de conservas alimenticias, 
com concentra<;5es de DQO entre 196 e 600 mg/L (baixas concentra<;oes). Foi utilizado para 
partida lodo digerido, peneirado e diluido de urn biodigestor rural para inocular o reator, esse 
periodo de adapta<;ao foi de 2 meses. Durante a fase de equilibria do filtro foram utilizados 
tempos de deten<;ao hidniulicos de 24,18 e 16 horas e taxa de carregamento entre 0,1 e lkg 
DQO/m3.dia. Os tres tempos de deten<;ao hidniulicos alcan<;aram uma eficiencia de remo<;ao de 
DQO em torno de 84, 83 e 85%, respectivamente. Entretanto na sexta semana, houve uma 
descarga toxica, que desiquilibrou o processo, levando o reator ao colapso. Foi necessaria 
diminuir a alimenta<;ao e controlar o pH para a recuperac;ao do sistema. Ap6s esse periodo de 
tentativa de recupera<;ao foi necessaria adicionar lodo parcialmente digerido no reator para 
acelerar a recuperac;ao e ap6s 30 dias atingiu uma eficiencia de 80% de remoc;ao de DQO. 
PRASERTSAN et al. (1994), TaiHindia, utilizaram flltro anaer6bio com aneis de PVC 
como meio suporte para tratamento de efluentes de uma Industria de fiutos do mar. 0 efluente 
apresentava concentrac;ao de DQO de 46955 mg.L-1 e DBO de 11874 mg.L-1 . A partida do FA 
foi feita com lodo de uma lagoa anaer6bia de tratamento de efluentes de frutos do mar, portanto 
nao foi necessaria adaptac;ao do lodo. A taxa de carregamento no FA foi de 0,3 a 1,8 kg DQO.m-
3. dia-1 e o TDH utilizado foi de 36 a 6 dias. Os resultados mostraram que o aumento da taxa de 
carregamento organico provocou diminuic;ao na remoc;ao de DQO. A maior taxa de remoc;ao de 
DQO obtida foi de 84% a uma taxa de carregamento organico de 0,3 kg DQO.m-3. dia-1 corn 
TDH de 36 dias. A taxa de carregamento maxima que o sistema suportou foi de 0,99 kg 
DQO.m-3 . dia-1 a urn TDH de 11 dias e obtiveram remoc;ao de 78% de DQO. Quando foi aplicada 
taxa de carregamento maior que 1,2 kg DQO.m-3. dia-1 o pH sofreu uma diminuic;ao rapida, 
aumentando a concentrac;ao de acidos volateis e consequentemente diminuindo a remoc;ao de 
DQO para 60% e a produc;ao de biogas que era em torno de 1,5 m3/m3.dia. 
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ALONSO (1996), Argentina, estudou dois filtros anaer6bios com TDH de 36 horas, os 
quais foram submetidos a choques de temperatura ( 30°C para 20°C) e pH (neutro para 3 a 4). No 
primeiro filtro foram utilizadas chap as finas laminadas de poliuretano (porosidade 95%) e no 
segundo filtro pedras vuldinicas porosas (porosidade de 53%) para tratamento de uma soluvao 
preparada com despejo proveniente de uma industria de sucos de limao. 0 filtro com pedras 
vulciinicas foi mais afetado pelo choque de temperatura que pela diminuiQao do pH, aumentando a 
concentra9ao de DQO Total no efluente de 450 a 750 mg no caso do choque de temperatura e 
DQO filtrada de 220 a 300 mg L-1 no caso do choque de pH. 0 filtro com chapas laminadas de 
poliuretano nao apresentou varia9oes no desempenho para os diferentes pariimetros analisados 
durante o estado de equilibria. 
VIRARAGHAVAN E VARADARAJAN (1996), Universidade de Regina, Regina, 
Saskatchwan, Canada, estudaram o efeito da temperatura e tempo de deten9ao hidraulico na 
eficiencia de filtros anaer6bios em escala de laborat6rio para tratamento de despejos de tanque-
septico, laticinios, matadouro, processamento de batatas e efluentes de soro fisiol6gico. 0 
tratamento para cada despejo foi diferenciado em rela9ao ao tempo de deten9ao hidniulico e a 
temperatura. Os tempos de deten9ao hidniulico utilizados foram de 1 a 6 dias, e as temperaturas 
foram de 5, 10 e 20 °C para o efluente do tanque septico, 12.5, 21 e 30°C para o efluente do 
matadouro e laticinios, 2, 4, 10 e 20°C para o efluente de processamento de batatas e 16, 20, 26 e 
30°C para efluente de soro fisiol6gico. No tratamento do efluente do tanque septico, o filtro 
operado com 20°C alcanvou maior remoyao de DQO e o filtro operado com 5°C foi o mais 
afetado pelas mudan9as do tempo de deten9ao hidraulico. No tratamento do e:fluente de laticinios, 
o efeito da temperatura na eficiencia de remo9ao do DQO nao foi acentuado para altos tempos de 
deten9ao hidraulico eo filtro operado com 30°C teve melhor desempenho (92% de remo9ao de 
DQO) que o filtro operado com 12,5 °C (85% de removao de DQO) e 21°C (78% de remo9ao de 
DQO). No tratamento do e:fluente de processamento de batatas, foi obtido 56% de remo9ao de 
DQO a 20°C e 17% de removao a 2°C ( o sistema entrou em colapso ). No tratamento do e:fluente 
de matadouro a eficiencia de remo9ao 
hidraulico. No tratamento de efluentes 
de 3 7 a 77% para menor e maior tempo de deten9ao 
soro fisiol6gico a maior eficiencia de remo9ao de DQO 
foi a 30°C (93%) com uma taxa de carregamento orgiinico de 3,0 kg DQO.m-3. dia-1 , nos outros 
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filtros, com a mesma taxa de carregamento e temperaturas menores, a eficiencia de remo9ao 
diminuiu, entretanto quando houve aumento na taxa de carregamento organico, a eficiencia 
diminuiu para todas as temperaturas de opera<;ao. Portanto, os parametres mais importantes a 
serem analisados e controlados para qualquer efluente sao o tempo de deten<;ao hidniulico, 
temperatura e taxa de carregamento organico. 
3.5 COMPORTAMENTO HIDRODINAMICO 
Nas pesquisas de YOUNG e McCARTY (1968), quando relataram que a eficiencia de 
remo<;ao de DQO era diretamente proporcional ao tempo de deten<;ao hidniulico, a compreensao 
do processo foi baseado inicialmente como sendo urn plug-flow ideal. Urn reator em pistao ideal 
ou tubular real nao preve rnistura, apresenta uma rela9ao comprimento e diametro grande para que 
o escoamento se aproxime do ideal, ou seja, apresenta escoamento ordenado dos elementos do 
fluido. Segundo LEVENSPIEL (1974), o reator tubular ideal e caracterizado por apresentar perfis 
de velocidade, temperatura e concentra<;ao uniformes em uma se<;ao transversal. A concentra9ao e 
a temperatura variam na dire9ao axial, porem a mistura e/ou dispersao de substancias nesta 
dire<;ao e desprezivel, ou seja, todos os elementos de fluido possuem o mesmo tempo de 
residencia no reator e nao se misturam entre si. As moleculas de reagentes e produtos nao se 
difundem de urn elemento para outro, comportando-se como se fossem "pequenos tubos" 
escoando independentemente ao longo do reator. 
RIEMER et al. (1980) concluiram, usando tra<;adores, que a dinarnica dos filtros era 
diferente do plug-flow e HALL (1982), utilizando aneis de plastico, concluiu que os curto 
circuitos aumentavam como conseqiiencia do aumento de s6lidos e o volume efetivo do reator 
diminuia devido a espayos mortos, que dependia da configuravao do reator. 
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HARLEY YOUNG e JAMES YOUNG (1988) utilizararn urna cornbina9ao de sistemas 
ideais (plug-flow e rnistura cornpleta). Segundo SCHMAL 1 apud CABRAL (1995) a principal 
caracteristica dos reatores tipo rnistura cornpleta ideal e a de apresentar rnistura perfeita, fazendo 
corn que a concentra9ao de saida do reator seja igual a concentra9ao no seu interior. Os autores 
estudaram as caracteristicas hidniulicas de urn filtro anaer6bio de fluxo ascendente, utilizando 
blocos modulares de PVC com diferentes areas especificas como material de recheio. Para a 
simulavao da produ9ao de gas era injetado ar, atraves de urn difusor de pedra porosa, com vazoes 
de 3,3 a 6, 7 ml/s (valores estes baseados em taxas de vazoes observadas em estudo com reatores 
reais em opera9ao ). Nos testes com tra9ador foi utilizado cloro-38 com concentracao inicial de 
0,085 mg!L. Foram realizados testes com o filtro sem recheio, tendo os autores observado 
comportamento tipo rnistura completa, e testes com o filtro preenchido com o recheio e com o 
recheio recoberto com uma camada de agar (1-3 mm de espessura) para simular o biofilme. As 
curvas obtidas, tanto para o caso com agar no recheio como sem a presen9a do gel, foram 
bastante semelhantes, nao havendo indicavao de que a camada de agar tenha interagido corn o 
tra9ador radioativo. Os autores concluiram, a partir dos testes realizados com diferentes areas 
superficiais de recheio, que o aumento da area especifica superficial acarretou em aumento na 
caracteristica "plug flow" do escoamento e a presenva de gas provocou certa agita9ao, 
responsavel pela caracteristica de mistura completa observada no estudo do comportamento 
hidrodinamico deste tipo de reator. Os autores tambem concluiram que testes com reatores em 
escala reduzida podem ser utilizados para prever o desempenho de unidades em escala real. No 
rnesmo trabalho urn modelo matematico foi proposto para o comportamento do escoamento onde 
o filtro foi dividido em quatro regioes: regiao de entrada, definida como de mistura cornpleta, 
seguida pela regiao de escoamento tubular disperso em paralelo a uma regiao de zona morta e, por 
:final, a regiao de saida, especificada como urn reator de mistura completa. A partir do 
desenvolvimento deste modelo, os autores concluiram que urn unico modelo, baseado apenas nos 
escoarnentos ideais, nao e suficiente para descrever o escoarnento em filtros anaer6bio de fluxos 
ascendentes. 
1 SCHMAL, M. (1982) Cinetica homogenea aplicada e calculo de reatores. Editora Guanabara Dois. Cap. 4, p. 
162-278 e cap. 301-342 
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Pode-se dizer que filtros anaer6bios sao reatores de escoamento nao ideal, ou seja, que 
nao seguem exatamente os padroes de escoamento ideaL Esse desvio deve-se a formavao de 
canais preferenciais, pelo recido de fluido no interior dos reatores, curto-circuitos ou presenva 
zonas mortas (regioes estagnadas). Segundo LEVENSPIEL (1974), os problemas decorrentes da 
nao idealidade do escoamento estao relacionados ao aumento de escala das unidades, pois o fator 
nao controlado, quando se trabalha com reatores, e o quanto o escoamento no interior das 
unidades se afasta do ideaL 0 nao conhecimento deste fator pode acarretar em erros grosseiros no 
projeto e na mudanva de escala de reatores. 
SHAH et al. (1978), citam que problemas importantes referentes ao aumento de escalade 
reatores ocorrem, principalmente, devido ao fato de os dados de distribui9ao do tempo de 
residencia (DTR) do equipamento de pequena escala, nao poderem ser usados em unidades de 
grande escala, pois o regime de escoamento que prevalece naqueles reatores pode diferir quando a 
escala e aumentada. 
Para efeito de projetos e necessaria saber por quanto tempo as moleculas permanecem no 
recipiente ou, mais precisamente, qual a distribuic;ao dos tempos de residencia (DTR) do fluido 
que esta escoando, pois o desempenho e eficiencia do processo sao afetados pela dispersao nas 
1 • 
curvas de DTR (NAOR & SHINNAR apud de NARDI (1997). E evidente que elementos do 
fluido que percorrem ''"""'""""r.:"" tempos de 
residencia. fi.mc;ao de distribuic;ao e a 
fravao de elementos fluido na saida do recipiente que permanecem no sistema entre t e t + dt. 
NAOR & R KetJre~;entatl<m and Evoluation of Residence time Distributions. I &EC 
Fundamentals. 2:278-286 
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Assim, segundo LEVENSPIEL (1974), a distribuic;ao na forma normalizada (area sob a 
curva unitaria) para todos elementos de fluido na saida que permanecem entre 0 e oo e dada por: 
00 
f E(t)dt = 1 (3.1) 
0 
A fra9ao de elementos do fluido na saida com idade (tempo passado pelo elemento do 
fluido dentro do recipiente) inferior a t1 corresponde: 
f E(t)dt = 1 (3.2) 
0 
e a frac;ao de elementos do fluido na saida com idade superior a t 1 corresponde a: 
00 
f E(t)dt = 1 -f E(t)dt (3.3) 
0 
A curva E ou DTR e necessaria na avaliac;ao do grau de desvio da idealidade do 
escoamento. A Figura 3.2 mostra a 
E 
Area total = 1 
0 
0 
normalizada. 
DTR ou curva E 
da corrente de 
com idade maior 
que t1 
FIGURA 3.2 Curva de distribui~ao do tempo de residencia (DTR) normalizada. 
Fonte: 1974 
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Segundo LEVENSPIEL (1974), quando urn sinal de trayador tipo pulso ideal e adicionado 
a corrente de entrada, a resposta normalizada e chamada curva C esquematizada na Figura 3.3. 
c 
0 
0 
I 
I 
I 
I 
------l-------
T 
FIGURA 3.3 Curva C para entrada tipo fum;ao pulso. 
Fonte: LEVENSPIEL, 1974 
Na maioria dos casos, , quando se deseja projetar reatores, basta que se conheya a curva 
de Distribuiyao do Tempo de Residencia (DTR) do fluido que esta passando pelo sistema. 0 
conhecimento do DTR de elementos de fluido e utilizado para caracterizar o grau de nao 
idealidade do escoamento. 
A DTR pode ser determinada facilmente por urn metodo de investiga9ao amplamente 
usado: o teste de estimulo e resposta com o uso de tra9adores, que consiste em provocar uma 
perturba9ao na entrada do sistema, atraves de uma substancia que nao interfira no escoamento, e 
medir a resposta do sistema a este estimulo, ao longo do tempo. Atraves de analise da resposta, 
obtem-se informayoes sobre o sistema. A injeyao do trayador pode ser feita de diversas formas; 
porem, de acordo com DENBICH & TURNER (1984), (1970) e LEVENSPIEL (1974), 
as duas mais usadas sao as entradas tipo fimvao pulso e fi.ms:ao degrau. 
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No caso da entrada em pulso, DENBICH & TURNER (1984) definem que uma 
quantidade conhecida de trayador e injetada, na Corrente afluente, durante Uffi periodo de tempo 
infinitamente pequeno em compara<;ao como tempo de residencia medio. A inje<;ao do tra<;ador, a 
partir de uma entrada em degrau consiste, basicamente, em substituir parte da vazao afluente por 
vazao de trayador. 
0 estudo hidrodinamico de urn determinado sistema indue tanto analise qualitativa das 
curvas DTR, como a analise quantitativa a partir do ajuste de modelos te6ricos aos pontos 
experimentais, cujo objetivo e indicar o tipo de escoamento predominante ou, a que tipo de 
escoamento ideal o sistema real se aproxima. 
Muitos tipos de modelos podem ser usados para ajustar as curvas DTR experimentais e 
caracterizar o escoamento nao ideal em reatores. As principais caracteristicas que fazem o seu 
comportamento desviar do comportamento ideal devem estar reproduzidas com exatidao no 
modelo. Alguns modelos baseiam-se na analogia entre a mistura da corrente do escoamento real e 
o processo de difusao. Outros ainda supoem varias regioes de escoamento ligadas em serie ou em 
paralelo; alguns consideram uma serie de misturadores ideais. A utilizayaO destes modelos e util 
no calculo do desvio em sistemas reais, tais como os recipientes tubulares ou leitos de enchimento, 
em rela<;ao ao escoamento tubular, para os quais, neste caso, os modelos de parametro unico 
representam adequadamente estes tipos de reatores (LEVENSPIEL, 1974). 
Os principais modelos de parametro unico, utilizados na caracteriza<;ao de escoamento em 
reatores, de acordo com sao: modelo de dispersao (escoamento tubular 
disperso) e modelo de reatores tanque em serie. 
0 modelo de tanques em serie e urn modelo de parametro unico N, denominado numero 
de reatores mistura perfeita em serie (CSTR), e pressupoe o fluido escoa atraves de uma serie 
de reatores mistura perfeita de volumes iguais. 0 grau de mistura e caracterizado pelo numero de 
tanques em serie (N). Quanto maior 0 numero de tanques, mais baixo e 0 grau de mistura e, no 
caso limite de urn numero de tanques infinitos, prevalece o escoamento pistonado. 
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0 modelo de dispersao e usado para descrever reatores tubulares nao-ideais. Neste 
modelo, considera-se uma dispersao axial, devido a diferentes velocidades de escoamento ou 
difus5es moleculares e turbulentas (Figura 3.4). Esse modelo e caracterizado por urn padimetro 
unico, o coe:ficiente de dispersao (D). 
Perfil de ve!ocidade plano 
Escoamento Tubular 
Flutua;;::oes causadas pelas diferen;;::as nas 
velocidades de escoamento e difusoes 
Escoamento Tubular Disperso 
FIGURA 3.4 Representa<;:ao do modelo da dispersao 
Fonte: LEVENSPIEL (1974) 
De acordo com a lei de Fick, o coeficiente longitudinal ou axial de dispersao (m2/s), que 
caracteriza o grau de mistura durante o escoamento na dire9ao X, e dada pela seguinte equa9ao: 
(3.4) 
onde, D coeficiente longitudinal ou axial de dispersao (m2/s) 
Na forma adimensional, em que z x/L e , onde L e o comprimento caracteristico do 
reator eo 8 = t/Tm =til IL, onde Tm eo tempo de residencia medio (s) eo !lea velocidade media 
do escoamento (m/s), a equa9ao que representa este modelo e: 
ac 
ae 
( D l 8 2C- 8 C 
~IlL) 8z 2 oz 
(3.5) 
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0 grupo dimensional (D/11L), denominado numero de dispersao do recipiente, mede a 
extensao da dispersao axial. Logo, de acordo com LEVENSPIEL (1974): 
Para (D/11L)--+ 0, dispensao axial desprezivel => escoamento tubular 
Para (D/11L)--+ oo, grande dispersao axial=> escoamento em mistura 
Se e fomecido urn impulso ideal a urn fluido escoando, a dispersao modificani este 
impulso. Essa dispersao pode ser de pequena ou grande intensidade. Para a dispersao de pequena 
intensidade, o valor de (D/11L) e pequeno, ou seja, uma dispersao de pequena intensidade, nao 
havera modifica~oes significativas na curva resposta. Neste caso resulta em uma curva E simetrica 
que representa uma familia de curvas gaussianas ( normais ou de erro com media e varian cia). 
Segundo LEVENSPIEL (1974) a variancia adimensional (cr2e) e dada de acordo com a equavao a 
seguir a partir da qual pode-se obter o valor do numero de dispersao (D/11L ). 
2 (3.6) 
(3.7) 
(3.8) 
para pequena dispersao : cre2 = cr2 2(D/!lL) (3.9) 
Tm2 
onde: 
cre 2 : variancia admensional 
cr2 : valor da variancia; 
D/11L : numero de dispersao; 
Tm :tempo hidrimlico de detem;ao medio. 
ti : tempo decorrido na coleta i 
C; : concentra~ao do tra~ador no tempo i 
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Para a dispersao de grande intensidade sao considerados dois casos, o sistema aberto e 
fechado. No sistema fechado de grande intensidade, qualquer perturbayao nas fronteiras do 
sistema (entrada e saida), causa mudanyas nas caracteristicas do escoamento. Segundo 
LEVENSPIEL (1974), neste caso as curvas de resposta (curvas C) nao podem ser obtidas 
analiticamente, mas somente atraves da utilizayao de metodos numericos. Segundo 
a variancia adimensional ( ci e) e dada de acordo com a equayao a seguir: 
cre 2 cr2 2(D/i.tL) - 2(DI!lL f(l e-D!JlL) 
Tm2 
(3.10) 
No sistema aberto de grande intensidade, a curva C pode ser obtida analiticamente. Entretanto, 
a maneira como se medea curva C determina sua forma. Os dois metodos de medida sao "atraves 
da parede", no qual o travador e registrado ao passar pelo ponto de medida, e o "de copo de 
mistura", no qual coleta-se o trayador em pequenos copos e determina-se sua quantidade em cada 
copo. 0 metodo "atraves da parede" e adequado para as condivoes de contorno de recipiente 
aberto, enquanto que o metodo "copo de mistura" e adequado para recipiente fechado. Segundo 
LEVENSPIEL, 1974 a variancia adimensional (cr2e) e dada de acordo com a equayao a seguir: 
(3.11) 
REB HUN & ARGAMAN ( 1965) propuseram urn modelo hidrodinamico dividiam os 
reatores em varias regioes, elas mistura completa, tubular ideal e zonas mortas, 
considerando desvios de comportamento, decorrentes de recirculavao interna, atrasos na resposta 
e determinac;ao do tempo de residencia medio. Os utilizados pelos autores sao baseados 
nas areas sob a curva Co em fimvao de 8 (curva normalizada), os quais sao: 
: tempo decorrido para o aparecimento do pico na curva; 
:tempo que representa % da area sob a curva (a partir da origem), e 
:tempo 90% area a curva partir origem). 
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Estes parametres combinados indicam o provavel comportamento hidrodinamico de urn 
reator. As varias combinav5es desses criterios e seus significados segundo REBHUN & 
ARGAMAN (1965), sao: 
TplTDH : indicam a extensao do comportamento pistonado (quanto mais proximo de 1,0 o 
fluxo se a proxima do pistonado ); 
Tm/TDH : valores menores que 1,0 indicam a presenva de zona morta (perda de volume 
efetivo), e 
T 9ofT 10 : indice de dispersao de Morril; val ores pr6ximos de 1, 0 indicam fluxo pistonado e 
valores pr6ximos de 21,9 indicam fluxo de mistura completa ideal. 
3.6 FILTRO ANAEROBIO COM ENCHIMENTO DE BAMBU PARA 
TRATAMENTO DE ESGOTOS SANITARIOS 
0 uso de bambu como meio suporte para Filtros Biol6gicos, reatores que utilizam o 
processo aer6bio de estabilizavao biol6gica, foi estudado por BRITO et al. (1977), no qual os 
autores chamam a atenvao para o potencial de utilizavao deste meio suporte. 0 resultados 
mesmos sendo preliminares ja indicavam o baixo custo de obtenvao do recheio e construvao 
dos reatores. 
Como uma tecnologia alternativa para tratamento de esgoto em pequenas comunidades , o 
bambu, foi demonstrado em 1992 com sucesso, como recheio de reatores de leito fixo em escala 
de laborat6rio (TRITT, 1992) e em escala piloto (TRITT & MEYER- JACOB, 1992 ). 
ZADRAZIL, MENGE-HARTMANN e SCHAWARZ (1993), pesquisadores do 
Centro de Pesquisa Federal da Agricultura na Alemanha, pesquisaram o bambu como meio de 
enchimento em filtros anaer6bios. Utilizaram bambu do Taiwan e antes do transporte foi feito 
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tratamento com pesticida (bromometano). 0 despejo utilizado para o tratamento foi de urn 
matadouro, com valores de pH 7,4 a 7,9; taxa de aplica<;ao de 1 a 4 kg/m3.dia e a temperatura de 
37 °C. 0 monitoramento do desempenho do bambu, como material suporte, foi feito durante 2 
anos e nao houve acompanhamento da e:ficiencia do reator atraves de padimetro fisicos-quimicos, 
pois a inten<;ao da pesquisa era conhecer o comportamento do bambu e sua durabilidade. Durante 
os primeiros seis meses de pesquisa, houve diminui<;ao de 11% na massa seca do bambu e no final 
de dois anos de monitoramento observou uma diminui<;ao na massa seca total de 15%. Durante os 
dois anos de experiencia, houve redu<;ao de 0,8 mm nas paredes do bambu devido ao decrescimo 
de substilncias contidas no material. Essa fato fez ocorrer uma diminui<;ao na area do anel exposto 
para compressao, causando uma queda de 21% em rela<;ao a inicial. Foram encontrados nos aneis 
de bambu colonias de arqueas com Methanosaeta, Methanococcus e Methanosarcina, que variou 
em intensidade em diferentes locais em cada anel. Atraves desses resultados foi concluido que o 
bambu pareceu ser adequado para uso, em Iongo prazo, em filtros anaer6bios. 
COSTA COUTO (1993), em trabalho na Faculdade de Engenharia civil da UNICAMP, 
pesquisou o filtro anaer6bio com meio de enchimento de bambu para tratamento de esgoto 
domestico e fez compara<;oes com urn :filtro preenchido com aneis de plasticos ("palm rings") e 
urn outro filtro com britas numero quatro, obtendo resultados satisfat6rios. 0 bambu possui urn 
indice de vazios na ordem de 78%, que se comparado aos 50% de vazios das britas, representa 
uma real economia de volume dos reatores. Na compara<;ao dos filtros com diferentes meios de 
enchimento, o desempenho do filtro com aneis plasticos pouco superior ao apresentado pelos 
filtros operando com pedras e bambu, que por sua vez apresentaram resultados bastante 
semelhantes. As taxas de remo<;ao de DBO e DQO estiveram na faixa de 60 a 80% e a remo<;ao 
de so lidos suspensos (70 a 80%) manteve muito proximo nos tres reatores estudados. Os filtros 
foram operados com TDH de 24, 12, 8 e 4 horas, verificando que para o de 4 horas, houve 
diminui<;ao imediata nos indices de remo<;ao. 0 autor nao aconselha para este tipo de reator, 
valores de menores que 8 horas, devido ao carreamento s6lidos para o efluente e baixa 
remo<;ao de materia organica. Ao final da pesquisa foi observado o bambu manteve as suas 
caracteristicas iniciais, sem altera<;oes aparentes, indicando que a sua vida util pode ser bern longa. 
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Como pode-se verificar, o bambu e mais uma alternativa de meio de enchimento para 
filtros anaerobios, porem e necessaria a obtenvao de maior numero de informayoes sobre a sua 
utilizavao, avaliando o desempenho de filtros em diferentes tempos de detenyao hidraulico, 
analisando os resultados obtidos atraves de analises de amostras de diferentes alturas no reator e 
finalmente avaliar seu desempenho em rela9ao a tratabilidade do efluente. 
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4 MATERIAL E METODOS 
Este capitulo aborda o procedimento adotado para a instala9ao piloto, teste 
hidrodinamico, partida e desempenho em diferentes condi<;oes de opera<;ao e acompanhamento 
da resistencia do bambu. 
4.1 INSTALA(:AO PILOTO 
Quatro filtros anaer6bios de fluxo ascendente foram instalados na Esta<;ao de Tratamento 
de Esgoto do Bairro da Graminha, na cidade de Limeira, empresa Aguas de Limeira S.A., 
responsavel pela esta<;ao (Figuras 4.1 e 4.2). Esta possui tratamento preliminar constituido 
de grade, espa<;o ente barras de 2 caixa de areia, calha Parshall para medir e regularizar a 
velocidade do fluxo (Figuras 4.2 e 4.3), caixas de distribui<;ao que funcionam como urn po<;o de 
suc<;ao para recalcar o esgoto, atraves de bombas (Figura 4.4), para urn sistema de lagoas de 
estabiliza<;ao formado por uma lagoa anaer6bia, uma lagoa facultativa e uma lagoa de matura<;ao 
(Figura 4.5). Uma caracteriza<;ao do esgoto ap6s o tratamento preliminar, ou seja, antes de ser 
recalcado ate o sistema de tratamento biol6gico esta mostrada na Tabela 4.1. 
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FIGURA 4.1 Localiza'Yao da planta piloto junto a 
esta'Yao elevatoria da ETE do Bairro da Graminha 
FIGURA 4.2 Tratamento preliminar constituido 
de grade, caixa de areia e calha Parshall. 
FIGURA 4.3 Calha Parshall FIGURA 4.4 Canal de distribui'Ylio e PQ'YO de suc'Ylio de esgoto 
a Ser recalcado para o reservat6rio. 
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FIGURA 4.5 Lagoas de estabiliza9ao 
TABELA 4.1 Principais caracteristicas do esgoto sanitario da ETE na cidade de Limeira, 
localizado no bairro Graminha, ap6s tratamento preliminar. 
PARAMETRO 
pH 
ALCALINIDADE TOTAL (mgCaC03 .L-1) 
DQO (mg. L-1) 
DBO (mg. L-1) 
ST (mg. L-1) 
STF (mg.L-1) 
STV (mg. L-1) 
SST (mg. L-1) 
SSF (mg. L-1) 
SSV (mg. L-1) 
Sol. Sedimentaveis (ml. L-1) 
NITROGENIO Total Kjeldahl (mg. L-1) 
NITROGENIO-Orgfullco (mg. L-1) 
NITROGENIO- Amoniacal (mg. L-1) 
FOSFATO . L-1) 
VALORMEDIO 
6,1 
140 
996 
620 
840 
283 
557 
317 
35 
282 
5,8 
35,8 
14,4 
21,4 
6,1 
Fonte: Valores medios dos principais parametros realizados no Laborat6rio de Saneamento da Faculdade de 
Engenharia Civile no Laborat6rio de Saneamento do CESET (Centro Superior de Educa9ao Tecnol6gica), ambas da 
Universidade Estadual de Campinas. 
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A Figura 4.6 apresenta urn esquema geral da planta piloto. 
Fll TROS ANAEROBIOS 
Reator3 
anel inteiro 
Reator 1 
meio anel 
FIGURA 4.6 Esquema da planta piloto. 
Reator 2 
meio anel 
Peneira Est:iitica 
Caixa1 l. :_ \.i.!. ~ .: :!•. '!:_: 
reservacao do ~-..._'--'-..._.__~-----. 
afluente 
Caixa 2 
Reator4 
anel inteiro 
dreno 
afluente 
alimentacao 
bomba 
submersa 
As Figuras 4.7 e 4.8 apresentam uma visao geral dos reatores e alguns detalhes de 
acabamento, como piso de prote9ao com pedras britadas e canais (telha calhetao de fibro 
cimento) para drenagem de eventuais derrames de efluentes durante o processo de opera9ao, 
manutenyao e retirada de amostras. 
A planta piloto e formada de quatro reatores cilindricos de ayo inox com volume 
individual (vazio) de aproximadamente 0,75 m3, os quais recebem esgoto sanitario por meio de 
urn sistema de alimentayao. Este sistema de alimentayao por sua vez, e formado por uma bomba 
submersa no po9o de suc9ao, que recalca o esgoto sanitario, que ja sofreu tratamento preliminar 
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na ETE existente, ate uma primeira caixa de cimento amianto (com volume de 500 L), depois de 
atravessar uma peneira do tipo estatica de barras verticais de 1 ,5 mm de largura e abertura entre 
barras de 1,0 mm (Figura 4.6), a fnn de remover s6lidos que possa obstruir tanto as tubulayoes e 
registros, como o meio suporte. A funyao da primeira caixa e reservar o afluente para alimentar 
continuamente a segunda caixa. 0 efluente, entao passa para urn segundo reservat6rio, 
localizado logo abaixo do primeiro, tambem com capacidade de 500 L, e tern como funyao 
manter uma carga hidraulica constante no sistema para alimentayao dos reatores. As caixas de 
distribuiyao de efluente estao montadas em estrutura de madeira de forma a mante-las acima dos 
reatores para que o sistema de alimentayao opere todo por gravidade e apresentam, junto ao 
fundo, uma saida para retirada de material solido sedimentado ao longo do periodo de operayao 
(Figura 4.7). 
FIGURA 4. 7 Estrutura de madeira para 
suportar as caixas de distribui9ao de afluente e 
saida no fundo da caixa. 
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FIGURA 4.8 Vista geral dos reatores, onde podem 
ser observadas as tubula96es de alimentayao dos 
reatores e as tomadas laterais ao longo do reator 
As tubula<;oes que saern desse segundo reservat6rio e que alirnentarn os reatores, 
apresentarn diarnetro de 25 rnrn e a vazao afluente de cada reator e controlada, atraves de urn 
registro de gaveta localizado na tubula<;ao de distribui<;ao de afluente logo antes da entrada 
inferior no reator. Todos os reatores apresentarn urn sistema de esgotarnento localizado junto a 
entrada de alirnenta<;ao de modo a prornover a retirada do excesso de lodo produzido no volume 
de distribui<;ao do efluente (Figuras 4.9 e 4.1 0). Os efluentes tratados pelos reatores sao 
encarninhados ao C6rrego da Grarninha, situado ao largo da ETE existente. 
FIGURA 4.9 Sistema de esgotamento FIGURA 4.10 Sistema de esgotamento, localizado 
junto a entrada de alimentacyiio 
Os reatores apresentarn fundo falso conico, que funciona como urn cornpartirnento de 
distribui<;ao do fluxo de esgoto (Figura 4.11 ). 0 rneio de enchirnento constituido por aneis 
inteiros (3,5 a 4,0 ern de diarnetro e altura) e rneio aneis de barnbu (corn rnesrna altura e rnetade 
do dos aneis inteiros), da especie Bambusa tuldoides, e suportado por urna grade 
sup~~' que foi construido tarnbern ern barnbu, forrnando urna grade suporte leve e adequada 
(Figura 4.12). As caracteristicas fisicas dos reatores estao descritos na Tabela 4.2. 
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FIGURA 4.11 Reatores apresentam fundo conico FIGURA 4.12 Grade ou fundo falso ( construido em 
bambu) e material suporte 
TABELA 4.2 Caracteristicas dos reatores (FA) utilizados e valores de TDH no . ' . illlClO 
experimento. 
Reator Meio suporte Sem meio suporte Com meio suporte TDH 
(inicial) 
VTotal Vcilindrico VFundo VTotal Vcilindric %de (hora) 
(L) (L) (L) (L) (L) vazios* 
1 meio anel 489,5 387,4 102,1 377,0 274,9 70,96 7 
2 meio anel 482,5 371,3 111,1 359,4 248,3 66,87 9 
3 anel inteiro 495,6 413,7 81,9 378,0 296,1 71,57 7 
4 anel inteiro 484,1 369,5 114,6 372,5 257,9 69,80 9 
Vtotal: volume total do reator, V cilindro: volume da parte cilindrica, V Fundo: volume do fundo coni co, 
* : %de vazios da parte cilindrica 
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do 
Observa-se na Tabela 4.2 que os filtros, com meio anel de bambu, apresentaram media de 
indices de vazios de 68,9% (± 2,9) e os filtros, com anel inteiro de bambu, apresentaram 70,7% 
(± 1,3). Analisando de forma isolada, o filtro 1 (meio anel de bambu) apresentou indice de 
vazios maior que o filtro 4 (anel inteiro ), que teoricamente e incoerente, considerando o formato 
do meio suporte e sua disposi~ao dentro do reator. Mas, na pnitica a introdu~ao do meio suporte 
foi feita de forma aleat6ria, ocorrendo ou nao a sobreposi~ao ou encaixe entre eles, 
principalmente para o meio anel, resultando em varias maneiras de disposi~ao no momento de 
colocar o enchimento e, logicamente, podendo influenciar nos espa~os vazios que formam entre 
OS aneis. 
Os FA 2, 3 e 4 apresentam tomadas laterais a 0,1 0; 0,20; 0,30; 0,40; 0,60 e 0,80 metros 
acima da grade suporte, denominadas de saidas 1, 2, 3, 4, 5, 6, e 7, respectivamente (Figuras 4.13, 
4.14 e 4.17). A saida de numero 7 era a saida fmal dos reatores. Os reatores 1 e 2 possuem 
enchimento de meio aneis de bambu e os reatores 3 e 4 possuem enchimento de aneis inteiros de 
bambu (Figuras 4.15, 4.16 e 4.18). 
Os reatores receberam revestirnento isolante extemo, do tipo "isopor" ( espuma de poli-
estireno ), visando dirninuir a influencia de varia<;oes de temperatura do ar. 
FIGURA 4.13 Tomada laterais FIGURA 4.14 Filtros revestidos com isolante externo 
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FIGURA 4.15 Filtro com anel inteiro (tipo de 
alimentas:ao nao utilizada no presente trabalho) 
0}6m 
grade 
suporte --+-'i 
0,68m 
AFLUENTE 
des carte 
3 
2 
FIGURA 4.16 Filtro Anaer6bio com enchimento de 
meio anel de bambu 
efluente tratado 
o,oom 
OAOm pontos de 
o,:::om amostragem 
0,20 m 
0,10 m 
0 
~--- meio suporte 
de bambu 
FIGURA 4.17 Tomadas laterais ao Iongo do reator 
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3,5 a 4,0 em 
anel inteiro 
3,5a 
4,0cm 
meio anel 
FIGURA 4.18 Formato do material utilizado como meio suporte nos reatores 
4.2 TESTE IDDRODINAMICO 
0 uso da tecnica de estimulo e resposta foi o procedimento para o estudo 
hidrodinamico para todos os ensaios. 
Procedeu-se a alimenta<;ao previa dos reatores, com agua proveniente da rede de 
distribui<;ao, ate que o sistema entrasse em regime, antes da inje<;ao do tra<;ador. 0 tra<;ador 
utilizado foi o NaCl, por meio de solu<;ao, e foi adicionada na forma de pulso, antes do registro de 
controle de vazao do reator. Imediatamente ap6s a inje<;ao do tra<;ador, foram iniciadas as coletas 
do efluente dos reatores, recolhendo-se amostras ininterruptamente com volumes de 20 mL, que 
ap6s homogeneizadas foram usadas para determina<;ao da condutividade eletrica da solu<;ao. 
Desta forma, o efluente foi coletado em intervalos de tempos regulares de 30 minutos eo tempo 
decorrido do teste para cada TDH e meio de enchimento foi aproximadamente 2,5 a 3 vezes o 
TDH estabelecido para o teste. 
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A concentra<;ao da solu<;ao de NaCl utilizada como tra<;ador foi proxima da satura<;ao 
(300 giL) eo volume adicionado foi de 2,0 L para cada reator. Para encontrar o volume ideal de 
solu<;ao a ser adicionado em cada reator, foi considerado o volume util dos filtros, que eram 
pr6ximos, para atingir uma concentra<;ao maxima de sal no interior do reator, de tal modo que 
fosse detectavel ao condutivimetro. 
0 comportamento hidrodinamico foi obtido por meio do monitoramento da condutividade 
eletrica do liquido nas saidas de cada reator. A condutividade eletrica nas amostras coletadas foi 
convertida para concentra<;ao do tra<;ador presente na amostra . A rela<;ao entre concentra<;ao do 
tra<;ador e a condutividade da solu<;ao foi feito utilizando-se a equa<;ao obtida a partir do grafico 
de concentra<;ao versus condutividade eletrica. Esse gratico foi tra<;ado atraves de leituras de 
condutividade para solu<;oes de NaCl de concentra<;oes conhecidas, a partir de uma solu<;ao mae 
de 1% (Tabela 5.1 - Anexo) e feito a lineariza<;ao do mesmo, obtendo-se a seguinte equa<;ao que 
relaciona condutividade eletrica (Ki) com concentra<;ao de tra<;ador (Ci). 
Ci = - 0,005 + 0,0493 Ki 
Com coeficiente de correla<;ao (R2) de 0,9996. 
0 teste foi realizado, antes da partida dos filtros, em duas etapas. Na primeira etapa o teste 
foi realizado no filtro 4, onde foi aplicada uma vazao que resultou em tempos de residencia 
medio de 7 horas. Na segunda etapa foram utilizados o filtro 2 (meio anel), com tempo TDH de 7 
horas e os filtros 1 (meio anel) e 4 (anel inteiro) com TDH igual a 9 horas. 
A obten<;ao do Tempo de Deten<;ao Hidniulico (TDH) necessario em cada reator foi feito 
por meio da medi<;ao da vazao na saida de 0,80 metros acima da grade suporte (medindo-se o 
volume de liquido da corrente de saida, em urn periodo de tempo conhecido) e a regulagem 
necessaria do fluxo foi obtida por meio do registro de gaveta localizado na tubula<;ao de 
distribui<;ao de afluente logo antes da entrada inferior no reator. 
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Utilizando os dados obtidos de condutividade ao Iongo do tempo, foram construidas 
curvas do tipo Co em fun9aO de 8, onde Co e 8 sao definidos nas equa95es (1) e (2). 
8=t/TDH 
onde: 
Co : concentra9ao normalizada; 
Ci : concentra9ao do tra9ador no tempo i; 
Cma.x : valor maximo da concentra9ao do tra9ador; 
8 :tempo normalizado; 
ti : tempo decorrido na coleta i; 
TDH :tempo de deten9ao hidniulico te6rico (volume/vazao ). 
Os mode los de dispersao propostos por LEVEN SPIEL ( 197 4) e REB HUN & 
ARGAMAN (1965) foram utilizados para caracterizar o escoamento nao-ideal dos filtros. 
No modelo proposto por LEVENSPIEL, foi testado o modelo de dispersao de pequena e 
grande intensidade para determinar o nlimero de dispersao (D/f.lL), que e urn parametro obtido a 
partir do calculo da variancia da curva experimental (Co em fun9ao de 8). A partir dos valores de 
numero de dispersao, foi possivel verificar qual o tipo de comportamento hidrodinamico os 
reatores se aproximam nas varias configura9oes estudadas. 
No modelo proposto por REBHUN & ARGAMAN (1965), a partir das curvas 
experimentais, foram obtidos os parametros Tp, T10, T90, baseados nas areas sob a curva 
normalizada (Co em fun9ao de 8). Com a combina9ao desse parametros, proposta pelos autores, 
foi possivel avaliar o comportamento hidrodinamico dos filtros. 
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4.3 PARTIDA E DESEMPENHO 
A partida dos reatores foi efetuada corn in6culo, de modo a acelerar o processo, 
proveniente de urna fossa septica de urna das ETEs da cidade de Carnpinas, localizada no Bairro 
Costa e Silva. 0 volume do in6culo, ern cada urn dos FA, era equivalente ao volume do fundo 
falso conico, abaixo da grade suporte, preenchendo todo o volume destinado a distribuis;ao. As 
principais caracteristicas do lodo do Tanque Septico da cidade de Carnpinas- SP (ETE Costae 
Silva) estao apresentados na Tabela 4.3. 
TABELA 4.3 Valores rnedios dos parfunetros analisados no lodo do Tanque Septico 
PAMMETROS E UNIDADES VALOR MEDIO 
pH 
DQO (rng 02/L) 
S6lidos Totais (rng!L) 
S61idos Totais Fixos (rng/L) 
S6lidos Totais Volateis (rng/L) 
S6lidos Suspensos Totais (rng/L) 
S61idos suspensos Fixos (rng/L) 
S6lidos suspensos Volateis (rng/L) 
S61idos Sedirnentaveis (rnL/L) 
8,0 
3079 
5100 
1160 
3940 
2510 
656 
1854 
550 
Fonte: Valores medios dos parfunetros realizados no Laborat6rio de Saneamento da Faculdade de Engenharia Civil 
e no Laborat6rio de Saneamento do CESET (Centro Superior de Educayao Tecnol6gica), ambas da Universidade 
Estadual de Campinas. 
Ap6s a diluis;ao do lodo, na proporyao 2/3 de esgoto bruto e 1/3 de lodo e retirada de 
rnateriais indesejaveis ( cabelo, particula grande), atraves de urna peneira corn abertura de 2,4 
rnrn, iniciou-se a partida dos filtros, corn vazao de 340 rnl/rnin para atingir o tempo de detens;ao 
hidraulico (TDH) de 24 horas, onde foi rnantido nessas condis;oes durante urna sernana. 
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Ap6s essa curta adaptas:ao da biomassa, o TDH dos filtros 1 e 3 foram diminuidos para 7 
horas e o TDH dos filtros 2 e 4 para 9 horas. No decorrer do monitoramento, o TDH de cada 
filtro foi alterado de maneiras distintas para alcans:ar uma boa avalias:ao do desempenho em 
diferentes condis:oes de operas:ao. 
0 desempenho do filtro 1 foi avaliado com TDH constante de 7 horas. 0 filtro 2 foi 
operado com TDH de 9 horas ate 380 dias de operas:ao, depois diminuido para 7 horas e retomou 
para 9 horas aos 626 dias de operas:ao. 0 filtro 3 tambem foi operado com TDH constante de 7 
horas. 
0 filtro 4 foi utilizado na avalias:ao do sistema a diferentes TDH. As mudans:as no TDH 
foi feita a partir de 380 dias de operas:ao, quando o tempo de 9 horas, foi diminuido em uma hora 
a cada aproximadamente trinta dias, ate o valor de 2 horas. 0 reator permaneceu com TDH de 2 
horas durante 11 semanas e ap6s esse periodo, o TDH foi aumentado para 5 horas. 
Durante 745 dias de operas:ao dos filtros, foram monitorados 6 pontos de amostragem: o 
efluente recalcado pela bomba submersa antes de passar pela peneira estatica (ponto EF), o 
efluente ap6s sair da segunda caixa do sistema de alimentas:ao e que representa o afluente a ser 
tratado pelos FA (ponto AF) e as saidas dos quatros FA (pontos Rl, R2, R3 e R4), atraves dos 
pan1metros: DQO, DBO, serie de s6lidos, alcalinidade, acidos volateis, pH, f6sforo e nitrogenio. 
Durante a monitoras:ao, a eficiencia de remos:ao de materia organica e s6lidos pelos 
filtros, foram obtidas em funs:ao ao afluente (AF) dos filtros, ou seja o efluente que sai da 
segunda caixa que compoe o sistema de alimentas:ao. 
As analises foram realizadas no Laborat6rio de Saneamento da Faculdade de Engenharia 
Civil e no Laborat6rio de Saneamento do CESET (Centro Superior de Educas:ao Tecnol6gica), 
ambas da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). A Tabela 4.4 apresenta os 
parametros que foram monitorados, as freqiiencias de analises e a metodologia empregada na 
deterrninas:ao. Os parametros contidos nesta tabela foram obtidos por meio de analises realizadas 
segundo metodologias contidas no Standard Methods for the Examination of Water and 
52 
Wastewater (APHA, 1995), exceto para aqueles parametros que estiver com outra metodologia 
especificada. 
T ABELA 4.4 Parametros que foram analisados, :frequencia de amilise e as respectivas 
metodologias empregadas: 
Parametro 
Temperatura 
pH 
Alcalinidade total 
Alcalinidade parcial 
Acidos Org§nicos Vola.teis 
DQO total 
DQO mtrada I 
DBO 
S6lidos sedimentaveis 
SST, SSF e SSV 
Nitrogenio Amoniacal 
Nitrogenio Total Kjeldahl 
F6sforo Total 
Frequencia de analise 
Semanalmente 
Semanalmente 
Semanalmente 
Semanalmente 
Semanalmente 
Semanalmente 
Ocasionalmente 
Semanalmente 
Semanalmente 
Semanalmente 
Quinzenalmente 
Quinzenalmente 
Quinzenalmente 
M etodologia 
Empregada 
Potenciometrico 
Titula~ao Potenciometrica 
Titula~ao Potenciometrica 
(Ripley et al, 1986) 
Titula~ao potenciometrica 
(DiLallo e Albertson, 1961) 
Refluxo 
Refluxo 
Oximetro 
Gravimetrico 
Gravimetrico 
Analise de Inje~ao de 
Fluxo (FIA) 
Analise de Inje~ao de 
Fluxo (FIA) 
Colorimetrico 
I DQO filtrada: e resultado da determinac;:ao do valor de DQO da amostra liquida filtrada em filtro de fibra de vidro, 
tipo Whatmann GF/C (porosidade de 1,2 !Jm), o mesmo utilizado na analise de s6lidos suspensos. 
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0 estudo do desempenho dos filtros 2, 3 e 4 ao Iongo da altura dos reatores, foi estudado a 
partir de 261 dias de opera9ao, quando os reatores apresentaram estabilidade no comportamento 
dos parfunetros analisados. Para o estudo foram realizadas 6 coletas para cada filtro, 2 e 3 e 28 
coletas para o filtro 4, nas alturas 0, 0,1 0; 0,20; 0,30; 0,40; 0,60 e 0,80 metros, acima do fundo 
falso, atingindo urn total de 120 dias de monitora9ao para os filtros 2 e 3 e 471 dias para o filtro 
4. 0 estudo foi mais prolongado para o filtro 4, com a finalidade de conhecer o desempenho do 
reator ao Iongo de sua altura em condi9oes desfavoraveis (baixo TDH). As amostras coletadas 
nas saidas laterais foram analisadas atraves dos parfunetros: DQO, serie de s6lidos, alcalinidade, 
acidos volateis e pH. 
As coletas do afluente e efluente tratado dos quatro filtros foram realizadas em semanas 
altemadas, intercalando com as coletas nas saidas laterais. A amostragem foi composta de hora 
em hora, por urn periodo de 7 horas, uma vez por semana. 
0 controle da vazao de alimentayao do afluente em cada reator, foi realizado pela 
medi9ao diaria da vazao na saida fmal de cada filtro (a 0,80m acima do fundo falso) e a 
regulagem do registro de entrada do afluente em cada FA. 0 calculo de remo9ao das variaveis 
DBO, DQO e SST foi feito em funyao do efluente do sistema de alimentayao (ponto AF), de 
forma a medir efetivamente o desempenho dos FA. 
Para caracteriza9ao dos flocos ou gn1nulos, amostras de lodo foram retiradas dos 
quatros filtros, ap6s 7 meses, diretamente do ponto de coleta, localizado junto a entrada de 
alimentayao (Figuras 4.9 e 4.1 0). A coleta foi feita imediatamente ap6s purgac;ao da linha para 
retirada do lodo acumulado na tubulayao. As amostras foram preservadas a 4°C em frascos 
fechados e analisados no mesmo dia. As amostras foram preparadas de acordo com a 
metodologia descrita por RECH e CARVALHO (1993) para ser observado ao microsc6pio em 
aumento de 20 e 1 OOx. 
Para o estudo da resistencia do bambu, utilizado como meio suporte de biomassa para os 
filtros anaer6bios, foram coletadas amostras nos filtros 01 e 02 (meio anel) enos filtros 03 e 04 
( anel inteiro ), ap6s 1 e 2 anos de opera9ao, para ensaio de compressao na seyao do bambu, 
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atraves da maquina Versa Tester, Soiltest: Evanston, ILL; USA, segundo a NBR 7215/96 
(Cimento Portland - Determinayao da resistencia a compressao ). 
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5 RESULTADOS E DISCUSSAO 
Os resultados obtidos, para as diferentes etapas do estudo, serao apresentados na seguinte 
forma: etapa de partida, desempenho para diferentes tempo de deten9ao hidniulico, avalia9ao da 
eficiencia em diferentes alturas do meio suporte, comportamento hidrodinamico, altera9ao na 
resistencia mecanica do bambu e caracteriza9ao do lodo. 
5.1 PARTIDA E DESEMPENHO 
Foram obtidos resultados a partir da monitora9ao da partida e desempenho dos filtros, no 
periodo de 745 dias de opera9ao, por meio de amilises fisico-quimicas de amostras do afluente e 
do efluente dos filtros. Os resultados estao apresentados sob a forma de tabelas e gnificos. 
0 desempenho do filtro 1 (enchimento de meio anel de bambu) foi avaliado com tempo 
de deten9ao hidniulico (TDH) aproximado de 7 horas, o filtro 2 ( enchimento de meio anel) foi 
operado com TDH de 9 horas ate 380 dias de opera9ao, depois diminuido para 7 horas e retomou 
para 9 horas aos 626 dias de opera9ao. 0 filtro 3 ( enchimento de anel inteiro) tambem foi 
operado com TDH constante de 7 horas (Tabela 5.1). 
0 filtro 4 (enchimento de anel inteiro de bambu) foi utilizado na avalia9ao do sistema a 
diferentes TDH. As mudan9as no TDH foi feita a partir de 380 dias de opera9ao, onde o tempo de 
9 horas, foi diminuido em uma hora a cada aproximadamente trinta dias, ate o valor de 2 horas. 0 
reator permaneceu com TDH de 2 horas durante 11 semanas e ap6s esse periodo, o TDH foi 
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aumentado para 5 horas. A amostragem do afluente e efluente tratado dos quatro filtros e as 
coletas nas saidas laterais do filtro 4 foram realizadas quinzenalmente, intercalando as coletas do 
efluente tratado pelos filtros com as saidas laterais do filtro 4. 
TABELA 5.1 Periodo e tempo de operayao dos filtros anaer6bios com meio suporte de bambu em diferentes TDH. 
REA TOR 
1 
2 
(meio anel) 
3 
4 
( anel inteiro) 
TDH (horas) 
7 
9 
7 
7 
9 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
PERIODO DE OPERA<;AO 
1 a 745 
1 a 380 
380 a 626 
1 a 380 
380 a 430 
430 a 450 
450 a 485 
485 a 520 
520 a 541 
541 a 618 
5.1.1 pH, Alcalinidade e acidos volateis 
TEMPO DE OPERA<;AO (dias) 
745 
380 
246 
119 
745 
380 
50 
20 
35 
35 
21 
77 
127 
A Figura 5.1 apresenta os resultados de pH no afluente e efluente dos filtros, ao longo do 
tempo de opera9ao, onde praticamente todos encontraram-se dentro da faixa considerada 6tima 
(6,7 a 7,1) para o processo anaer6bio, segundo LETTINGA & van HAANDEL (1994). 0 pH se 
manteve na faixa adequada para digestao anaer6bia em todos os filtros, sem que houvesse 
necessidade de adi9ao de compostos alcalinizantes, inclusive o filtro 4, que foi operado com 
diminui9ao gradual no TDH. 0 aumento na taxa de carregamento organico no filtro 4 (Tabela 5.6 
e Figura 5.16), que sera melhor discutido no item 5.1.2, nao afetou a estabilidade no 
comportamento do pH, devido ao born sistema de tamponamento formado no meio, atraves do 
sistema carbonico (C02, HC03- e C03-2). Como e possivel verificar nas Figuras 5.2 e 5.3 que 
representa os resultados obtidos de alcalinidade. 
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FIGURA 5.1 Resultados de pH no afluente e efluente dos filtros anaer6bios ao Iongo do tempo. 
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FIGURA 5.2 Resultados da alcalinidade total no afluente e efluente dos filtros anaer6bios ao longo do 
tempo. 
59 
360~~~~~~~~~~~-~~~~~-~~~~~~~~~ 
320 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ~ 0 ~ 0 ~ 0 ~ 0 ~ 0 ~ 0 ~ 0 ~ 
~ ~ N N ~ ~ ~ ~ ~ ~ W W ~ ~ 
Tempo de operacao ( dias) 
FIGURA 5.3 Resultados da alcalinidade parcial no afluente e efluente dos filtros anaer6bios ao Iongo do 
tempo 
Ate o periodo de 567 dias de opera<;ao, os valores de pH para o afluente sempre estiveram 
na faixa de 6,3 a 7 ,2. Os valores mais baixos de pH encontrados no afluente, que em principio 
seria s6 esgoto domestico, se deve provavelmente a decomposi<;ao de compostos facilmente 
degradaveis, como a<;ucares e amido na rede coletora, produzindo acidos orgarncos e causando a 
diminui<;ao do pH (CAMPOS, 1999). Entretanto o efluente dos diversos reatores sempre 
estiveram acima de 6,5 independente do valor de pH do afluente, o que toma possivel observar a 
grande estabilidade alcan<;ada pelos FA. 
Aproximadamente no 570 Q dia de opera<;ao ocorreu urn choque de pH no afluente dos 
filtros, atingindo o valor de 1,7. Essa mudan<;a rapida de pH, pode ter sido ocasionada por algum 
descarte acido proveniente de despejo clandestino na rede coletora de esgoto. Na semana em que 
ocorreu o choque acido, a coleta que tinha sido programada era as nas saidas intermediarias do 
filtro 4 e "felizmente" esta coincidencia resultou em amostras reais ap6s o choque. Nesse periodo 
o filtro 4 estava sendo operado com TDH de 2 horas, o que acabou contribuindo para o aumento 
da sensibilidade da biomassa, resultando em urn efluente com pH de 2,6, porem na semana 
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seguinte o valor de pH retornou a 7,1. Nao foram obtidos valores de pH dos outros filtros no dia 
do choque, pois a coleta tinha sido programada para ser feita apenas no filtro 4. 
Entretanto nota-se na Figura 5.1 que uma semana ap6s o choque de pH, o efluente dos 
filtros 1, 2 e 3 apresentaram valores de 5,2, 6,8 e 7,0, respectivamente, e permaneceram na faixa 
neutra (pH 7) ate o final do monitoramento. Essa recupera<;ao nipida foi, provavelmente devido 
ao meio tampao que a alcalinidade produziu atraves da sua capacidade de neutralizar os acidos 
pelos ions carbonato e bicarbonato. De acordo com LETTINGA et al. 1 (1996) apud 
CHERNICHARO (1997), ap6s mudan<;as bruscas de pH, a recupera<;ao e mais rapida sea queda 
no pH nao for muito elevada e/ou se o choque de pH tiver curta dura<;ao e sea concentra<;ao de 
acidos graxos vo lateis durante o choque de pH se manter baixa. Por meio do monitoramento do 
afluente e efluente dos filtros, pode-se verificar que o choque acido teve curta dura<;ao e nao foi 
observado aumento na concentra<;ao de acidos volateis no efluente tratado pelos filtros durante o 
choque (Figura 5.4). Provavelmente os valores baixos de pH do afluente foram decorrentes de 
despejos acidos de algum tipo de industria de galvanoplastia, talvez produtoras de semi-j6ias, 
empresas muito comuns na regiao. 
Valores de pH em torno de 8,0 foram encontrados no periodo de 576 a 598 dias de 
opera<;ao (Figura 5.1). Esses maiores valores de pH encontrados, ap6s o choque acido, foram 
devido a aplica<;ao de cal no sistema de tratamento preliminar da ETE para manter o pH na faixa 
neutra antes de atingir o sistema de lagoas. 
Freqiientemente os dois parametros mais usados para monitorar a estabilidade de 
digestao sao alcalinidade e acidos volateis. Nas Figuras 5.2 e 5.3, nota-se que os valores de 
alcalinidade no efluente tratado em quaisquer urn dos reatores, apresentou concentra<;ao de 
alcalinidade total e intermediaria maior que o afluente, inclusive na semana do choque acido. 
Esse fato tambem foi observado por muitos autores em seus experimentos. 
1 LETTINGA G., HULSHOF POL L. W. & ZEEMAN G. Biological Wastewater Treatment . Part 1: 
Anaerobic Wastewater Treatment. Lecture Notes. Wageningen Agriculturas University, ed. January 1996. 
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Segundo YOUNG & McCARTY (1968), as camadas superiores do meio suporte podem 
ser responsaveis por esse comportamento, possivelmente pela destruiyao de material celular e 
conseqiiente liberayao de amonia. 0 aumento na concentrayao de amonia no efluente em relayao 
ao afluente dos filtros, pode ser observado na Figura 5.28. Na estreita faixa de pH, a amonia pode 
agir como base forte, ocorrendo praticamente a sua completa dissociayao (LETTINGA & van 
HAANDEL, 1994). Segundo, ainda, LETTINGA & van HAANDEL (1994) no reator gera-se 
alcalinidade devido a reayoes como amonificayao (mineralizayao de nitrogenio organico) e perde-
se acidez devido a dessoryao de C02 e por outro lado a metanogenese ocorreni e removera parte 
do acido acetico, aurnentando assim a alcalinidade e reduzindo a acidez. 
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FIGURA 5.4 Resultados de acidos volateis no afluente e efluente dos filtros anaer6bios ao Iongo do tempo. 
A alcalinidade parcial ( devido a bicarbonatos) refere-se a alcalinidade total menos a 
alcalinidade dos acidos volateis (SPEECE, 1996). A capacidade de tamponamento da 
alcalinidade por bicarbonatos e muito mais importante para urn processo anaer6bio que por 
acidos volateis, pois num reator anaer6bio onde o pH deve ter urn valor proximo de 7, a 
concentrayao de bicarbonato predomina e a capacidade de tamponamento da alcalinidade por 
acidos volateis ocorre na faixa de pH entre 3,75 e 5,75, sendo de pouca importancia para a 
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digestao anaer6bia. Nas Figuras 5.2 e 5.3 verifica-se urn aumento da alcalinidade total nos 
periodos entre 200 a 350 dias e 650 a 750 dias de operayao, provavelmente devido a 
bicarbonatos, pois a alcalinidade parcial sofreu urn aumento no mesmo periodo. Por meio dos 
resultados obtidos e possivel afrrmar que a alcalinidade do meio (alcalinidade afluente mais a 
alcalinidade gerada) foi suficiente para manter a estabilidade do pH, mesmo diante de situa9oes 
adversas, como foi o choque acido ou situa9oes com mudan9as graduais, como ocorrida com o 
parametro TDH na opera9ao do filtro 4. 
A alcalinidade do meio e resultante da alcalinidade proveniente do afluente e a 
alcalinidade gerada no sistema. Pode-se dizer que a alcalinidade proveniente do afluente 
representa uma parte consideravel da alcalinidade total do sistema. Nas Figuras 5.2 e 5.3 observa-
se que no periodo entre 350 a 550 dias de opera9ao, a alcalinidade total e parcial gerada a partir 
do afluente apresentaram uma diminui9ao de 142 para 42 mg/L e 110 para 16 mg/L, 
respectivamente. Essa diminui9ao na alcalinidade proveniente do afluente resultou em uma 
diminui9ao na alcalinidade do efluente dos filtros, mas nao o suficiente para causar diminui9ao 
no pH (Figura 5.1) e aumento na concentra9ao de acidos organicos volateis (Figura 5.4). 
Na Figura 5.4 observa-se que em nenhum momento a concentra9ao de acidos organicos 
nas saidas dos filtros foi maior que o afluente. Esse fato indica que os acidos volateis no meio 
foram metabolizados adequadamente ap6s a sua forma9ao pelos microrganismos metanogenicos. 
Segundo LETTINGA & van HAANDEL (1994), durante a fermentayao acida somente cerca de 
70% da DQO e convertida em acido acetico, sendo que o restante se transforma em outros 
produtos (Hz, COz, HzO), que nao afetam a alcalinidade. Os acidos formados foram convertidos a 
produtos fmais da decomposi9ao pela fermenta9ao metanogenica, pois o pH sempre manteve na 
faixa neutra, favorecendo as rea9oes bioquimicas necessarias ao processo biol6gico de 
degrada9ao. 
Comparando-se os valores de acidos organicos volateis no efluente ap6s tratamento 
preliminar, antes da peneira estatica (EF) e no afluente aos filtros (AF) na Figura 5.4, nota-se que 
na maior parte do tempo de monitora9ao dos reatores nao houve aumento na concentra9ao de 
acidos volateis ap6s a segunda caixa do sistema de alimentayao, com exce9ao no periodo entre 
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300 a 450 dias de opera9ao. Esse fato mostra que, apesar das caixas de alimentavao reservar o 
esgoto por urn determinado tempo, que variava de acordo com as condivoes de operavao dos 
filtros, nao foi verificado a ocorrencia de acidogenese nos reservat6rios ao Iongo do tempo de 
monitoravao. 
Observando-se na Figura 5.5 o comportamento das curvas que representa os valores 
obtidos a partir da relavao AI/AP, e possivel notar que ao Iongo do tempo de monitoravao a 
rela9ao AI/ AP para o afluente se manteve acima dos valores obtidos para o efluente dos filtros. 
Esse comportamento mostra que o sistema tampao gerado no interior dos reatores foi 
devido principalmente por bicarbonatos. Entretanto esse fato nao foi verificado no periodo 
posterior ao choque acido ( ap6s 562 dias de opera9ao ), que pela diminuivao do pH, a alcalinidade 
por bicarbonatos diminuiu, resultando no aurnento da relavao AI/ AP no efluente dos filtros. 
Segundo RIPLEY et al. (1986) a relavao AI/AP e uma ferramenta adequada e rapida para 
acompanhar as condivoes operacionais da digestao anaer6bia e de acordo com os autores, valores 
de AI/ AP superiores a 0,3 indicam a ocorrencia de distlirbios no processo anaer6bio. Mas 
segundo FORESTI1 (1994) apud CHERNICHARO (1997), e possivel a estabilidade do processo 
mesmo para valores diferentes de 0,3, dependendo do caso em estudo. Na Figura 5.5 nota-se que 
a relavao AI/AP no efluente dos filtros estiveram na faixa entre 0,3 a 0,6 e assegurou urn born 
tamponamento diante de varia9oes de pH no afluente a ser tratado pelos filtros. 
1 FOREST! E. (1994) Fundamentos do Processo de digestao anaer6bia. In: Anais III Taller y Seminario 
Latinoamericano: tratamiento anaerobio de aguas residuales. Montevideo, Uruguay, pp. 97-110. 
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FIGURA 5.5 Valores obtidos da relayao Alcalinidade Intermediaria (AI) I Alcalinidade Parcial 
(AP) para o afluente e efluente dos filtros anaer6bios ao longo do tempo. 
5.1.2 DQO e DBO ( Etapa de partida) 
Os panimetros DBO e DQO foram utilizados como indicadores do termino da etapa de 
partida, pelo fato de representarem bern, o aparecimento de urn equilfbrio dinamico no 
desempenho do processo, alem dos valores de alcalinidade total e parcial e TCO como 
parametros auxiliares nesta avalia~ao. As Tabelas 5.2 e 5.3 apresentam resultados medios de 
eficiencia de remo~ao de DQO e DBO e seus respectivos desvios padrao, referentes a varios 
periodos de opera~ao durante a etapa de partida e as Figuras 5.6 a 5.9 representa as curvas 
construidas a partir do monitoramento dos parametros DQO e DBO no afluente e efluente dos 
filtros tambem durante a etapa de partida. 
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Observa-se nas Figuras 5.7 e 5.9 e Tabelas 5.2 e 5.3 , que a remoyao tanto da DQO como 
da DBO, para todos os filtros, inicialmente foi baixa e correspondeu de 30 a 45% da remoyao da 
materia organica do afluente. Para os filtros 1, 2 e 4, nas primeiras semanas houve ate uma 
tendencia de declinio para eficiencia de DQO. Segundo van HAANDEL & LETTINGA (1994), 
no caso de partida de reator sem in6culo, a baixa eficiencia de removao de material organico 
durante 0 periodo inicial da operayao deve ser atribuida a ausencia quantitativa e qualitativa das 
populavoes para realizar os processos necessarios para a transformayao do material organico do 
afluente em metano. Para partida de reator com in6culo, a baixa remoyao e atribuida a adaptayao 
da biomassa ao afluente e por perda de s6lidos por arraste com o efluente. 
0 termino da partida foi considerado quando uma percentagem de remoyao ao redor de 
60% foi atingida e a partir de entao, nao ocorreram varia9oes significativas em tomo deste valor. 
Atraves dos resultados obtidos durante a monitorayao, observa-se que os filtros apresentaram 
comportamentos diferentes durante a etapa de partida para remoyao de materia organica em 
afluente de diferentes concentrayoes, que e uma caracteristica do esgoto sanitario. Na Tabela 5.2, 
que apresenta a media dos resultados de remoyao de DQO, em intervalos de aproximadamente 2 
semanas, observa-se que os filtros 1 e 2 apresentaram ate 158 dias de opera9ao uma media de 
removao de 50% com desvio padrao acima de 10. Ap6s 159 dias de operayao, a media de 
remoyao de DQO atingiu uma faixa de 60% com baixas variayoes, indicando aparentemente, o 
inicio do estado estacionario dos reatores 1 e 2. Para o filtro 4 o inicio do equilibrio dinamico foi 
aproximadamente ap6s 108 dias, quando a media de remoyao de DQO que estava na faixa de 
50%(± 20%) atingiu valores medios proximo de 60% com baixos desvios padrao. Para o filtro 3 
esta etapa teve inicio a partir de 7 4 dias, quando a eficiencia de remoyao de DQO atingiu valores 
acima de 60% com pequenas variavoes. 
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TABELA 5.2 Resultados medios da eficiencia de remoc;ao de DQO (%) e seus respectivos desvios durante a 
monitorac;ao da partida dos filtros e concentrac;ao media de DQO no afluente. 
Periodo de operac;ao FILTRO 1 FILTR02 FILTR03 FILTR04 Cone. DQOno 
afluente (mg/L) 
1 a 16 37,0 (± 8,5) 43,0 (± 7,1) 16,5 (± 23,3) 47,0 (± 39,6) 557,5 
17 a 58 43,0 (± 5,7) 37,0 (± 26,9) 43,5 (± 6,4) 43,0 14,1) 450,0 
59 a 73 37,0 (± 11,3) 24,5 (± 34,6) 50,0 (± 19,8) 39,5 (± 26,2) 401,5 
74a93 30,0 (± 12,7) 54,0 (± 11,3) 70,0 (± 7,1) 51,0 (± 7,1) 321,0 
94 a 107 36,0 (± 19,8) 43,5 (± 21,9) 62,0 8,5) 52,0 (± 18,4) 382,5 
108 a 121 37,0 (± 11,3) 54,0 (± 29,7) 56,0 1,4) 58,5 (± 9,2) 373,5 
122 a 135 56,5 (± 4,9) 58,0 (± 15,6) 68,5 12,0) 72,0 (± 1,4) 486,0 
136 a 158 49,5 (± 9,2) 52,5 (± 10,6) 60,5 (± 10,6) 63,5 (± 0.71) 430,5 
159a173 74,0 (± 0) 84,0 (± 0) 84,0 (± 0) 82.0 (± 0) 745,0 
174 a 192 70,0 (± 2,8) 54,5 (± 12,0) 56,5 (± 3,5) 66,5 (± 7,8) 583,5 
193 a 205 74,5 (± 8,5) 60,5 (± 9,2) 70,5 (± 9,2) 78,5 (± 3,5) 728,5 
206 a226 65,5 (± 2,1) 57,5 (± 10,6) 66,0 (± 2,8) 64,5 (± 2,1) 829,5 
227 a 240 65,5 (± 3,5) 68,0 (± 1,4) 64,0 9,9) 67,5 (± 3,5) 948,5 
TABELA 5.3 Resultados medios da eficiencia de remoc;ao de DBO (%) e seus respectivos desvios durante a 
monitorac;ao da partida dos filtros e concentrac;ao media de DBO no afluente. 
Periodo de FILTRO 1 FILTR02 FILTR03 FILTR04 Cone. DBO no afluente 
operac;ao (mg/L) 
I a 16 28,5 (± 21,9) 33,0 (± 25,5) 19,0 (± 26,9) 41,0 (± 36,8) 269,0 
17 a 58 45,0 (± 17,0) 56,0 (± 9,9) 46,0 (± 4,2) 50,0 (± 11,3) 223,5 
59 a 73 47,5 (± 26,2) 57,5 (± 10,6) 63,0 (± 18,4) 54,5 (± 31,8) 195,0 
74 a93 57,5 (± 23,3) 54,5 (± 14,8) 57,0 (± 21,2) 69,0 15,6) 138,5 
94 a 114 36,5 (± 13,4) 48,0 (± 2,8) 59,0 (± 5,7) 48,0 (± 4,2) 99,5 
115 a 128 67,0 1,4) 71,5 (± 12,0) 77,0 (± 11,3) 74,5 (± 9,2) 248,5 
129 a 149 50,5 14,8) 58,0 (± 4,2) 65,0 12,7) 59,5 (± 10,6) 308,5 
150 a 163 70,5 (± 17,7) 69,0 22,6) 73,0 (± 19,8) 70,5 (± 17,7) 186,0 
164 a 177 71,0 (± 7,1) 71,0 17,0) 82,5 4,9) 82,0 (± 0) 289,5 
178 a 198 69,5 (± 6,4) 48,5 7,8) 60,5 2,1) 62,0 (± 18,4) 249,5 
199 a 220 68,5 (± 17,7) 68,5 (± 6,4) 74,0 1,4) 77,0 (± 9,9) 556,0 
221 a 233 68,0 (±4,2) 68,0 1,4) 70,0 (± 2,8) 63,0 (± 4,2) 299,5 
234 a 247 67,0 9,9) 66,5 (± 9,2) 66,0 (± 5,7) 66,0 (± 5,7) 233,0 
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Portanto, considerando o parfunetro DQO para analise do termino da partida, pode-se 
considerar que os reatores apresentaram estabilidade, com eficiencia de remoyao ao redor de 60% 
(± 10), a partir de aproximadamente 159 dias de opera9ao para os filtros 1 e 2, a partir de 108 
dias para o filtro 4 e a partir de 7 4 dias para o filtro 3. V erifica-se que o tempo de operayao 
considerado suficiente para finalizar a etapa de partida variou entre os filtros, sem indicativo de 
que as diferentes configurayoes dos filtros foram responsaveis por essa varia9ao. E provavel que 
os filtros apresentaram a etapa de partida em tempos diferentes, devido a dificuldade de manter 
estavel o tempo de deten<;ao hidraulico em cada reator, ap6s cada regulagem diaria da vazao. A 
vazao de cada filtro era regulada diariamente por meio de urn registro gaveta, que devido a sua 
configura9ao, :pOde facilitar o entupimento no sistema de alimenta9ao em alguns momentos no 
decorrer do dia, devido a possiveis particulas suspensas presentes no esgoto domestico. Esse fato 
proporcionou urn maior tempo de contato entre a biomassa e o substrato e consequentemente 
facilitou a decomposi9ao de uma maior quantidade de materia organica presente no esgoto 
domestico pelas bacterias, fazendo com que a eficiencia de remo9ao atingisse maiores valores em 
tempo menor. 
Ap6s fazer uma analise dos resultados obtidos de DQO durante a partida dos filtros, e 
possivel dizer que nao existe urn tempo te6rico para que urn reator anaer6bio atinja o equilibrio 
dinamico. 0 periodo necessario para a partida depende das condi9oes reais que o sistema esta 
sendo operado, variando em cada caso. No entanto pode acelerar a partida de urn reator anaer6bio 
utilizando lodo de in6culo adaptado ou nao ao esgoto a ser tratado. 
Para o parfunetro DBO, verifica-se na (Tabela 5.3), que apresenta a media dos resultados 
de remo9ao em intervalos de aproximadamente 2 semanas, os filtros apresentaram urn equilibrio 
de remo9ao de DBO a partir de 114 dias de opera9ao. Nota-se que ate 114 dias, a media de 
eficiencia de remoyao estava entre 36,5 a 59,0% com desvios acima de 10%. Ap6s 115 dias de 
opera9ao, a media de remoyao de DBO apresentou urn aumento, atingindo uma media entre 67 a 
77%, com desvios pr6ximos do valor 10, indicando aparentemente o fim da etapa de partida. Para 
o filtro 3 esta etapa terminou com aproximadamente 94 dias de opera9ao. Observa-se que 
tambem em rela9ao ao parfunetro DQO, o filtro 3 apresentou o termino da etapa de partida antes 
que os outros filtros. Esse menor tempo de partida pode ter sido devido a aclimatayao mais rapida 
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da biomassa ao esgoto a ser tratado, alem das condic;oes citadas anteriormente. 
Por outro lado, condic;oes de operac;oes extremas sao previstas no inicio de operac;ao de 
urn sistema anaer6bio, por exemplo sobrecarga organica e variac;oes de pH no afluente. Nota-se 
nas Tabelas 5.2 e 5.3, ap6s o termino da etapa de partida dos filtros, que variac;oes de carga 
organica no sistema, provocaram urn aurnento nos desvios entre os resultados de remoc;ao de 
materia organica, principalmente no parfunetro DBO, como pode ser observado no periodo entre 
129 a 192 dias. Nesse periodo, em determinados dias os filtros trataram afluentes mais 
concentrados (745 mg/L de DQO e 464 mg/L de DBO) e menos concentrados (539 mg/L de 
DQO e 200mg/L de DBO) e consequentemente a variac;ao no desempenho dependeu da 
concentrac;ao do afluente. Esse comportamento e uma caracteristica de urn sistema de tratamento 
anaer6bio, que apresenta melhor remoc;ao para afluentes com maior concentrac;ao de materia 
organica. Esse assunto sera melhor analisado no item 5.1.3, onde sera estudado o desempenho 
dos flltros ao Iongo do tempo de operac;ao. Com 192 dias de operac;ao, os filtros 2 e 4 
apresentaram baixa remoc;ao de DBO, ou seja 43% e 49% respectivamente eo flltro 4 apresentou 
baixa remoc;ao de DQO, 46% (Tabelas 5.2 e 5.3). Esse baixo desempenho, ap6s apresentar 
aparentemente o termino da etapa de partida, foi devido a afluentes pouco concentrados. Esses 
resultados mostram que os filtros 2 e 4 nao apresentaram equilfbrio na estabilidade frente a 
variac;oes de carga organica ocorrido nesse periodo. No entanto ap6s 192 dias de operac;ao os 
filtros apresentaram maior estabilidade diante de variac;oes de carga organica, como pode ser 
observado na Figura 5.1 0. 
Ao analisar OS parfunetros DQO e DBO para 0 estudo da etapa de partida dos filtros, e 
importante verificar tambem o comportamento dos parfunetros alcalinidade total e intermediaria 
(Figuras 5.2 e 5.3). Atraves das curvas que representam os resultados obtidos no afluente e 
efluente dos filtros, nota-se que ate, aproximadamente 192 dias de operac;ao, os reatores 
apresentaram, em seus efluentes, urn acrescimo de 40 mg CaC03/L em relac;ao ao afluente. Ap6s 
esse periodo, a diferenc;a de concentrac;ao de alcalinidade entre o efluente dos filtros e o afluente 
alcanc;ou mais de 100 mg CaC03/L, ou seja a concentrac;ao de alcalinidade no efluente aumentou 
de 180 para 250 mg CaC03/L em todos os filtros e a concentrac;ao no afluente permaneceu 
estavel, na faixa de 150 mg CaC03/L. Esse acrescimo de alcalinidade foi devido a bicarbonatos, 
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pois a alcalinidade parcial tambem aumentou nesse periodo, indicando o inicio de urn born 
processo de tamponamento na faixa de pH ideal para os microrganismos. Esse fato indica que a 
partir de 192 dias se iniciou a estabilidade do sistema :frente a varia<;oes de pH. 
Portanto, considerando o equilibrio da remo<;ao de DQO e DBO, que sao parametros de 
projeto, a evidencia do termino da partida foi entre 74 a 159 dias de opera<;ao para os respectivos 
filtros anaer6bios. Por outro lado, se condi<;oes de opera<;oes extremas sao previstas no decorrer 
da opera<;ao durante a etapa de partida, por exemplo choques de carga organica e varia<;oes de 
pH, urn periodo de 192 dias ( aproximadamente 6 meses) seria o tempo recomendado para que 
esta etapa de partida finalize com garantia de que o desempenho do sistema mantenha 
satisfat6rio ate o fmal de sua opera<;ao. 
5.1.3 Desempenho em rela~ao aos parametros DQO totab DQO filtrada e DBO 
A valiando o desempenho dos FA na remo<;ao de materia organica ao longo do tempo, por 
meio das Figuras 5.10 a 5.13, em rela<;ao a DQO total e DQO filtrada, e das Figuras 5.14 e 5.15, em 
rela<;ao a DBO, pode-se verificar que, ate aproximadamente 570 dias, os FA 1, 2 e 3 
apresentaram comportamentos semelhantes para as varias configura<;oes de meio suporte e TDH. 
Depois que ocorreu o choque acido, em 567 dias de opera<;ao, verifica-se que para os tres filtros a 
eficiencia media de remo<;ao de DQO total e DBO; que estava entre 60 a 70%, sofreu diminui<;ao 
para 20 a 45%, permanecendo nestes valores aproxiniadamente 64 dias, e depois retomando para 
50,0 a 78,5% (Figuras 5.11 e 5.15). Nas mesmas circunstancias, o desempenho dos reatores em 
rela<;ao a remo<;ao de DQO filtrada, foi o mais atingido (Figura 5.13), onde a eficiencia foi 
praticamente nula, diminuindo a capacidade de recupera<;ao (Tabela 5.5 e Figura 5.11). Esse fato 
pode ser confrrmado na Figura 5.17, que ap6s o choque acido, a rela<;ao DQOfiltradaiDQOtotal no 
efluente dos filtros aumentou, indicando uma maior parcela na forma dissolvida. E provavel que 
o choque acido afetou principalmente a popula<;ao bacteriana que utiliza a materia organica 
dissolvida, as quais sao mais sensiveis a mudan<;as bruscas de pH, em rela<;ao as bacterias que 
degradam materia orgaruca suspensa e/ou particulada. Pode-se dizer tainbem que a fra<;ao filtrada 
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da DQO expressa a fra~ao da materia orgamca presente, cuja remo~ao e predominantemente sob 
a~ao biol6gica (BARBOSA e SANTANA, 1989), e devido a esse fato, apresentou maior queda 
no seu desempenho. 
As amilises de DQO filtrada no afluente e efluente dos filtros foram realizadas a partir de 
330 dias de opera~ao dos filtros. Ao observar a eficiencia de remo~ao de materia organica pelos 
filtros no periodo entre 330 a 561 dias de opera~ao, antes do choque acido, verifica-se o born 
desempenho desse sistema em rela~ao a reten~ao de materia dissolvida (Figura 5.13), por meio 
dos resultados medios de remo~ao de DQO filtrada (63 a 76%) nos efluentes dos filtros, pela a~ao 
dos microrganismos do biofilme e tambem pelo lodo retido nos intersticios. Nesse periodo os 
valores de remo~ao para DQO filtrada apresentaram-se nos mesmos valores obtidos para DQO total 
(Figura 5.11). 
Estudando o comportamento dos filtros de forma isolada nos periodos entre 563 a 626 
dias, que correspondeu ao declinio no desempenho dos filtros devido ao choque acido, e no 
periodo de recupera~ao (ap6s 626 dias), verifica-se nas Tabela 5.5 e Figura 5.13, em rela~ao a 
DQO filtrada, que o filtro 2 foi menos afetado, com melhor e mais rapida recupera~ao em rela~ao 
aos outros filtros. E provavel que essa situa~ao tenha acontecido porque o TDH no filtro 2 foi 
aumentado de 7 para 9 horas ap6s o choque, e consequentemente provocou uma diminui~ao no 
carregamento orgamco do sistema e favorecendo uma recupera~ao mais rapida da biomassa. 
Todos os tres filtros apresentaram recupera~ao na eficiencia de remo~ao de DQO total e DBO 
(Tabela 5.4), de tal maneira que os valores encontrados depois do choque acido foi maior que 
antes, comprovando que o meio estava com urn born sistema tampao, o suficiente para manter o 
pH na faixa neutra e manter o equilibria das diferentes especies de bacterias de decomposi~ao. 
Outras condi~oes que favoreceram tambem a recupera~ao do desempenho dos filtros, foi o fato 
de que a TCO sempre manteve proximo do limite recomendavel para tratamento anaer6bio 
(Figura 5.16), que segundo YOUNG & McCARTY (1969), o limite maximo de TCO era de 3,40 
kg DQO/m3 .dia. 
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TABELA 5.4 Valores memos da rem<X;ao de DQO total, DBO e TCO obtidos durante a monitora9ao dos filtros 1. 2 e 
3 nos periodos que antecederam ao choque acido e os periodos posteriores ( declinio e recupera9ao do desempenho). 
Filtro 1 Filtro 2 Filtro 3 
(meio anel de bambu) (anel inteiro de bambu) (meio anel de bambu) 
Periodo de 
opera~ao DQO DBO TDH TC04 DQO DBO TDH TC04 DQO DBO TDH TCO'~ 
(dias) (%) (%) (b) (%) (%) (b) (%) (%) (b) 
1 a 5611 62,0 66,5 7 2,75 60,0 61,5 95 1,78 74,0 67,0 7 2,75 
75 2,27 
563 a 626 2 51,5 46,5 7 2,23 44,0 47,0 75 2,27 46,5 43,5 7 2,23 
627 a 750 3 66,0 70,0 7 2,77 79,5 84,5 9 2,11 79,5 81,0 7 2,77 
' . 
-1: Penodo que antecede ao choque actdo; 2 : Penodo que ocorreu o choque ac1do, ou seJa com 562 dias de opera9ao, 
com queda no desempenho; 3: Periodo que corresponde a recupera9ao do sistema, ap6s o choque acido; 4: Unidade 
em kg DQO/m3.dia; 5: TDH do filtro 2: 9 h (1 a 380 dias de opera9ao), TDH = 7 h (381 a 626 dias) e TDH = 9 h 
(627 a 745dias) 
TABELA 5.5 Valores memos da TCO, concentra~o e rem09ao de DQO filtrada no efluente dos filtros obtidos durante 
a monitora9ao dos filtros 1, 2 e 3 nos periodos que antecederam ao choque acido e os periodos posteriores (declinio e 
recupera9ao do desempenho). 
Filtro 1 Filtro 2 Filtro 3 
(meio anel de bambu) (anel inteiro de bambu) (meio anel de bambu) 
Periodo de 
opera~ao DQOmtrada TDH TCO'j. DQOmtrada TDH TC04 DQOidtrada TDH TC04 
(dias) Cone. Rem. (h) Cone. Rem. (h) Cone. Rem. (b) 
mg!L (%) Mg!L (%) Mg!L (%) 
330 a5611 67,0 59,6 7 2,75 75,7 66,0 95 1,78 63,6 68,7 7 2,75 
75 2,27 
563 a626 2 220,5 7 2,23 163,1 40,3 7 2,27 200,1 22,2 7 2,23 
627 a 750 3 129,0 48,3 7 2,77 102,8 58,8 9 2,11 115,2 56,5 7 2,77 
' . 
- -1: Penodo que antecede ao choque ac1do; 2 : Penodo que ocorreu o choque ac1do, ou seJa com )62dias de opera9ao, 
com queda no desempenho; 3: Periodo que corresponde a recupera9ao do sistema ap6s o choque acido; 4: ooidade 
em kg DQO/m3.dia; 5: o filtro 2 foi operado com TDH de 9 horas ate 380 dias de opera9ao, depois diminuido para 7 
horas e retomou para 9 horas aos 626 dias de opera9ao. 
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FIGURA 5.12 Resultados de DQO filtrada no afluente e efluente dos filtros anaer6bios ao Iongo do tempo. 
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FIGURA 5.13 Resultados de eficiencia remo«;ao de DQO filtrada no efluente dos filtros anaer6bios ao Iongo 
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FIGURA 5.14 Resultados de DBO no afluente e efluente dos filtros anaer6bios ao longo do tempo. 
100 
90 
-
80 
'(!. 70 
-0 60 m 
c 
0 50 
IC'G 
(.)1 40 0 
E 30 Q) 
0::: 20 
10 
0 
0 0 0 
10 0 
....-
0 0 
10 0 
....- N 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 
N M M v V 10 10 ~ ~ ~ ~ 
Tempo de opera~o (dias) 
FIGURA 5.15 Eficiencia de remo9ao de DBO no efluente dos filtros anaer6bios ao longo do tempo. 
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Avaliando o desempenho do filtro 4 a diferentes TDH, observa-se que seu desempenho, 
sofreu maior influencia pela concentrayao de DQO no afluente (Tabela 5.6) que pelas variayoes 
graduais no TDH (Figura 5.19). Esse fato pode ser observado no periodo de 438 a 450 dias de 
operayao (Tabela 5.6). 0 filtro 4 estava sendo operado com TDH de 6 horas, tratando afluentes 
mais concentrados (DQ0=1054 mg02/L) e obteve melhor eficiencia de remoyao que os periodos 
anteriores com TDH maior e afluentes menos concentrados. Esse fato se repetiu no periodo de 
485 a 526 dias. 
0 desempenho de todos os filtros mostrou-se ser melhor tratando afluentes mais 
concentrados (Figuras 5.18), inclusive para o filtro 4, que foi operado com diminuiyoes graduais 
no TDH. Entretanto em situayoes de choque de pH, TDH ou qualquer outro parfunetro de 
controle, o desempenho sera afetado consideravelmente, mesmo tratando afluentes mais 
concentrado. Esse fato pode ser observado na Tabela 5.6, no perfodo de 555 a 627 dias de 
operayao, onde o filtro 4 apresentou diminuiyao na eficiencia de remoyao de DQO e DBO, 
mesmo tratando afluente mais concentrado (aproximadamente 835 mg02/L). Esse fato e 
justificado devido ao choque acido ocorrido com 567 dias de operayao, mantendo o filtro 4 
desestabilizado por urn periodo aproximado de 64 dias e depois se recuperando para valores de 
eficiencia de remoyao urn pouco abaixo dos valores anteriores ao choque acido. E importante 
comparar a eficiencia de recuperayao dos filtros, onde as condiyoes nao favoraveis de operayao 
do filtro 4, como o TDH muito baixo, nao favoreceu a uma satisfat6ria recuperayao do reator, 
exigindo urn maior tempo para retomar ao equilibria do sistema (Figuras 5.11 e 5.15). 
Nas Figuras 5.19 e 5.20 observa-se que a eficiencia de remoyao de DQO e DBO no 
efluente do filtro 4, antes do choque acido, permaneceu na faixa de 60% para DQO e 70 a 80% 
para DBO com diminuiyao gradativa do TDH. Ap6s o choque acido a eficiencia de remoyao de 
DQO diminuiu para 30% e DBO para 20%. 
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T ABELA 5.6 Resultados do monitoramento do :filtro 4 em diferentes TDH. 
Filtro 4 (anel inteiro de bambu) 
'' 
.... 
Periodo de Resultados medios de Concentra~ao Concentra~ao 
opera~ao eficiencia de media no afluente media no efluente TDH TCO 
(dias) Rem~ao(%) (mg Oz/L) (mg Oz/L) (boras) (kg/m3.dia) 
DQO DBO DQO DBO DQO DBO 
1 a380 64,4 66,8 671,0 275,8 220,0 81,4 9 1,8 
381 a436 60,2 73,0 427,3 107,0 172,0 27,5 7 1,42 
437 a450 84,0 92,5 1054,0 475,5 154,0 31,5 6 4,22 
451 a 484 40,2 73,0 463,5 65,0 273,0 17,0 5 2,23 
485 a526 55,6 80,3 759,5 171,0 246,0 34,5 4 5,37 
527 a554 61,0 66,5 682,7 150,0 232,0 50,5 3 5,46 
555 a 6271 46,1 38,3 835,1 309,3 415,0 198,3 2 10,06 
628 a 745 57,6 48,6 736,8 304,4 290,0 154,0 5 3,54 
·•· ... . ... 
1 : Em 562 dias de opera9ao do filtro ocorreu o choque acido. 
Observando os resultados de monitora9ao do filtro 4 sob diferentes TDH, nota-se que a 
eficiencia de remo9ao de DQO so:fria uma diminui9ao nas primeiras semanas de cada altera9ao, 
depois retornava ao desempenho anterior. Para cada diminui9ao de 1 hora no TDH, era 
necessario urn tempo para adapta9ao da biomassa, resultando em uma queda no desempenho, 
como pode ser verificado na Tabela 5.7, que representa os resultados obtidos de concentravao de 
DQO e DBO no afluente e eficiencia de remo9ao de DQO e DBO no efluente durante e ap6s 
algumas semanas da mudan9a do TDH. Esse fato foi mais notado nos resultados de DQO, pois o 
desempenho em rela9ao a DBO so:freu menos 
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varia96es. DALTRO e POVINELLI 
(1989), tambem encontraram comportamentos semelhantes utilizando filtros com diferentes 
alturas e TDH (48, 24, 12 e 8 horas). Onde a cada mudan9a de TDH, os autores observaram 
imediata variayao na remoyao de DQO e ap6s algumas semanas o desempenho dos reatores 
retomava aos valores anteriores. 
TABELA 5. 7 Concentra9ao de DQO e DBO no a:fluente e eficiencia de remo9ao de DQO e DBO no efluente tratado 
pelo filtro 4 nos periodos de mudan~ de IDH. 
Tempo de TDH Rem~ao (%) no efluente 
opera~ao (dias) (horas) (mg!L) 
DQO DBO DQO DB DQO DBO DQO DBO 
380 373 9 9 923 302 70 91 
409 409 7 7 385 86 42 66 
415 422 7 7 444 128 80 80 
450 6 1179 97 
457 5 214 0 
464 5 466 11 
471 520 5 4 520 171 79 78 
527 3 162 63 
541 541 3 3 1020 138 81 70 
555 2 991 63 
562 2 902 77 
Comparando-se o desempenho do filtro 4 a diferentes TDH, pode-se observar que a 
queda de eficiencia de remoyao media de DQO com TDH de 9 horas para 3 horas (nao incluindo 
o periodo que houve o choque acido), foi de 1,3% e para DBO foi de 0,3% (Tabela 5.6). Observa-
se que a queda de eficiencia de remoyao de DQO com TDH de 9 horas para 3 horas foi muito 
menor que a queda de eficiencia de remo9ao de DQO com TDH de 6 para 5 horas. Como foi 
discutido anteriormente, o desempenho do reator em determinados periodos, foi mais 
influenciado pela concentrayao do afluente que pela diminuiyao gradativa do TDH. Tambem 
pode-se observar maior queda no desempenho em relayao a DQO. YOUNG & McCARTY 
(1969), operando urn filtro anaer6bio com enchimento de britas com diminui9ao gradativa do 
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TDH (36, 18, 9 e 4,5 horas), notaram que a queda de eficiencia de remo9ao de DQO do tempo 
maior para o menor foi de 55,4% para DQO e 35,2% para DBO. Esse fato comprova que a 
remo9ao de materia organica biodegradavel, por apresentar maior facilidade de remoyao, foi 
menos afetada que a nao biodegradavel, diante de diminui9oes gradativas no TDH. 
E importante comparar os resultados obtidos por YOUNG & McCARTY (1969) como 
presente trabalho, em rela9ao a queda de remo9ao nas condi9oes de opera9ao dos reatores com 
maior e menor TDH. Nota-se que nos dois casos os reatores foram operados em condi9oes 
distintas e consequentemente apresentaram comportamentos diferentes. Os autores obtiveram 
quedas de eficiencia de remo9ao ao Iongo do tempo de opera9ao devido as diminui9oes no TDH, 
apresentando maior queda no desempenho com TDH menor que 9 horas. Essa situa9ao nao foi 
observada durante a opera9ao dos filtros com enchimento de bambu, pois esses foram operados 
com diminuiy5es graduais menores no TDH e com tempo menor que 9 horas. YOUNG & 
McCARTY (1969) operaram urn filtro anaer6bio com TDH maiores para tratando de afluentes 
mais concentrados e constantes (1500 ou 3000 mg/L) e logicamente obtiveram eficiencia de 
remoy5es maiores que o presente trabalho. Acredita-se que na pesquisa de YOUNG & 
McCARTY, a biomassa estava adaptada a tratar afluentes mais concentrados em tempos mais 
longos, apresentando maior sensibilidade pela diminui9ao do tempo de permanencia do substrato 
no reator. No caso dos filtros com enchimento de bambu, a biomassa, desde a partida, estava 
adaptada com TDH baixo e afluentes de baixa concentra9ao, fazendo com que diminui9oes 
pequenas e gradativas no TDH, nao causariam quedas consideraveis no desempenho dos filtros 
(Figuras 5.19 e 5.20). Portanto acredita-se que a biomassa sofreu maior influencia pela 
concentra9ao de substrato presente no afluente, que de maneira geral o esgoto domestico 
apresentou grandes varia<;5es de concentra9ao de DQO ao longo da monitora9ao. Pode-se 
verificar na Figura 5.11, com 555 dias de opera9ao do filtro 4, a eficiencia de remo<;ao de DQO 
foi de 63 %, com TDH de 2 horas tratando afluente com 991 mg/L de DQO. Para 457 dias de 
opera<;ao, o filtro 4 apresentou eficiencia de remo<;ao de 11%, com TDH de 5 horas tratando 
afluente com 214 mg/L de DQO. Portanto verifica-se que o desempenho de urn reator esta 
relacionado com a adapta9ao dos microrganismos diante da situa<;ao que esta exposta, 
lembrando-se que os microrganismos, sao responsaveis pela remo9ao da materia organica 
presente no afluente a ser tratado e que varia<;5es no parametro de opera<;ao se forem necessaries, 
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devem ser feitos de maneira gradativa, para proporcionar a adaptayao da biomassa. 
Ainda na Figura 5.11 pode-se notar que o filtro 4 apresentou baixa remo9ao de DQO 
(zero e 11%) no periodo entre 451 a 484 dias. Essa queda no desempenho foi devido a 
diminuicao em grande proporcao na concentracao de DQO no afluente e no TDH. Verifica-se, 
durante o acompanhamento do filtro 4, que com 451 dias de operacao o afluente apresentou 
val ores de concentrayao de DQO maior que 1000 mg/L e na semana posterior diminuiu para 214 
mgOz/L. Essa diminui9ao nipida na concentra9ao de materia organica no afluente, passando de 
urn valor recomendavel para urn valor desfavoravel ao born desempenho do reator, e mais a 
diminuicao de uma hora no TDH, que foi justamente na mesma semana, provocou uma situa9ao 
de sensibilidade nos microrganismos e afetando a eficiencia dos reatores, refor9ando o que foi 
dito anteriormente. Esse fato se repetiu com 492 dias de operayao. Em rela9ao ao parametro SST, 
na Figura 5.23, nao foi verificado queda na eficiencia de remocao durante o periodo de baixa 
concentracao no afluente (em torno de 100 mg/L de SST). 
Comparando-se as curvas de eficiencia de remocao de DQO e DBO no efluente do filtro 
4 (Figuras 5.11 e 5 .15), nota-se que houve maior estabilidade na curva que representa os val ores 
de eficiencia de remo9ao de DBO ao longo do tempo. A eficiencia media de remocao de DBO, 
antes do choque acido (562 dias de operacao) foi de 75,4% ± 9,8, sem muita influencia das 
condicoes de operacao, como a diminuicao do TDH e afluente mais ou menos concentrados. 
Na Tabela 5.6 observa-se que no periodo entre 381 a 554 dias de operacao do filtro 4, os 
valores medios de DBOtotal no efluente tratado atendeu a Resolucao n° 20 do CONAMA (1986), 
que estabelece padrao de lancamento de efluentes para DBOtotal igual a 60 mg/L. No primeiro 
ano de opera9ao do filtro, os valores medios de DBO no efluente estiveram acima do limite 
maximo permitido. Nota-se que ap6s o primeiro ano de operacao, o filtro 4 produziu efluentes 
com valores de DBO abaixo de 60 mg/L, inclusive em condicoes com baixo TDH. Ap6s o 
choque acido, a concentracao de DBO no efluente atingiu valores medios acima de 150 mg/L. 
Em relacao aos outros filtros, os valores medios de DBO no efluente tratado foi acima de 
60mg/L, ou seja 83 mg/L no primeiro ano de operacao. No periodo entre 350 a 550 dias de 
operacao, observa-se baixas concentracoes de DBO em todos os filtros, atingindo concentra9oes 
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medias no efluente de 25 mg!L. Portanto, segundo os resultados obtidos para o para.rnetro DBO, 
e necessario urn p6s-tratamento para atender, com seguranya, as leis ambientais vigentes. 
Nas Figuras 5.11 e 5.15 verifica-se que as curvas de tendencia dos pontos que 
representam a remo9ao de DQO chega a 70% de eficiencia para os filtros 1, 2 e 3 e 60% de 
eficiencia para o filtro 4 . Para remoyao de DBO, as curvas relativas aos filtros 1, 2 e 3 atinge 
75% e para o filtro 4 chega a 68%. Esses valores obtidos para eficiencia de remoyao de DQO e 
DBO foram nas condi9oes de temperatura ambiente na faixa entre 5 a 35 °C durante toda a 
monitorayao dos filtros (Figura 5.1 - Anexo). A monitorayao da temperatura foi realizada por 
ZANELLA (1999), em sua pesquisa de mestrado. 
Resultados semelhantes foram obtidos por COUTO (1993), quando utilizou o bambu 
como meio suporte e obtive taxas de remoyao de DBO e DQO na faixa de 60 a 80%. Segundo 
PINTO 1 (1995) apud CHERN1CHARO (1997), os filtros anaer6bios, como unidades isoladas de 
tratamento de esgotos domesticos, precedidos apenas de disposi9ao de tratamento preliminar, 
obtem uma eficiencia medias de remoyao de DBO e DQO variando entre 68 e 79% com TDH de 
6 a 8 horas. 
A rela9ao DBO/DQOtota, (Figura 5.21) indica a biodegradabilidade da materia organica 
presente. Observa-se que a relayao media de DBO/ DQOtotai para o afluente dos filtros foi de 
0,41, ou seja aproximadamente 41% da materia organica presente no esgoto domestico a ser 
tratado pelos filtros estao representados por materia organica biodegradavel. Von SPERLING 
(1996) relata que a relayao DQOtotal I DBOtotal para esgotos domesticos brutos varia em tomo de 
1,7 a 2,4, ou seja 42 a 60% da materia organica presentee biodegradavel. Nota-se na Figura 5.21, 
que a relayao DBO/DQOtotal no afluente dos filtros variou bastante ao longo do tempo, atingindo 
valores de 0,2 a 0,9, ou seja 20 a 90% da materia organica era biodegradavel. Como o afluente 
utilizado no estudo tinha caracteristicas marcantes de esgoto sanitaria, substancias surfactantes 
seriam uma possivel contribui9ao para a quantidade de materia organica nao biodegradavel. 
1 PINTO J.D.S. (1995). Tratamento de esgotos domesticos em filtro anaer6bio utilizando esc6ria de alto forno como 
meio suporte. Dissertar;ao de mestrado. Departamento de Engenharia Sanitaria e Ambiental da UFMG. Belo 
Horizonte 
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Ao Iongo do tempo de rnonitorayao, a rela9ao media de DBOI DQOtotai no efluente dos 
filtros esteve entre 0,35 a 0,41, corn variayoes ern alguns periodos acornpanhando as 
caracteristicas do afluente. Nao foi observado alterayao na relayao DBOI DQOtotai no efluente 
dos filtros, ap6s o choque acido e no efluente do filtro 4 ern diferentes TDH. 
A relayao DQOfittrada I DQOtotai (Figura 5.17), indica a eficiencia de tratarnento de urn 
sistema ern relayao a rernoyao de s6lidos na forma suspensa e dissolvida. A parcela de maior 
di:ficuldade de rernoyao e a materia organica e inorganica na forma dissolvida . Verifica-se que 
corn 450, 583 e 666 dias de operayao, onde ocorrerarn choques de carga organica e pH, a relayao 
DQOmtradal DQOtotai aurnentou, indicando a ocorrencia de urna rnaior parcela de materia organica 
e inorganica dissolvida no efluente. Esse aurnento na relayao DQOfiltrada I DQOtotai no efluente 
para 450 dias de operayao foi ern conseqiiencia da rnenor presenya de s6lidos suspensos no 
efluente, como pode ser observado na Figura 5.22. Para 583 e 666 dias de operayao (ap6s o 
choque acido ), foi devido a rnenor eficiencia de rernoyao de DQOfiitrada e nao pela rnaior 
eficiencia de rernoyao de SST, pois na Figura 5.23 observa-se que os resultados obtidos de 
rernoyao SST nao alterou nesses respectivos periodos. 
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Nao foi verificada diferenya de desempenho para as duas configuray5es de bambu. A 
hip6tese inicial de que o meio anel estaria aumentando a area superficial para a deposiyao da 
biomassa, facilitando a maior formayao de biofilme e aumentando a eficiencia de remoyao da 
materia organica presente no esgoto, nao foi comprovada segundo os resultados. 0 uso do bambu 
como meio suporte para filtro anaer6bio nao requer certas exigencias como a padronizayao do 
diametro dos gomos de bambu e/ou a utilizayao apenas de aneis inteiros, desprezando os gomos 
quebrados durante seu manuseio, antes e ap6s o enchimento do reator. Recomenda-se manter a 
altura do anel de bambu entre 3,5 a 4,0 em para se aproximar ao tamanho da brita numero 4 e 
anel de phistico, que segundo COUTO (1993), o desempenho do anel de bambu e brita 4 foram 
semelhantes. 
5.1.4 Solidos Suspensos 
Os filtros tambem foram avaliados em rela9ao ao desempenho na remoyao de s6lidos 
suspensos no a:fluente. Na Figura 5.22 onde esta representada a concentra9ao do a:fluente e 
e:fluentes dos filtros, podem-se observar as variay5es na concentra9ao de s6lidos suspensos totais 
no a:fluente e a estabilidade na remoyao dos s6lidos pelos filtros ao Iongo do tempo de 
monitoramento. Na Figura 5.24 verifica-se a queda de eficiencia de remoyao de SST no filtro 4 
ap6s ter ocorrido o choque acido (com 562 dias de opera9ao ), quando a eficiencia de remo9ao 
que estava na faixa 70 a 80% diminuiu para 50 a 60%. Nota-se na Figuras 5.23, que apenas o 
filtro 4 apresentou uma perda significativa no seu desempenho. Esse fato e devido as condi9oes 
desfavoraveis que o filtro 4 estava sendo operado, ou seja com baixo TDH (2 horas). Os filtros 1, 
2 e 3 apresentaram uma queda de 10% a 25% na eficiencia de remo9ao de SST ap6s o choque 
acido. 
E importante verificar que o desempenho do reator, em rela9ao a remo9ao de SST, nao se 
alterou durante a diminui9ao do TDH, procedimento este que proporcionou uma adaptayao para 
biomassa diante de novas condi9oes de opera9ao (Figura 5.24 e Tabela 5.8). 0 choque acido que 
ocorreu de forma repentina, desestabilizou o sistema, afetando o filtro 4 com menor TDH. As 
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consequencias nao foram piores porque o reator apresentava urn born sistema de tamponamento, 
possibilitando a recuperayao da populayao microbiana. Possivelmente se os filtros fossem 
monitorados por mais tempo, seria possivel observar uma melhor recuperayao do sistema. 
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Aos 158 dias de opera9ao observa-se que os filtros apresentaram baixa remo9ao de 
s6lidos (Figura 5.23). Ao observar as curvas na Figura 5.22, que representam os resultados de 
concentra9ao de SST ao Iongo do tempo, a concentra9ao de SST nos efluentes dos filtros 
estiveram na faixa de 50 mg/L, com pequenas varia9oes, mas atingindo o maximo de 1 OOmg/L. 
Aos 158 dias de opera9ao a concentrayao de SST no afluente dos filtros foi muito baixa, ou seja 
proximo a 50mg/L, resultando em eficiencia quase nula. Atraves da monitora9ao dos filtros, 
observa-se que a remoyao de s6lidos apresentou valores pr6ximos, mesmo tratando afluentes 
mais concentrados (550 mg/L) e em situa9oes de opera9ao menos favoraveis (choque acido e 
diminui9oes no TDH para o filtro 4). 
Nas Figuras 5.25 e 5.26 observa-se que os SST no afluente e efluente dos filtros estao 
representados em maior parte por SSV. 0 comportamento dos SSV e SST foram semelhantes, 
em todos os periodos de opera9ao do filtro 4 com mudan9as gradativas do TDH (Tabela 5.8). 0 
periodo entre 437 a 450 dias de opera9ao apresentou melhores valores de percentagem de 
remo9ao de SST e SSV (90%), pois o afluente estava mais concentrado (444 mg/L). 
A diminui9ao gradativa do TDH nao influenciou o desempenho em rela9ao a s6lidos 
suspensos no filtro 4, que manteve na faixa de 70 a 80% no efluente fmal (Figura 5.24) . Para os 
quatro filtros, a instabilidade nos resultados de SST e SSV, ap6s o choque acido, foi em menor 
grandeza que para DQO e DBO. 
Considerando a legisla9ao ambiental vigente no estado de Minas Gerais (COP AM), linico 
Estado que normatiza urn efluente com SS inferiores a 60 mg/L, verifica-se na Figura 5.22 que 
ate 350 dias de opera9ao, a concentra9ao de SST na saida dos filtros nao atendeu a legisla9ao 
ambiental em alguns periodos em rela9ao a esse panimetro, apresentando valores na faixa de 20 a 
130 mg/L. Observa-se para o filtro 4, valores de SST no efluente tratado inferiores a 60 mg/L 
com TDH de 3 horas. No entanto e importante considerar que no periodo entre 177 a 373 dias 
de opera9ao, quando a concentra9ao media de SS no afluente dos filtros aumentou de 147 a 268 
mg/L, observou-se nos quatro filtros concentra9ao de SS no efluente maior que 60 mg/L (Figura 
5.22). Portanto durante o periodo total de monitora9ao dos filtros, considerando choque de pH e 
carga organica que possam ocorrer durante a opera9ao, urn p6s tratamento ou pre tratamento sao 
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necessarios para atender integralrnente os valores maximos permitidos pela lei ambiental. 
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TABELA 5.8 Valores medios e desvio padrao, para a remo~ao de SST e SSV obtidos durante a monitora~ao do 
filtro 4 em diferentes TDH. 
Concentra~ao Concentra~ao SSVISST 
Remo~ao Remo~ao media de SST mCdiadeSSV TDH 
Periodo de 
media de media de no efluente no efluente (horas) 
opera~ao Entrada Saida 
SST(%) SSV(%) (mg!L) (mg/1) 
(dias) 
1 a380 68,6 ±16,4 68,3 ±17,8 59,8 51,6 0,86 0,86 9 
381 a 436 72,0 ±8,7 71,0 ±10,1 43,5 38,3 0,86 0,88 7 
437 a450 91,7 ±2,3 91,4 ±2,5 29,5 25,5 0,83 0,87 6 
451 a 484 81,4±3,0 81,1 ±1,4 30,0 27,5 0,90 0,91 5 
485 a526 68,8 ±14,3 65,2±18,4 48,7 34,0 0,60 0,63 4 
527 a554 77,9±13,4 75,8 ±15,9 58,3 54,3 0,87 0,93 3 
555 a627 1 60,5 ±16,9 61,1 ±16,1 111,0 94,2 0,87 0,87 2 
628 a 745 59,2 ± 15,8 60,5 ±15,0 101,5 84,8 0,87 0,84 5 
-
N ' . 1 : Em :l62 dias de opera~ao do filtro ocorreu o choque ac1do. 
A rela9ao SSV/SST indica o grau de mineralizavao da fra9ao organica suspensa. Observa-
se na Tabela 5.8 que a relayao permaneceu igual entre o afluente e efluente do filtro nos 
diferentes periodos de operayao. Esse comportamento tambem foi verificado para os outros 
filtros, indicando que os reatores produziam uma diminuiyao na quantidade de s6lidos suspensos 
presentes, sem nenhuma modificayao nas suas caracteristicas. 
A eficiencia de funcionamento do sistema de alimentayao, constituido pela pene1ra 
estatica e dois reservat6rios (Figura 4.6), pode ser mais facilmente observada na Figura 5.27 por 
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meio da concentrac;ao de s6lidos sedimentaveis no efluente ap6s tratamento preliminar, antes da 
peneira (curva EF) e afluente aos FA (AF) e Tabela 5.9 por meio da concentrac;ao media de 
DQO, DBO, SST e s6lidos sedimentaveis no afluente a peneira e no afluente aos FA, durante os 
periodos da etapa de partida e o equilibria hidrodinamico dos filtros. Nota-se uma variac;ao 
grande na eficiencia do sistema de alimentac;ao ao longo do tempo, apresentando valores de 
eficiencia de remoc;ao de DBO, DQO e SST na faixa de 10 a 27% e so lidos sedimentaveis na 
faixa de 40 a 77%. A baixa eficiencia em alguns periodos, foi provavelmente a uma limpeza 
pouco frequente nas duas caixas do sistema de alimentac;ao, provocando em diversos mementos 
urn aumento na concentrac;ao de DBO, DQO, SST e s6lidos sedimentaveis no afluente aos FA 
No entanto a concentrac;ao de s6lidos sedimentaveis no efluente dos filtros mantiveram sempre 
estaveis e menores que O,lmL!L, atendendo a legislac;ao (RESOLU<;AO ~ 20 do CONAMA) 
que normatiza urn efluente com materiais sedimentaveis inferiores a 1 mL!L. Esses resultados 
demonstram que os filtros sao eficientes para remoc;ao de s6lidos sedimentaveis e que o sistema 
de alimentac;ao :funcionou em alguns periodos como tratamento preliminar e ate como tratamento 
primario. 
TABELA 5.9 Resultados medios obtidos de DQO, DBO e SST no afluente a peneira estatica e afluente aos filtros 
nos periodos equivalentes a partida ( 1 a 190 dias de opera~ao) e equilibrio dinamico dos filtros (191 a 745 dias de 
opera~ao). 
Parametros Etaoa de oartida dos filtros Eouilibrio dinamico dos filtros 
Afluente a peneira Afluente aos mtros Afluente a peneira Afluente aos illtros 
DBO (mg!L) 270 198 330 299 
DQO(mg/L) 600 461 833 755 
SST (mg!L) 215 151 299 259 
SO LIDOS 4,1 0,95 4,9 3,1 
SEDIMENTAVEIS 
(mLIL) 
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5.1.5 Nitrogenio Amoniacal, Total Kjeldahl e Fosforo total 
Ao analisar a curva que representa o Nitrogenio Amoniacal (Figura 5.29), verificou-se 
que os filtros transformaram parte do nitrogenio contido em moleculas organicas ( complexas ou 
nao) em amonia, fato evidenciado pelo aumento de sua concentrayao ao Iongo da monitoravao 
dos filtros. 
Devido as caracteristicas do processo anaer6bio, verifica-se uma removao muito pequena 
ou nula de Nitrogenio total Kjeldhal (NTK) e f6sforo total pelos filtros (Figuras 5.28 e 5.30). 
Segundo van HAANDEL & LETTINGA (1994), a digestao anaer6bia no reator UASB e urn 
metodo eficiente para a removao de material organico e de s6lidos em suspensao presentes no 
esgoto, mas tern pouco efeito sobre a concentravao dos principais nutrientes presentes no esgoto 
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(nitrogenio e f6sforo ). 
Estes resultados indicaram que o filtro anaer6bio, como todo processo anaer6bio, nao se 
mostra aplicavel para tratamento a nivel terciario. 0 efluente tratado por este tipo de reator 
necessita de urn p6s-tratamento para atingir os padroes estabelecidos para lan9amentos de 
efluentes e tambem impedir que a eutrofiza9ao no meio onde sera lan9ado. 
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5.2 ESTUDO DA EFICIENCIA A DIFERENTES ALTURAS 
Ap6s o terrnino da partida, ou seja, quando os filtros apresentaram equilfbrio dinamico no 
desempenho do processo ( decorridos 261 dias de opera<;ao ), foram monitorados 8 pontos de 
amostragem: o afluente a ser tratado pelos filtros, as saidas laterais e o efluente tratado. A 
amostragem foi feita de forma composta, com coletas de hora em hora, durante 7 horas, 
quinzenalmente. 
Para verificar a potencialidade dos filtros anaer6bios ascendentes com diferentes alturas 
de meio suporte, foram monitorados diversos parametros fisico-quimicos. Para facilitar a analise 
dos resultados foram utilizados graficos e tabelas. 0 estudo foi realizado para os filtros 4 (suporte 
de anel inteiro ), filtro 2 (suporte de meio anel e TDH = 9 horas) e filtro 3 (suporte de anel inteiro 
e TDH=7horas ). 
Para o filtro 4 foram construidos graficos e tabelas a partir da media dos resultados do 
acompanhamento dos parametros para diferentes tempo de deten<;ao hidraulica. Para os filtros 2 e 
3 a partir de resultados pontuais obtidos durante a monitora<;ao em diferentes tempos de opera<;ao 
dos filtros. 
5.2.1 DQO total e DQO mtrada 
Estudando os filtros 2 e 3, que foram operados com TDH medio de 9 e 7 horas, 
respectivamente, durante o periodo de monitora<;ao ao Iongo da altura dos flltros, observa-se nas 
Figuras 5.31 a 5.34 e Tabelas 5.10 e 5.11, que as curvas de concentra<;ao e remo<;ao de DQOfiltrada 
apresentaram maior estabilidade ao Iongo da altura do flltro que a curva de DQO total . Esse fato e 
devido provavelmente as varia<;oes ocorridas na concentra<;ao de SST no afluente (Figura 5.22), 
influenciando no comportamento das curvas de DQO total ao Iongo da altura do filtro. Nota-se que 
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o comportamento das curvas de DQO total apresentou variayoes consideniveis para mmores 
valores de concentrayao, em algumas saidas laterais dos filtros (Figuras 5.31 e 5.33), 
influenciando na eficiencia de remoyao de DQO total nesses periodos (Figuras 5.32 e 5.34). 
Acredita-se que essas variay5es foi devido a possibilidade de ter retirado lodo junto com as 
amostras, influenciando na determinayao de DQOtotal. E interessante observar que apesar das 
variay5es das curvas de concentra9ao e eficiencia de remo9ao de materia organica ao longo da 
altura dos filtros, os valores na saida final dos filtros mantiveram pr6ximos, ou seja concentra9ao 
media de DQO total e DQO mtrada proximo de 250 e 1 OOmg/L, respectivamente e eficiencia de 
remo9ao de DQO total e DQO filtrada na faixa de 60 a 70%. 
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FIGURA 5.31 Concentra~ao de DQO total (linha cheia) e DQO filtrada (linha tracejada) ao Iongo da 
altura do filtro 2 para diferentes tempos de operac;:ao (dias), com TDH 9 horas. 
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FIGURA 5.32 Eficiencia de remoyi'io de DQO total (linha cheia) e DQO filtrada (linha tracejada) ao 
longo da altura do filtro 2 para diferentes tempos de operayi'io (dias), com TDH 9 horas. 
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FIGURA 5.33 Concentrayi'io de DQO total (linha cheia) e DQO filtrada (linha tracejada) ao Iongo da altura do 
filtro 3 para diferentes tempos de opera9i'io ( dias ), com TDH 7 horas. 
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FIGURA 5.34 Eficiencia de rem~o de DQ0 total (linha cheia) e DQ0 liltrnda (linha tracejada) ao 
Iongo da altura do filtro 3 para diferentes tempos de operayao ( dias ), com TDH 7 horas. 
As Figuras 5.32 e 5.34 mostra a eficiencia de remo<;ao de substrato em fun<;ao da altura do 
filtro. Observa-se ao Iongo da altura dos filtros 2 e 3, urn crescimento na remo<;ao de substrato, na 
forma dissolvida e suspensa e na remo~ de SST (Figuras 5.42 e 5.44). Por meio da analise das 
medias dos resultados obtidos na Tabela 5.10 e 5.11, pode-se dizer que 0,80 m de altura de 
enchimento foi suficiente para produzir urn efluente tratado, com 70% de eficiencia de remo<;ao 
de DQO total e DQO filtrada, para urn afluente com media de concentra<;ao de DQO de 820 mg/L e 
TCO de 2,7 kg DQO/m3.dia, no periodo de 261 a 382 dias de opera~. Por meio de experiencias 
ja realizadas sobre filtros anaerobios para tratamento de esgotos domesticos de baixa carga 
organica, a maxima remo<;ao de materia organica se encontra na faixa de 65 a 75%. Quanto a 
altura do meio suporte, DALTRO e POVINELLI (1989) compararam filtros com alturas de 1,86 
e 0,67 me obtiveram desempenhos semelhantes, demonstrando pouca influencia da altura do 
filtro em rela<;ao ao desempenho. 
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Comparando-se os filtros 2 e 3, com TDH diferentes, e possivel observar no filtro 3, 
maior concentrayao de DQO e SST na altura 0, que corresponde a altura do fundo falso (Tabelas 
5.10 e 5.11). Acredita-se que o futo de ter sido operado com menor TDH e maior vazao, 
possibilitou urn maior arraste de lodo e consequentemente aumentou a concentrayao de DQO total 
nessa regiao. Contudo verificando-se a qualidade do efluente tratado pelos filtros 2 e 3, nao foi 
observado diferenya considenivel entre a concentrayao e remoyao de DQO e SST para TDH de 7 
e 9 horas. 
Tambem e importante verificar que na altura do fundo fulso, o efluente sempre apresentou 
alguma remoyao (Figuras 5.32 e 5.34 e Tabelas 5.10 e 5.11). Parte do substrata, presente no 
afluente, foi removido pelos microrganismos na area conica (apro:xllnadamente 40%), antes de 
penetrar na regiao que contem o enchimento. Esses resultados demonstraram que a manta de 
lodo, formada na parte c6nica dos filtros, funcionou como urn meio de atividade dos 
microrganismos. Esse fato comprova as recomenday()es por DALTRO e POVINELLI (1989), 
onde os autores aconselharam o uso de filtros com altura suporte mais reduzida e a altura e 
capacidade da camara de lodo aumentada. 
Observa-se tambem atraves dos graficos, que nao houve diferenyas significativas no 
desempenho dos filtros 2 e 3 em relayao ao tempo de operayao dos mesmos, pois os filtros 
estavam sendo operados a 260 dias, que e urn tempo considerado suficiente para terem atingido o 
equilibria. 
102 
TABELA 5.10 Valores medios obtidos nas saidas laterais do filtro 2 para TDH de 9 horas no periodo entre 261 a 
382 dias (concentra~ao media da DQO total no afluente = 812 mg(h/L, TC0=2.21 kg DQO/m3.dia) . 
.. 
Alturas do DQOtotal DQOidtrada SST 
meio (mg!L) (mg!L) (mg!L) pH Ale. total Ale. Int. Ae. vohiteis 
suporte ····· ,. .. .. .... Rem.1 (mg/L) (mg!L) (mg!L) Cone. Rem. Cone. Rem. Cone. 
(em) (mg/L) (%) (mgl) (%) (mg!L) (%) 
0 525.7 38.5 111.9 60.3 221.7 19.7 6.7 197.6 145.7 81.2 
10 578.6 43.8 136.1 52.0 257.7 27.7 6.8 219.8 143.6 79.1 
20 377.5 51.3 123.9 58.7 154.2 41.0 6.9 237.7 159.6 72.6 
30 386.1 50.3 126.3 57.0 190.2 37.5 6.9 234.8 160.2 81.1 
40 255.9 67.3 123.6 57.7 99.0 62.5 6.9 227.0 158.0 71.1 
60 235.5 70.1 116.9 62.3 73.7 71.5 7.0 231.5 157.4 78.5 
80 244.5 71.3 103.3 66.3 62.0 76.5 7.0 247.9 171.9 59.9 
'··· 
... L ...... 
1: 0 calculo de eficiencia de rem~o de SST, DQ0 total e DQ0 filtrada foram feitos a partir da partir da saida do 
segundo reservat6rio do sistema de alimenta~ao 
TABELA 5.11 Resultados medios obtidos nas saidas laterais do filtro 3 para TDH de 7 horas no periodo de 276 a 
389 dias, (concentra~ao media de DQO total no afluente = 834 mg/L, TC0=2.85 kgDQO/m3.dia) 
Alturas do DQOtotal DQOidtrada SST 
meio (mg!L) (mg!L) (mg!L) pH Ale. total 
suporte Cone. Rem. Cone. Rem. Cone. Rem.1 (mg!L) 
(em) (mg!L) (0/o) (mg!L) (%) (mg/L) (%) 
0 2968.2 23.3 218.7 23.3 3975.0 10.7 6.7 296.3 
10 459.6 47.6 261.1 25.0 153.7 40.0 6.7 206.4 
20 583.3 66.3 194.2 38.5 131.7 32.8 6.7 219.3 
30 335.0 59.7 229.3 54.3 130.7 51.0 6.7 219.2 
40 319.1 61.3 238.2 55.8 117.7 53.9 6.7 216.1 
60 381.4 55.6 148.2 68.0 117.5 53.0 6.7 226.1 
80 256.3 71.1 60.8 78.3 86.7 63.9 6.7 214.2 
1: 0 calculo de eficiencia de remo ao de SST foi feito a ~ 
reservat6rio do sistema de alimenta~ao 
·r do AF. ou se·a. a 
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Ale. Int. A e. vohitcis 
(mg/L) (mg!L) 
127.3 294.7 
130.3 88.2 
139.8 77.9 
138.2 75.8 
138.4 72.9 
149.7 66.9 
146.8 65.7 
rtir da saida do se md gt 0 
Analisando-se o comportamento do filtro 4 em diferentes alturas (Figuras 5.35 e 5.36)., a 
curva de DQO filtrada apresentou urn decaimento menos acentuado ao longo da altura do filtro. Os 
valores da concentravao de DQO fihrada foram aproximadamente metade do valor da DQO total , 
indicando que o afluente liquido apresentava grande porcentagem da materia organica na forma 
dissolvida, a qual apresenta uma maior dificuldade de remo9ao. Verifica-se que a curva de 
removao de DQO total e DQO filtrada apresentaram maior remo9ao ate altura de 40 em em relayao 
ao fundo falso, e na saida final ( efluente tratado) a eficiencia de remo9ao situou-se na faixa de 60 
a 80% para DQO filtrada e 40 a 80% para DQO total (Figuras 5.37 e 5.38). 
Nas curvas de concentravao de DQO total e SST nas saidas intermediarias do filtro 4, nota-
se maiores concentrav5es nas camadas inferiores ate 10 em (Figuras 5.35 e 5.39). Fato nao 
verificado para DQO filtrada, (Figura 5.36), ou seja a materia organica dissolvida, que apresentou 
urn comportamento mais linear em toda a altura do filtro. Pode-se dizer, atraves desses 
resultados, que os s6lidos suspensos, influenciou diretamente na concentrayao de DQO total na 
forma suspensa nas regioes inferiores do filtro, resultando em baixa ou nula a eficiencia de 
remoyao de DQO nestas alturas do meio suporte (Figura 5.37). 
Observa-se nas Tabelas 5.12 a 5.19, que houve urn crescimento nos valores medios de 
eficiencia de remoyao de DQO total e DQO fihrada ao Iongo da altura do meio suporte para 
diferentes TDH. Nao foram verificadas diferenyas significativas no desempenho em diferentes 
alturas do filtro 4 com diminui9ao do TDH. Uma influencia maior no parametro de DQO total foi 
observado, quando o TDH de 4 horas foi diminuido para 3 horas, ocorrendo uma queda na 
eficiencia de remo9ao ao longo da altura do filtro de 80% para 50% (Tabelas 5.16 e 5.17). Mas, 
observando todo o periodo de monitorayao do filtro 4 em diferentes TDH, antes de ocorrer o 
choque acido (Tabelas 5.12 a 5.17), verifica-se que a maior influencia no desempenho do filtro 
foi devido a concentravao de materia organica presente no afluente. Durante os 750 dias de 
operayao, o filtro 4 tratou afluentes em diferentes concentrav5es (427 a 1064 mg02/L). Observa-
se que a melhor eficiencia de remoyao de DQO total em diferentes alturas do filtro 4, se encontra 
nos periodos tratando afluentes mais concentrados (Tabelas 5.14 e 5.16) com TDH de 6 horas 
( 430 a 450 dias de opera9ao) e 4 horas ( 485 a 520 dias de operavao ), reforvando a discussao feita 
no item 5.1.2. Segundo YOUNG & McCARTY (1969), o filtro anaer6bio apresenta melhor 
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desernpenho para tratarnento de efluentes corn concentra9ao maio res que 1000 rng/L de DQO. 
Esse aurnento na concentra9ao de DQO total no afluente foi devido a materia organica suspensa, 
pois a parte dissolvida sernpre esteve na faixa de 110 a 400 rng02/L (Figura 5.12) e nesse 
rnesrno periodo foi observado aurnento na concentra9ao de SST no afluente (Figura 5.22). 0 
desernpenho ern rela9ao a DQO filtrada foi rnais estavel as varia9oes de carga organica no afluente. 
Portanto pode-se dizer que o desernpenho de materia organica dissolvida nao sofreu influencia 
devido a concentrayao do afluente, mas sirn devido ao choque acido ocorrido corn 562 dias de 
opera9ao, apresentando urna queda de eficiencia de 40%. 
TABELA 5.12 Valores medios de DQO, SST, alcalinidade e acidos volateis ao Iongo da altura do filtro 4 para TDH 
de 9 horas (concentra~ao media de DQO total no afluente = 671 mg02/L. 
Alturas do DQOtotal DQO f'dtrada SST pH Ale. total Ale. Int. Ae. volateis 
meio (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) 
suporte Cone. Rem. Cone. Rem. Cone. Rem. 
(em) (mg/L) (%) (mg/L) (%) (mg/L) (%) 
0 2542 13 192 44 807 0 6.7 183 107 119 
10 422 46 175 50 170 49 6.7 164 98 91 
20 322 59 153 54 114 66 6.7 181 116 76 
30 286 64 155 58 98 71 6.7 184 115 65 
40 289 63 124 58 96 71 6.7 167 113 72 
60 224 72 134 58 76 77 6.7 169 117 70 
80 226 74 125 57 67 80 6.7 181 126 52 
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TABELA 5.13 Valores medios de DQO, SST, alcalinidade e acidos volateis ao longo da altura do filtro 4 para TDH 
de 7 horas (concentrac;ao media de DQO total no afluente = 427 mgOiL. 
Alturas do DQOtotal DQOf'IItrada SST pH Ale. total Ale. Int. Ae. vohiteis 
meio (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) 
suporte Cone. Rem. Cone. Rem. Cone. Rem. 
(em) (mg/L) (%) (mg/L) (%) (mg/L) (%) 
0 3387 0 112 29 2076 0 6,7 87 49 110 
10 375 17 66 61 91 41 6,7 68 51 58 
20 424 33 51 62 59 62 6,7 68 46 50 
30 487 21 40 64 63 59 6,7 71 45 47 
40 593 25 33 78 63 59 6,7 70 49 37 
60 446 30 40 64 53 66 6,7 76 55 47 
80 250 43 56 75 50 67 6,7 81 54 33 
TABELA 5.14 Valores memos de DQO, SST, alcalinidade e acidos volateis ao longo da altura do filtro 4 para TDH 
de 6 horas ( concentrac;ao media de DQO total no afluente 1054 mgOiL. 
Alturas do DQOtotal DQOf"dtrada SST pH Ale. total Ale. Int. A e. vohiteis 
meio (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) 
suporte Cone. Rem. Cone. Rem. Cone. Rem. 
(em) (mg/L) (%) (mg/L) (%) (mg/L) (%) 
0 342 39 133 28 149 41 6,9 118 80 70 
10 135 69 118 53 105 59 6,9 120 83 59 
20 81 87 92 55 69 73 6,9 118 89 43 
30 87 85 74 78 70 72 7,0 118 85 44 
40 164 60 77 77 62 76 7,0 118 88 44 
60 181 59 72 75 52 80 7,1 115 86 44 
80 101 75 55 78 43 83 7,1 108 85 43 
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TABELA 5.15 Valores medios de DQO, SST, alcalinidade e acidos volateis ao longo da altura do filtro 4 para TDH 
de 5 horas ( concentra~ao media de DQO total no afluente 464 mgOiL. 
Alturas do DQOtotal DQO idtrada SST pH Ale. total Ale. Int. A e. vohiteis 
meio (mg!L) (mg/L) (mg!L) (mg/L) (mg!L) (mg!L) 
suporte Cone. Rem. Cone. Rem. Cone. Rem. 
(em) (mg!L) (%) (mg/L) (%) (mg!L) (%) 
0 1522 35 162 25 167 16 6,9 107 72 55 
10 458 55 105 35 89 55 6,7 105 68 49 
20 505 8,8 87 54 62 69 6,7 103 70 34 
30 277 71 66 51 66 67 6,8 105 74 46 
40 395 66 65 51 58 71 6,9 106 74 48 
60 571 57 54 60 51 74 6,9 106 75 37 
80 303 71 64 62 32 84 6,9 105 76 27 
TABELA 5.16 Valores medios de DQO, SST, alcalinidade e acidos volateis ao Iongo da altura do filtro 4 para TDH 
de 4 horas (concentra~ao media de DQOtotaJ no afluente = 897 mg()2/L. 
Alturas do DQOtotal DQO f'dtrada SST pH Ale. total Ale. Int. A e. vohiteis 
meio (mg!L) (mg!L) (mg!L) (mg!L) (mg!L) (mg/L) 
suporte Cone. Rem. Cone. Rem. Cone. Rem. 
(em) (mg!L) (%) (mg/L) (%) (mg/L) (%) 
0 2916 0 97 50 1521 0 7,0 154 102 130 
10 274 74 93 51 127 50 7,0 134 97 61 
20 206 81 72 62 79 69 6,9 139 101 56 
30 224 78 74 60 87 65 7,0 134 98 54 
40 219 79 52 74 84 67 7,0 133 99 57 
60 197 82 76 61 67 73 7,1 133 99 62 
80 203 80 64 67 56 78 7,1 129 100 51 
107 
TABELA 5.17 Valores medios de DQO, SST, alcalinidade e acidos vol<iteis ao longo da altnra do filtro 4 para TDH 
de 3 horas ( concentra9ao media de DQ0 total no afluente = 683 mg02/L. 
Alturas do DQOtotal DQO filtrada SST pH Ale. total Alc.Int Ae. vohiteis 
meio (mg/L) (mg!L) (mg!L) (mg!L) (mg/L) (mg/L) 
suporte Cone. Rem. Cone. Rem. Cone. Rem. 
(em) (mg/L) (%) (mg!L) (%) (mg!L) (%) 
0 1052 0 100 41 3441 0 6,9 188 107 165 
10 354 26 71 74 159 25 6,9 142 96 65 
20 240 52 131 58 96 54 6,8 143 103 58 
30 282 44 149 54 97 54 6,9 142 103 56 
40 272 47 163 50 83 61 6,9 146 102 55 
60 240 53 123 74 73 66 7,0 131 105 54 
80 250 51 75 69 58 72 7,0 135 100 57 
TABELA 5.18 Valores medios de DQO, SST, alcalinidade e acidos volateis ao longo da altnra do filtro 4 para TDH 
de 2 horas ap6s o choque acido ( concentra9ao media de DQO total no afluente 83 5 mg02/L. 
Alturas do DQOtotal DQO filtrada SST pH Ale. tot. Alc.Int Ae.vol. 
meio (mg!L) (mg!L) (mg!L) (mg!L) (mg!L) (mg!L) 
suporte Cone. Rem. Cone. Rem. Cone. Rem. Seman a Apos 
(em) (mg!L) (%) (mg!L) (%) (mg!L) (%) Choque ehoque 
acido acido 
0 4532 26 234 0 3302 0 1,9 7,4 285 126 93 
10 863 26 201 11 381 0 1,9 7,5 156 103 42 
20 615 36 212 8,0 238 12 1,9 6,9 166 105 41 
30 832 33 202 12 516 23 1,9 7,5 178 115 40 
40 516 44 191 10 195 28 7,4 169 112 31 
60 395 57 180 21 103 62 2,5 7,3 167 110 27 
80 389 57 183 30 64 76 2,6 7,3 165 110 28 
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TABELA 5.19 Valores medios de DQO, SST, alcalinidade e acidos volateis ao Iongo da altura do filtro 4 para TDH 
de 5 horas, ap6s o choque acido (concentrayao media de DQO total no afluente = 737 mg02/L. 
Alturas do DQOtotal DQO fdtrada SST pH Ale. total Alc.Int Ac.volateis 
meio (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) 
suporte Cone. Rem. Cone. Rem. Cone. Rem. 
(em) (mg/L) (%) (mg/L) (%) (mg/L) (%) 
0 13230 0 374 0 7601 0 6,9 339 152 142 
10 5691 12 227 0 467 0 7,0 203 128 80 
20 889 22 151 27 438 0 7,0 221 139 58 
30 439 36 179 24 175 45 6,9 219 142 54 
40 419 33 169 23 190 40 7,1 205 134 61 
60 362 47 164 30 153 52 7,2 202 135 79 
80 266 55 129 30 87 73 7,2 225 164 46 
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FIGURA 5.35 Valores medios de DQO total ao Iongo da altura do filtro 4 para diferentes TDH 
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FIGURA 5.36 Valores medios de DQO fittrada ao Iongo da altura do filtro 4 para diferentes TDH 
(horas). 
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FIGURA 5.37 Valores medios da porcentagem de remos;ao de DQO total ao Iongo da altura do filtro 4 para 
diferentes TDH (horas ). 
110 
80 
-E-
70 C) 
~ 60 0 a. 
:I 
1/) 
50 0 
·; 
E 40 0 
"0 
IV 30 .. 
:I 
... ;;: 
20 
10 
0 
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
Eficiencia de remo~ao de DQOfiltrada(%) 
FIGURA 5.38 Valores medios da porcentagem de remoc;ao de DQO filtrada ao Iongo da altura do 
filtro 4 para diferentes TDH (horas ). 
Nas ultimas semanas de operayao (562 dias), quando o filtro 4 estava sendo operado com 
TDH=2horas, houve possiveis despejos industriais clandestino na rede de esgotos, o que causou 
uma dnistica diminui<;ao no pH do afluente, verificando-se urn pH na saida do segundo 
reservat6rio ( afluente para os filtros) de 1 ,9 e o pH nas saidas laterais do filtro 4 diminuiram 
tambem para 1,9 (Figura 5.48 e Tabela 5.18), mas recuperando-se na semana seguinte ap6s o 
choque. 
A valiando o desempenho do filtro 4 em rela<;ao a DQO total e DQO filtrada ap6s o choque 
acido, verifica-se que houve diminui<;ao na eficiencia de remo<;ao em todas as alturas do filtro 
(Tabelas 5.20 e 5.21). Observa-se que foram diferentes os declinios na eficiencia de remoyao de 
DQO total e DQO filtrada com a queda de pH no afluente. 0 choque acido afetou de forma imediata 
e em todas as alturas o desempenho do filtro em rela<;ao a remo<;ao de materia organica na forma 
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dissolvida, nao apresentando nenhuma remo9ao ate altura 40 em, na semana que ocorreu a queda 
de pH (Tabela 5.21). Ap6s 97 dias de opera9ao com TDH de 5 horas, o efluente tratado pelo filtro 
apresentou uma remo9ao de materia organica filtrada na faixa de 60%, que aparentemente era urn 
sinal do inicio de recupera9ao do sistema. 
No entanto observa-se na Tabelas 5.20, que a remo9ao de DQO total foi afetada, em quase 
toda a altura do meio suporte, ap6s 49 dias do choque acido, ou seja com 611 dias de opera9ao, 
nao apresentando remo9ao nas alturas inferiores e baixa remo9ao no efluente tratado (30%). 
Nota-se que o sistema nao apresentou remo9ao nas alturas inferiores ate com 710 dias de 
opera9ao, pois nessa regiao a concentra9ao de SS e DQOtotal estavam altos devido ao carreamento 
de s6lidos para as camadas superiores ap6s o choque acido, como pode ser observado nas Figuras 
5.39 e 5.35 e esse assunto sera melhor discutido no item 5.2.2. No entanto apesar de nenhuma 
remo9ao nas alturas inferiores do meio suporte, a remo9ao media de DQOtotai no efluente tratado 
esteve na faixa de 50% eo sinal de recupera9ao do sistema em rela9ao as diferentes alturas foi 
aproximadamente ap6s 162 dias de opera9ao, ou seja com 724 dias de opera9ao (Tabela 5.20). 
Sabe-se que a queda drastica no pH afeta diretamente os microrganismos presentes no interior do 
reator e uma das possiveis explicayoes para a diferen9a no tempo de resposta da queda no 
desempenho do reator para OS parametros DQO total e DQO filtrada diante do choque acido, e 0 fato 
de que a remo9ao de materia organica dissolvida, e predominantemente sob a9ao biol6gica 
(BARBOSA & SANT'ANA, 1989) e a remo9ao de materia organica na forma suspensa e feita 
pela a9ao metab6lica dos microrganismos e sedimenta9ao for9ada das particulas nos intersticios 
(CAMPOS, 1999). 
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TABELA 5.20 Resultados obtidos de porcentagem de rem()9ao de DQO total ap6s o choque acido (aos 562 dias de 
opera9ao) no Fittro 4. 
Tempo de Alturas do meio suporte (em) 
opera~ao TDH 0 10 20 30 40 60 80 
(dias) (horas) 
562 2 24 48 52 47 73 86 77 
576 2 55 57 63 62 66 67 69 
598 2 0 0 29 21 35 48 52 
611 2 0 0 0 0 0 25 30 
632 5 0 0 0 20 18 30 55 
659 5 0 0 0 0 0 38 46 
674 5 0 0 0 50 52 57 66 
710 5 0 0 0 ...... 26 35 38 .).) 
724 5 0 61 60 56 40 52 58 
TABELA 5.21 Resultados obtidos de porcentagem remo9ao de DQO filtrada ap6s o choque acido(aos 562 dias de 
opera<;:ao) no :filtro 4. 
Tempo de Alturas do meio suporte (em) 
opera~ao TDH 0 10 20 30 40 60 80 
(dias) (horas) 
562 2 0 0 0 0 0 29 60 
576 2 0 8 9 20 29 24 33 
598 2 4 23 16 4 13 15 11 
611 2 0 22 16 24 20 13 10 
659 5 0 0 54 47 45 60 60 
674 5 0 24 54 52 54 33 56 
710 5 6 13 17 9 3 6 18 
724 5 38 43 47 47 46 46 74 
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5.2.2 Solidos suspensos 
relavao ao parametro solidos suspensos totais, os filtros apresentaram valores de 
eficiencia de removao na saida final na faixa de 60 a 80% e concentravao de 32 a 97 mg/L 
(Tabelas 5.10, 5.11, 5.12 a 5.19). Alguns valores estao um pouco acima do limite permitido na 
Lei Ambiental (COP AM) que normaliza um efluente com SS inferiores a 60 mg/L, justificando a 
necessidade de um pos tratamento para os filtros anaerobios com a finalidade de atender a 
Legislavao. 
Nestas tabelas observa-se que em toda altura dos filtros houve um crescimento na 
removao de SST. Fato tambem verificado para o parametro DQO, onde a menor removao foi 
encontrada na regiao inferior dos filtros, que situa-se a maior parte dos SS. 
As Figuras 5.39 e 5.43 que contem os resultados obtidos a partir do acompanhamento do 
para.metro SST nos filtros 3 e 4, nota-se que houve maior acumulavao de lodo nas regioes 
inferiores dos filtros, indicando uma significativa capacidade de retenvao de biomassa nas 
camadas inferiores do meio suporte, nao ocorrendo arraste de solidos pelo efluente. 
Nao foi verificada influencia no desempenho do filtro 4 em relavao a removao de SST 
pela diminuivao do TDH, ate a ocorrencia do cheque acido. Relacionando o desempenho nas 
camadas inferiores do filtro 4 em diferentes nota-se que praticamente em todas as 
condivoes de operavao, a eficiencia na altura do fundo falso (saida 0) foi nula e com alta 
concentravao de solidos (Tabelas 5.12 a 5.19). Nas outras saidas laterais do filtro (igual e acima 
de 10 em), o sistema sempre apresentou removao, de forma crescente, em direvao ao fluxo do 
Hquido. Essa situavao mudou apos o cheque {tcido, ou seja as saidas de 10 e 20 em em relavao ao 
fundo falso apresentou efluente com removao nula de DQO filtrada e SST (Tabelas 5.18 e 5.19), 
mas na saida final a eficiencia de removao de SST no efluente tratado sempre manteve 70%. 
Apos uma semana ocorreu o acido, a concentravao de na saida final do 
filtro 4 ( efluente tratado) apresentou aumento, alcanc;ando o valor de 80 mg/L. E importante 
verificar que uma semana antes do descarte acido na rede coletora de esgoto, o filtro estava sendo 
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operado com TDH de 2 horas, urn tempo baixo para urn sistema de tratamento anaer6bio, 
produzindo efluente com baixa concentra<;ao de SST (55 mg/L). Esse fato refor<;a a hip6tese de 
que uma mudan<;a brusca nos valores de pH, influenciou o desempenho do sistema de tratamento 
anaer6bio e mudan<;as gradativas no TDH proporcionou uma adapta<;ao da biomassa, nao 
acarretando aurnento de perdas de s6lidos pelo efluente. Esta ocorrencia indica como a maneira 
de se gerenciar a opera<;ao de urn reator anaer6bio ap6s urn choque, influencia a velocidade de 
recupera<;ao de seu desempenho. 
Tambem o choque de pH provocou instabilidade no filtro 4 quanto a remo<;ao de s6lidos 
suspensos totais ao longo de sua altura (Figura 5.40). 0 carreamento de s6lidos para as camadas 
superiores ap6s o choque de pH, ocorreu imediatamente ap6s a diminui<;ao do pH do afluente, 
indicando que pode ter ocorrido uma modifica<;ao importante no tamanho das particulas retidas 
nos intersticios do meio suporte. Este fato pode ter sido causado pela diminui<;ao no tamanho 
destas particulas, decorrente de altera<;ao em sua estrutura fisica (como por exemplo desnatura<;ao 
de proteinas extra celulares que formam essas particulas biol6gicas) que sob a a<;ao de uma maior 
vazao e, consequentemente maior for<;a de cizalhamento, estas particulas foram arrastadas para as 
camadas superiores. 0 mesmo pode ter ocorrido no biofilme aderido ao meio suporte (anel de 
bambu). Segundo ZEHNDER (1988), as bacterias proteolfticas, que utilizam as proteinas para a 
degrada<;ao, sao arrastadas para fora do reator, quando o pH e menor que 5,5. Contudo, houve 
uma recupera<;ao nipida no pH (Figura 5.48). Essa recupera<;ao nipida ocorreu devido a 
significativa capacidade tamponante do sistema, o que indica que mesmo com urn TDH de 2 
horas, valor baixo para o filtro anaer6bio, este apresentou grande estabilidade e rapidez de 
recupera<;ao no valor 6timo de pH para o processo anaer6bio (Figuras 5.51 e 5.54). 
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Verifica-se, atraves das Figuras 5.45 a 5.47, que o cornportarnento dos SSV forarn 
sernelhantes aos SST (Figuras 5.39, 5.41 e 5.43) ern toda a altura dos filtros. Porern na Tabela 
5.23, que refere-se aos resultados obtidos da percentagern media de rerno9ao de SST e SSV 
durante a rnonitoravao do filtro 2 corn TDH constante, sern constar o periodo que ocorreu o 
choque acido, nota-se que a percentagern media de rernovao dos SSV sernpre foi rnaior que ados 
SST. Para o filtro 4, na Tabela 5.22, que foi operado corn dirninui9ao gradual no TDH e abrange 
o periodo que ocorreu o choque acido, a percentagern media de rernovao de SSV sernpre foi 
rnenor que ados SST. E irnportante cornparar as diferentes situa9oes de opera9ao dos reatores, ou 
seja ern condiyoes estaveis de operayao e ern condi9oes corn rnudanyas ern urn dos parametres de 
controle e verificar as conseqiiencias resultantes de cada situayao. A rerno9ao de SSV, que 
representa os s6lidos suspensos organicos, e realizada necessariarnente pelos rnicrorganisrnos 
presente no interior do reator e urna dirninui9ao no pH afeta diretarnente a popula9ao bacteriana, 
resultando ern dirninui9ao na porcentagern de rerno9ao de SSV. 
TABELA 5.22 Valores medios de rem~ao de SST e SSV em diferentes altnras no filtro 4, diminui~ao no TDH, no 
periodo entre 261 a 745 dias de opera~ao. 
Rem~ao media 
Parametros 0 10 20 30 40 60 80 
SST 7 35 51 57 59 69 79 
ssv 0 31 46 51 52 62 67 
TABELA 5.23 Valores medios de rem~ao de SST e SSV em diferentes altnras no filtro 2, com TDH constante, 
durante no periodo entre 261 a 382 dias de opera~ao. 
Remo.;ao media 
Parametros 0 10 20 30 40 60 80 
SST 20 28 41 37 63 71 76 
ssv 24 28 46 42 65 72 77 
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FIGURA 5.47 Concentrayao de SSV ao longo da altura do filtro 3 para diferentes tempos de opera<;:ao 
( dias) para TDH=7 horas. 
5.2.3 pH 
0 valor de pH dos filtros esteve numa faixa estreita, perto do valor neutro, considerada 
6tima para o processo anaer6bio. Segundo LETTINGA & van HAANDEL (1994), o pH perto de 
7 proporciona uma maxima digestao anaer6bia e pH menor que 6,3 ou maior que 7,8 a taxa de 
metanogenese diminui rapidamente. Durante todo o periodo de monitoras;ao do filtro 4, com 
diminuis;oes gradativas do TDH, nao foi verificado queda de pH, e diminuis;ao no sistema de 
tamponamento dos reatores e tambem nao foi verificado aumento na concentras;ao de acidos 
volateis nas diferentes alturas. 
Na Figura 5.48, observa-se que para diferentes TDH, o filtro 4 apresentou pH na faixa de 
6,7 a 7,1, proximo ao valor neutro. Entretanto a 562 dias de operas;ao, quando o filtro 4 comes;ou 
a operar com TDH de 2 horas, possiveis despejos industriais clandestinos na rede de esgoto fez 
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diminuir o pH para 1,7 ate altura 30 em ao fundo falso e acirna desta altura os valores de pH 
foram de 2,1 a 2,5 ( curva preta na Figura 5.48), mas se recuperando na semana seguinte. 
Por rneio dos resultados obtidos de pH durante a monitora<;ao do filtro 4 em diferentes 
situa<;oes, pode-se reafrrmar que mudan<;as gradativas em urn dos parfunetros de controle do 
processo, nao afetam consideravelmente o equilibrio do meio, se essas mudan<;as forem feitas em 
intervalos de tempos suficientes para promover a adapta<;ao da biomassa. Mas, uma mudan<;a 
brusca em urn dos fatores ambientais que sao responsaveis pelo born desenvolvimento da 
digestao anaer6bia, pode causar serios danos no sistema, principalmente se a popula<;ao 
rnicrobiana estiver vulneravel devido a condi<;oes nao favoraveis. No caso do filtro 4 situa<;oes 
semelhantes aconteceram durante sua opera<;ao e provavelmente tais condi<;oes devem ter 
prejudicado parte das bacterias sensiveis a mudan<;a de pH, que e o caso das metanogenicas 
(CHERNICHARO, 1997), mas o sistema nao foi comprometido devido ao born sistema 
tamponante que o meio produziu, nao permitindo urn pH acido por longo tempo e tambem deve-
se considerar a curta dura<;ao que ocorreu o choque acido. Nota-se na Figura 5.48 que o filtro 4 
apresentou rapida recupera<;ao do pH, retomando para valores ate maiores que os anteriores ao 
choque. E provavel que esse aumento nos valores de pH deve-se a aplica<;ao de cal no sistema de 
tratamento preliminar da ETE de Lirneira realizado pelo pessoal responsavel pela esta<;ao. Essa 
aplica<;ao gerou urn aumento no pH nas saidas intermediitrias do filtro 4 (Figura 5.48) e manteve 
os valores da alcalinidade total e intermediitria no sistema (Figuras 5.51 e 5.54). 
Nas Figuras 5.49 e 5.50, observa-se que na altura da grade suporte, denorninada de altura 
0, os valores de pH para os filtros 2 e 3 apresentaram valores inferiores em rela<;ao as outras 
alturas. Nessa altura, onde predornina a fase inicial da digestao anaer6bia, existem maiores 
concentra<;oes de acidos organicos para serem digeridos pelas bacterias, resultando em pH menor 
que nas regioes superiores do filtro, onde a digestao esta em fase mais avan<;ada. Ao Iongo da 
altura dos filtros, nota-se que o pH e alcalinidade apresentaram aumento gradativo, atingindo na 
saida fmal do efluente tratado valores de pH na faixa de 6, 7 a 7, 1. 
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5.2.4 Alcalinidade Total e Parcial 
Na sernana do choque acido nao foi possivel fazer a analise de alcalinidade e acidos 
volateis, pois o pH do rneio estava rnuito baixo. Observa-se nas Figuras 5.52 e 5.53 para 
alcalinidade total e Figuras 5.55 e 5.56 para alcalinidade parcial, que o filtro 2 apresentou 
dirninuiyao dos valores de alcalinidade total e parcial ao Iongo do tempo de operayao e o filtro 3 
apresentou dirninuiyao a partir de 353 dias de operayao. No entanto essa situayao nao gerou urna 
dirninuiyao nos valores de pH (Figuras 5.49 e 5.50), rnantendo-se na faixa boa para o processo 
(6,8 a 7,2) e nao foi verificado aurnento na concentrayao de acidos volateis (Figuras 5.58 e 5.59) 
e dirninuiyao na eficiencia de rernoyao de DQO nas saidas finais ( 60 a 80% ). Essa dirninuiyao nos 
valores de alcalinidade no efluente dos filtros 2 e 3 ap6s 350 dias de operayao, foi provavelrnente 
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devido a diminui9ao da alcalinidade proveniente do afluente, tambem foi discutido no item 5.1 e 
observado na Figura 5.2. 
As Figuras 5.51 e 5.54 representa os valores de alcalinidade total e parcial obtidos 
durante a monitora9ao do filtro 4 com diminui9ao do TDH e inclui o choque acido, ocorrido com 
562 dias de opera9ao dos filtros, quando o filtro 4 estava sendo operado com TDH de 2 horas. 
Nao foi verificado diminui9ao nos valores de concentra9ao de alcalinidade total e parcial em 
diferentes alturas do filtro ao Iongo do tempo de opera9ao com diminui9ao gradativa do TDH. 
Inclusive ap6s o choque acido, os valores de alcalinidade mantiveram iguais ou maiores que os 
valores anteriores, que provavelmente deve-se a adi9ao do cal realizado ap6s o choque acido 
pelos operadores da ETE. 
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5.2.5 Acidos vobiteis 
Verifica-se nas Tabelas 5.11 a 5.19, que representarn os valores obtidos para as diferentes 
alturas dos Filtros 2, 3 e 4, que na altura do fundo falso, a concentra<;ao de acidos volateis sempre 
apresentou em maior concentra<;ao em rela<;ao as alturas superiores. Como foi discutido 
anteriormente, e nessa regiao que ocorre uma intensa biodegrada<;ao da materia orgfurica 
(hidr6lise e acidogenese) com maior quantidade de forma<;ao de acidos orgfuricos volateis que 
podera diminuir o pH nessa regiao. Nota-se por meio das Figuras 5.48 a 5.50 que os filtros 
apresentararn na altura do fundo falso, valores de pH levemente menores em rela<;ao as alturas 
superiores, mas sempre maiores que pH 6,6. Esse fato ocorreu com BORJA & BANKS (1994), 
estudando o desempenho do filtro anaer6bio, em diferentes alturas, para tratarnento de efluente de 
6leo de palma. Os autores obtiveram na altura da grade suporte, resultados de pH na faixa de 5,0, 
maior concentra<;ao de acidos volateis e menor alcalinidade. 
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Observa-se na Figura 5.57 que a concentra~ao de acidos volateis nao aumentou durante 
as diferentes condi~oes de opera~ao do filtro 4 e o seu comportamento nao sofreu mudan~as 
consideraveis. Durante e ap6s o choque de pH houve aumento de 49 a 112 mg HAc/L na 
concentra~ao de acidos volateis na altura da grade suporte e nas outras saidas a concentra~ao 
permaneceu na faixa de 50 mgHAc/L. 
60 
-E 50 
£. 
G) 
~ 40 
c. 
;::, 
(/) 
0 30 
·a; 
E 
0 20 
"C 
ca 
... 
;::, 10 
-<( 
0 
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 
Acidos Volateis (mgHAciL) 
FIGURA 5.57 Valores medios de acidos volateis ao Iongo da altura do filtro 4 para diferentes TDH (horas). 
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FIGURA 5.58 Valores de acidos volateis ao longo da altura do filtro 2 para diferentes tempos de opera~ao 
(dias), com TDH=9horas. 
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FIGURA 5.59 Valores de acidos volateis ao Iongo da altura do filtro 3 para diferentes tempos de opera~ao 
( dias ), com TDH=7horas. 
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5.3 ESTUDO DO COMPORTAMENTO IDDRODINAMICO 
Os dados experimentais de concentravao do travador (NaCl) no efluente em funvao do 
tempo para as quatro configuravoes sao apresentados nas Tabelas 5.2 a 5.9- Anexo. 
A partir desses dados foram construidas as curvas experimentais de concentravao em 
funvao do tempo para as quatro configuravoes de estudo, considerando o volume total dos filtros, 
ou seja o volume cilindrico eo volume do fundo falso conico (Figuras 5.60 a 5.63). 
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FIGURA 5.60 Curva experimental de concentra~ao em fun~ao do tempo para o experimento do filtro 04 
(TDH=7 horas e anel inteiro de bambu). 
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FIGURA 5.63 Curva experimental de concentra~o em fun~o do tempo para o experimento do filtro 01 
(TDH=9 horas e meio anel de bambu). 
Foram utilizados o modelo de dispersao proposto por LEVENSPIEL (1974) eo modelo 
proposto por REBHUN & ARGAMAN ( 1965) para a caracteriza~ao de esooamento nos FA. 
5.3.1 MODELO DE DISPERSAO PROPOSTO POR LEVENSPIEL (1974) 
Nas Figuras 5.60 a 5.63, pode-se observar que as curvas experimentais apresentararn 
forma nao-simetrica, verificando-se a existencia de uma cauda acentuada em todas as 4 
configura~oes. Urn fator que pode ter influenciado no aparecimento desta cauda seria a adsor~ao 
do tr~ador pelo meio suporte, produzindo o efeito semelhante quando da presen~a de espa~os 
mortos ou pela propria presen~a destes, resultado tarnbem observado por GROBICK & 
STUCKEY (1992) quando trabalhou com cloreto de litio como tra~ador. 
Foi calculada a varian~ da distribui~ao continua medida em nfunero finito de pontos 
eqiiidistantes da curva experimental do reator 4 (TDH=7horas e anel inteiro de barnbu), 
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segundo LEVENSPIEL(l974). Os dados para o crucuJo da variancia encontram-se nas Tabelas 
5.2 a 5.9- Anexo. 
Tm = (2:: ti.Ci.Mi)/(2:: Ci.Ati) 
Tm= 20108880 I 31693 634,49 min (tempo hidniulico de detenyao medio) 
cr2 (2:: ti2.Ci.Ati)/(2:: Ci.Ati)- Tm2 
~= 1,3924E+10/31693 - (634,49i 
~ 36762,36 min (valor da variancia) 
crt? = cr2 = 36762,36 = 0,091 (variancia admensional) 
Tm 2 (634,49i 
(3.7) 
(3.6) 
(3.8) 
Partindo-se do principio de que a dispersao seja grande demais para permitir o uso da 
equayao dispersao de pequena intensidade que leva a curva C simetrica. A partir da variancia 
admensional obtida, foi calculada a dispersao utilizando-se a relayao para urn recipiente 
fechado, com grande dispersao: 
que: 
cre2 cr2 =2(D/).tL)- 2(D/J.tLi.(l- e·Dt~L) 
Tm2 
Ignorando o segundo termo da direita, temos em primeira, aproximayao: 
0,091 = 2(D/uL) 
D/uL= 0,046 
(3.10) 
Corrigindo, para levar em considerayao o termo desprezado, determinamos por tentativas 
cre2 = 2(DIJ.tL)- 2(D/J.tLf(l e-Dt~L) 
cre2 = 2. 0,046-2 (0,046i. (1- e-0'046) 
(3.10) 
cr9
2
= 0,091 (aproximou da variancia admensional calculada inicialmente 0,091) 
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A suposi~ao inicial de que o reator 4 (TDH=7horas, anel inteiro) nao apresentava 
quantidade pequena de dispersao estava correta, pois esse valor de D/uL (0,046) caracteriza o 
escoamento real com quantidade intermedhiria de dispersao, segundo as curvas de 
concentra~ao em vasos fechados para varias extensoes de agita~ao construidas por 
LEVENSPIEL (1974). E a equa~ao do modelo fechado atingiu a convergencia dos resultados, 
podendo-se dizer que o uso da equa~ao deste modelo atendeu ao estudo hidrodinfunico do reator 
4. 
Para verificar se o modelo aberto atende aoestudo hidrodinfunico do reator 4, a seguinte 
rela~ao relaciona a varian~a com D/uL. Assim: 
2(D/J.tL) + 8(DIJ.tLi 
Ignorando o segundo termo da direita, temos em primeira, aproxima~ao: 
0,091 = 2(D/uL) 
D/uL=0,046 
(3.11) 
Corrigindo, para levar em considera~ao o termo desprezado, determinamos por tentativas 
que: 
crrl = 2(D/J.tL) + 8(D/J.tL)2 
crr./ = 2 (0,046) + 8(0,046i 
(3.11) 
crr/ = 0,108 ( nao aproximou da variancia admensional calculada inicialmente 0,091) 
Portanto a equa~ao do modelo aberto nao atende ao estudo do comportamento 
hidrodinfunico do filtro 04. 
0 estudo foi realizado para os outros reatores igual ao procedimento adotado para o 
filtro 4. Resumidamente, os resultados obtidos a partir das equa~oes do modelo fechado e aberto 
de grande dispersao encontram-se nas Tabelas 5.24 e 5.25. 
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T ABELA 5.24 Resultados de tempo hidraulico de detenyao mooio (T .J, variancia ( ~), varian cia admensional ( cr9 2) 
e nlimero de dispersao (D/uL) para as quatro configura~ utilizando a equayao do modelo fechado. 
REA TOR Tm(min) cr2 (min) crez D/uL* crez * D/uL* crez* D/uL* 
Filtro 4 634,49 36762,36 0,091 0,046 0,091 0,045 0,091 0,045 
(TDH=7h 
anel inteiro) 
Filtro 4 740,57 46684,39 0,085 0,043 0,085 0,042 0,085 0,042 
(TDH=9h 
anel inteiro) 
Filtro 3 479,67 25408,26 0,110 0,055 0,110 0,055 0,110 0,055 
(TDH=7h 
meio anel) 
Filtro 1 749,20 42948,47 0,077 0,038 0,076 0,038 0,076 0,038 
(TDH=9h 
meio anel) 
* Valores de aproximay{les obtidos por tentativas, para verificar a congruencia dos resultados. 
TABELA 5.25 Resultados de tempo hidniulico de detenyao mooio (T.J, variancia (~), variancia admensional (cr92) 
e nlimero de dispersao (D/uL) para as quatro configura~oes, utilizando a equayao do modelo aherto. 
REA TOR Tm(min) ~(min) crez D/uL crez* D/uL* crr/* D/uL* 
Filtro 4 634,49 36762,36 0,091 0,046 0,108 0,054 0,131 0,066 
(TDH=7h 
anel inteiro) 
Filtro 4 740,57 46684,39 0,085 0,043 0,100 0,050 0,119 0,060 
(TDH=9h 
anel inteiro) 
Filtro 3 479,67 25408,26 0,110 0,055 0,135 0,067 0,171 0,086 
(TDH=7h 
meio anel) 
Filtro 1 749,20 42948,47 0,077 0,038 0,088 0,044 0,104 0,052 
(TDH=9h 
meio anel) 
* Valores de aproximay{ies obtidos por tentativas, para verificar a congruencia dos resultados. 
Observa-se que os reatores em estudo, atraves dos calculos das equas:oes do modelo 
fecbado (Tabela 5.24), apresentaram congruencia nos valores de dispersao e variancia e nao 
houve congruencia para o modelo aberto (Tabela 5.25). Podendo-se afirmar que qualquer 
perturbas:ao nas fronteiras do sistema (entrada e saida ), podera causar mudans:as nas 
caracteristicas do escoamento (LEVENSPIEL, 1974). 0 modelo para quantidade intennediaria 
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de dispersao aproximou do escoamento real dos filtros com agua, ou seja antes da partida 
dos filtros com esgoto domestico, pois as curvas experimentais nao apresentaram simetria e foi 
verificado urn prolongamento em forma de cauda. 
Os valores do numero de dispersao (D/uL) entre 0,038 a 0,055, indicaram urn fluxo 
intermediario entre o fluxo pistonado e rnistura completa, porem com forte tendencia ao fluxo 
pistonado. Estes fatos sao importantes tendo em vista que altura do meio suporte em todos os 
casos e de aproximadamente 0,80m, valor muito proximo ao diametro do reator 0,75m, 
configurayao muito aquem dos reatores projetados para apresentar fluxo hidrodinamico proximo 
ao pistonado. 
Em todas as configurayoes, os valores de D/J.LL nao demonstram diferenya significativa, 
indicando que qualquer uma das configurayoes do meio suporte sao adequadas, ou seja, pode-se 
utilizar aneis de bambu de dimensoes medias proximas a estudada sem a preocupayao de urn 
rigor elevado em suas medidas e integridade do anel. 
5.3.2. MODELO PROPOSTO POR REBHUN & ARGAMAN (1965). 
A partir dos dados das curvas experimentais (Co versus 9), foram calculados o Tp, T10 e 
T9o(Tabela 5.26). 
TABELA 5.26 Resultados dos pariimetros hidrodiniimicos obtidos da curva Co versus e para as quatro 
configura«;oes. 
TDH Meio suporte TDH Tp TlO T90 
(horas) (min) (min) (min) (min) 
7 anel inteiro 420 450 435 945 
7 meio anel 420 390 340 750 
9 anel inteiro 540 510 510 1100 
9 meio anel 540 570 540 1080 
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Tm 
(min) 
634,5 
479,7 
740,5 
749,2 
Segundo REBHUN & ARGAMAN (1965), cornbinam-se os parametros obtidos na 
Tabela 5.26, obtendo-se as seguintes rela9oes na Tabela 5.27. 
TABELA 5 27 Resultados da utiliza~ao dos varios modelos hidrodiniimicos . 
TDH(horas) Meio suporte Tp/TDH Tm!TDH T90/T10 D/p.L 
7 Anel inteiro 1,07 1,51 2,17 0,045 
7 Meio anel 0,93 1,14 2,21 0,055 
9 Anel inteiro 0,94 1,37 2,16 0,042 
9 Meio anel 1,06 1,39 2,00 0,038 
Os valores encontrados para a rela9ao Tm/TDH (Tabela 5.27) nas varias configura9oes, 
apresentaram resultados maiores do que 1,0 ou seja, os reatores apresentaram pouca presen9a de 
espa9os mortos. No entanto esse fato contradiz com o aparecimento da cauda discutido 
anteriormente. Esta contradi9aO possivelmente e decorrente das possiveis deficiencias, que sao 
normais, dos modelos adotados. 
Os valores de T p/TDH e T 9o/T 10 confirmaram uma forte tendencia de que as varias 
configura9oes de opera9ao para o FA apresentaram urn comportamento hidrodinamico muito 
proximo ao fluxo pistonado. 
Os valores de TDH estiveram muito proximo aos valores de T P• fato este que mostra a 
pouca ocorrencia de curtos circuitos nos dois tipos de meio suporte, mesmo em tempos de TDH 
diferentes. Contudo nao houve nenhuma correla9ao entre o aumento do TDH e a dirninui9ao de 
curto circuitos. 
Portanto por meio dos dados obtidos, utilizando como tra9ador o NaCl, e dos modelos 
utilizados por LEVENSPIEL (1974) e REBHUN & ARGAMAN (1965), para o estudo 
hidrodinamico dos filtros anaerobios corn enchimento de meio anel e anel inteiro de bambu 
antes da partida tratando esgoto domestico, ou seja sem produ9ao de gases que e urn fator 
importante para promover a mistura no interior do reator (YOUNG & YANG, 1989), verificou-
se que o escoamento real dos reatores teve uma tendencia ao escoamento pistonado. 
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5.4 ACOMP ANHAMENTO DA RESISTENCIA MECANICA DO BAMBU 
Para o estudo da resistencia do bambu, utilizado como meio suporte de biomassa 
para os filtros anaer6bios, foram realizados o ensaio de compressao mecanica na se9ao de 
bambu, atraves da maquina Versa Tester, Soiltest: Evanston, ILL; USA. 0 ensaio foi 
realizado antes do enchimento e ap6s 1 e 2 anos de opera9ao dos filtros. Os valores da area 
da se9ao dos aneis de bambu utilizados para o teste com as respectivas cargas de 
compressao maxima aplicadas durante o ensaio estao nas Tabelas 5.10 a 5.11- anexo. A 
tensao maxima (kg/cm2) para cada anel inteiro e meio anel de bambu relaciona a carga de 
compressao maxima aplicada (kg) com a area da se9ao do bambu exposta ao carregamento 
(cm2). 
Observa-se na Tabela 5.28 que ap6s 1 e 2 anos de opera9ao dos filtros, os valores 
medios de tensao maxima aplicada na se9a0 do anel inteiro diminufram 28,6% e 31,5%, 
respectivamente, em rela9ao aos valores iniciais e para o meio anel esses valores foram de 
16,7% e 42,9%. 
TABELA 5.28 Valores medios de tensao maxima aplicada na Se9aO do anel inteiro e meio anel de bambu 
obtidos antes e ap6s a opera9ao dos filtros. 
Tempo Tensao maxima aplicada (kg/cm2) Area 1 (cm2) 
Anel inteiro Meioanel Anel inteiro Meioanel 
Antes da opera9ao dos filtros 1052 ± 293 1045 ± 392 2,8 ± 1,1 1,5 ± 0,7 
1 ano ap6s a opera9ao dos filtros 751 ± 188 870±203 3,0 ± 0,8 1,5 ± 0,5 
2 anos ap6s a opera9ao dos filtros 721 ± 159 596 ± 132 3,0 ± 1,3 1,7 ± 0,6 
I: E constderado apenas a area em contato com a prensa, descontando a area vazta do anel mterro e meto anel 
debambu. 
TRITT et al. (1993) estudando o bambu como meio suporte para reatores 
anaer6bios tratando despejos de matadouro, obtiveram uma queda de pressao maxima 
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absorvivel de 21% ap6s 2 anos de operayao do reator. Acredita-se que a caracteristica do 
bambu, que pode estar relacionado com sua estrutura ou composiyao quimica, varia de uma 
regiao a outra, dependendo das condi9oes ambientais que a planta esta exposta. Esse fato 
pode influenciar a resistencia desse material em contato com o substrata a ser tratado pelo 
reator. Outro fator que pode influenciar na resistencia do bambu como meio suporte para os 
microrganismos e a qualidade do e:fluente a ser tratado pelo sistema, incluindo suas 
caracteristicas quimicas, fisicas e biol6gicas. Mas acredita-se que essas varia9oes na 
resistencia do bambu em diferentes situa9oes nao devem ser grandes, pois a pesquisa de 
TRITT e seus colaboradores (1993) que foi realizada na Alemanha, mas utilizando bambu 
de Taiwan, obtiveram resultados pr6ximos ao presente trabalho. 
Os valores obtidos na Tabela 5.28, indicam que o anel inteiro de bambu apresentou 
uma menor perda de resistencia e maior manuten9ao em suas caracteristicas mecanicas ao 
Iongo do tempo do que o meio anel. Contudo, a degrada9ao do anel inteiro de bambu se 
estabilizou ap6s o primeiro ano de operayao, e muito provavelmente nao ira aumentar de 
intensidade, pois os compostos organicos de mais facil degrada9ao ja foram metabolizados, 
restando apenas aqueles mais recalcitrantes, como por exemplo a lignina e a celulose. 
Tambem pode-se considerar a hip6tese de que no inicio de opera9ao dos filtros o biofilme, 
constituido pelos microrganismos aderidos na superficie do meio suporte, estava em 
processo de formayao, o que possibilitou a diminuiyao do biofilme exercer uma camada 
protetora nas paredes dos aneis de bambu e com isso facilitou a degrada9ao do material 
nesse periodo. Com respeito aos meio aneis de bambu, produzidos pelo corte longitudinal 
de aneis inteiros, acredita-se que o fato de apresentar maior superficie exposta a ataques de 
microrganismos presentes no reator, possibilitou uma maior perda de resistencia a 
compressao e desta forma, maior degrada9ao. 
TRITT et al, tambem observaram uma maior mudan9a nas caracteristicas do bambu 
nos primeiros seis meses de operayao do reator, onde a massa seca do bambu diminuiu 11% 
nos primeiros 6 meses de opera9ao do reator e 4 % ap6s 6 meses ate dois anos de opera9ao. 
Por meio dos resultados obtidos e possivel verificar que o anel inteiro de bambu nao 
apresentou diminui9ao considenivel nos resultados de resistencia mecanica no segundo ano 
140 
de opera9ao dos reatores anaer6bios, indicando uma boa resistencia ao meio liquido ao 
longo do tempo de opera9ao dos filtros. 
5.5 CARACTERIZACAO DO LODO APOS A PARTIDA DOS 
REA TO RES 
Durante a monitora9ao dos :filtros anaer6bios de fluxo ascendente, nao foi veri:ficada 
perda de lodo por meio das analises feitas no efluente fmal. Esse fato demonstra a 
capacidade de reten9ao da biomassa pelos reatores, na forma de bio:filme aderido as 
superficies do material suporte, de biomassa dispersa nos intersticios do material suporte e 
na forma de flocos ou grfumlos retidos no fundo falso, abaixo do material suporte 
(CHERNICHARO, 1997). 
Durante os dois anos de opera9ao dos filtros, nao foi feito nenhum descarte de 
excesso de lodo. Segundo YOUNG (1991) o descarte de s6lidos deve ser feito quando a 
manta de lodo penetrar no meio suporte ou se a concentra9ao de s6lidos no efluente 
aumentar significamente. Por meio do acompanhamento do desempenho do :filtro 4 em 
diferentes alturas, com TDH abaixo de 4 horas foi veri:ficado urn aumento na concentra9ao 
de s6lidos ate altura 10 em em rela9ao ao fundo falso e ap6s o choque acido, com TDH de 2 
horas, foi verificado aumento na concentra9ao de s6lidos suspensos em toda a altura do 
meio suporte, no entanto o efluente tratado manteve suas caracteristicas iniciais. Para os 
outros filtros (2 e 3) nao foi veri:ficado aumento consideravel de s6lidos suspensos nas 
camadas superiores do meio suporte para TDH de 9 e 7 horas, respectivamente. 
Para assegurar a continuidade do desempenho dos :filtros anaer6bios ao Iongo do 
tempo, sem o problema de possuir urn lodo envelhecido, com baixa e:ficiencia e tambem 
evitar a ocorrencia de possiveis obstru9oes nos intersticios, pelo menos uma drenagem do 
lodo em excesso seria recomendavel durante a opera9ao dos filtros, principalmente no :filtro 
4 , que foi operado com baixo TDH, possibilitando a maior produ9ao de lodo durante a 
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opera9ao do reator. No entanto, diferentes condi9oes reais de opera9ao pode modificar a 
:freqiiencia de limpeza, onde segundo ANDRADE NETO et al. (1999), a freqiiencia de 
remo9ao do lodo em excesso, depende, principalmente, das concentrayoes do afluente, do 
tipo de material suporte (granulometria e forma) e da altura do leito. 
Para caracteriza9ao dos flocos ou granulos presente no lodo biol6gico dos reatores, 
amostras do lodo anaer6bio foram retiradas dos quatro filtros, ap6s 7 meses de opera9ao, 
diretamente do ponto de coleta, localizado junto a entrada de alimenta9ao (Figura 4.10). A 
coleta foi feita imediatamente ap6s purga9ao da linha para retirada do lodo parado na 
tubula9ao. As amostras foram preservadas a 4°C em :frascos fechados e analisados no 
mesmo dia. 
Para caracteriza9ao dos flocos ou granulos foi necessario preparar as amostras de 
lodo granulado ou nao granulado de acordo com a metodologia descrita por RECH e 
CARVALHO (1993). Inicialmente, o preparo das amostras foi feito de acordo com o 
metodo para lodo granulado e foi verificado a nao existencia de granulos na amostra. Em 
seguida, as amostras foram preparadas de acordo como metodo para lodo nao granulado, 
ou seja as amostras homogeneas foram diluidas a 5% em agua potavel de tomeira e 
divididas em pequenas por9oes distribuidas em placas de Petri. 
Ap6s o preparo da amostra, o material foi observado ao microsc6pio em aumento 
de20 e lOOx, para verificar a rnorfologia dos flocos (Figuras 5.64 a 5.67). 
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FIGURA 5.64 - Flocos do lodo anaer6bio 
do Filtro 01 ( meio anel bambu e TDH = 7 h) 
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FIGURA 5.65 - Flocos do lodo anaer6bio 
do Filtro 02 (meio anel bambu e TDH = 9h) 
Por me10 das imagens obtidas das amostras de lodo foi possfvel observar a 
forma<;ao de flocos dispersos que se mantem em suspensao nos reatores. No entanto estava 
previsto realizar, no final da monitora<;ao dos ftltros, mais uma caracteriza<;ao do lodo 
biol6gico para conhecer a evolu<;ao da forma<;ao de gn1nulos no lodo nos reatores em 
diferentes condi<;oes de opera<;ao, no entanto devido as circunstancias no periodo da coleta, 
nao foi possivel realiza-la antes do aumento no TDH para o inicio de opera<;ao de futuras 
pesquisas. E provavel que o filtro 4 apresentaria urn lodo granular ou levemente granular no 
fmal da monitora<;ao, pois nas condi<;oes de opera<;ao com TDH baixo e consequentemente 
maiores vazoes, os flocos dispersos poderiam se aglomerar e transformar em granulos 
densos, devido ao maior atrito entre as particulas produzido por estas novas condi<;oes 
hidrodinamicas. 
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6 CONCLUSOES 
Em fun<;ao dos resultados obtidos para cada estudo especifico, foram formuladas as 
seguintes conclusoes: 
6.1 PARTIDA 
• 0 tempo considerado suficiente para o termino da etapa de partida dos filtros variou de 
acordo como parametro analisado. A evidencia do termino de partida, considerando o 
surgimento do equilibria na remo<;ao de DQO e DBO, foi entre 74 a 159 dias de 
opera<;ao. 
• Mesmo diante de urn equilibria hidrodinamico aparente dos reatores (com eficiencia de 
remo<;ao ao redor de 60% sem varia<;oes significativas em tomo deste valor), urn tempo 
maior foi considerado (192 dias de opera<;ao) para o termino da partida, em fun<;ao de 
uma produ<;ao considenivel de alcalinidade parcial no interior do reator, garantindo o 
maximo de estabilidade diante de choques de carga organica e varia<;oes de pH que 
possam ocorrer durante a opera<;ao dos reatores. 
• Considerando que foi utilizado in6culo para a partida dos filtros, sem conhecimento 
previo das caracteristicas da popula<;ao bacteriana presente no lodo e sua capacidade de 
biodegrada<;ao e que os filtros foram operados com TDH baixo durante esse periodo 
para a adapta<;ao da biomassa, o tempo para o termino da partida dos reatores esteve 
proximo aos resultados encontrados em estudos realizados sobre partida de reatores. 
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6.2 DESEMPENHO 
• Os valores de pH no efluente ao longo da altura dos filtros e no efluente final estiveram 
na faixa adequada para digestao anaer6bia, sem que houvesse necessidade de adiyao de 
compostos alcalinizantes, inclusive para o filtro 4, que foi operado com diminuiyao 
gradual no TDH. 
• 0 desempenho dos filtros foi melhor tratando efluentes mais concentrados. 
• 0 valor medio de concentrayao de DBO no efluente fmal foi 83 mg/L. A legislayao 
ambiental normatiza urn efluente com DBO inferior a 60mg/L, comprovando a 
necessidade de urn p6s tratamento para atender a legislayao. 
• Os valores de remoyao de DQO apresentaram urn aumento ao Iongo da altura dos 
filtros, na forma dissolvida e suspensa e na remoyao de SST, onde a altura de 0,80 m de 
enchimento foi suficiente para produzir efluentes com 60 a 80% de remoyao ao Iongo 
do tempo, tratando afluentes com concentrayao media DQO total de 820 mg/L, com TCO 
media de 2, 7 kgDQO/m3 .dia. 
• 0 gradiente de remoyao de DQO e s6lidos suspensos ao longo da altura dos filtros foi 
maior ate aproximadamente a altura 40 em, indicando que filtros anaer6bios com pouco 
altura de meio suporte apresentam desempenho adequado. 
• Os filtros mostraram-se eficientes para remoyao de s6lidos sedimentaveis no decorrer 
do tempo, com concentrayao sempre menor que 1 ml/L, atendendo a Legislayao 
Ambiental. 
• A presenya de lodo nas camadas inferiores do meio suporte (alturas 0, 10 e 20 em em 
relayao a grade suporte) influenciou na concentrayao de DQO total e SST ao Iongo da 
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altura dos filtros, apresentando diminui9ao de 20 a 45% nos valores de remo9ao dos 
mesmos, porem os valores de remo9ao na saida final sempre rnantiveram na faixa de 60 
a70%. 
• Houve maior acumula9ao de lodo nas regioes inferiores do meio suporte, indicando 
uma significativa capacidade de reten9ao de biomassa, nao ocorrendo arraste de s6lidos 
pelo efluente, inclusive durante a opera9ao do filtro 4, com TDH baixo. 
• A eficiencia de remo9ao de nitrogenio e f6sforo foi pequena, e as vezes nula no 
decorrer da monitora9ao dos filtros, comprovando resultados obtidos por pesquisas 
anteriores que esse sistema nao se mostra aplicavel para tratamento terciario. Em alguns 
periodos houve aurnento na concentra9ao de nitrogenio amoniacal no efluente dos 
filtros, que foi decorrente do proprio metabolismo anaer6bio de degrada9ao de materia 
organica nitrogenada presente no afluente liquido. 
• Os filtros com TDH menor (7 a 2 horas) apresentaram maior concentrayao de SST e 
DQOtotal na altura 0 (altura da grade suporte), que o filtro com rnaior TDH (9 horas). 0 
filtro operado com TDH menor, com rnaior vazao, possibilitou urn maior arraste de 
lodo e consequentemente aumentou a concentrayao de DQO total nesta regiao. 
• 0 reator com TDH de 2 horas (antes do choque acido) apresentou eficiencia de remo9ao 
media de DQO total, DBO e SST de 74%, 71% e 72%, ou seja a diminui9ao gradativa 
do TDH nao influenciou a estabilidade de desempenho ao Iongo da altura do reator. 
6.3 CHOQUE ACIDO 
• A diminui9ao brusca no valor de pH provocou urna redu9ao na remo9ao de DQO total e 
DQOmtrada e SST, devido provavelmente a urn decaimento na popula9ao de 
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microrganismos responsaveis pela degrada9ao anaer6bia do efluente, sensiveis a 
mudan9as nos valores de pH. 
• 0 desempenho dos reatores em relayao a remo9ao de DQO filtrada foi o mais atingido, de 
forma mais imediata ap6s o choque acido, com a eficiencia media de remo9ao caindo 
de 65% para 22%, com recupera9ao ap6s 97 dias de opera9ao. Por outro lado, o 
desempenho dos reatores em rela9ao a remo9ao media de DQO total apresentou queda 
somente ap6s 36 dias do choque acido, diminuindo de 65% para 47%, apresentando 
melhor recupera9ao. 
• Ap6s o choque acido, o filtro onde ocorreu diminui9ao gradativa no TDH, apresentou 
maior perda de eficiencia de remo9ao de SST, DQO e DBO que nos demais filtros, com 
TDH constante, exigindo maior tempo para o retorno do sistema ao equilibrio. 
• A ocorrencia de s6lidos para as camadas superiores do filtro anaer6bio, ap6s o choque 
acido, foi, provavelmente, decorrente de uma desestruturayaO biol6gica e fisica das 
particulas intersticiais (flocos biol6gicos) e do biofilme aderido ao meio suporte, 
responsaveis pela degrada9ao biol6gica do efluente. 
6.4 MEIO SUPORTE 
• A utilizayao de aneis de bambu como meio suporte mostrou ser adequado e viavel, 
apresentando eficiencia semelhante aqueles encontrados na literatura para os varios 
tipos de materiais comumente empregados. 
• 0 uso do bambu como meio suporte nao requer padroniza9ao para o diametro dos 
gomos e/ou utiliza9ao apenas de aneis inteiros, pois as diferentes configura9oes nao 
apresentaram diferen9a significativa na eficiencia media de remo9ao de DQOtotai e DQO 
filtrada, de 60 a 74% e eficiencia media de remo9ao de DBO na faixa de 60 a 67%. 
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• A degrada9ao do anel inteiro de bambu se estabilizou ap6s o primeiro anode opera9ao, 
com perda de resistencia de 28,6% ap6s 1 ano e 31,5% ap6s 2 anos, apresentando 
menor perda de resistencia ao Iongo do tempo que o meio anel, com valores de 16,7% e 
42,9% ap6s 1 e 2 anos de opera9ao, respectivamente. 
6.5 COMPORTAMENTO HIDRODINAMICO 
• 0 comportamento hidrodirillmico dos reatores com agua, ou seja antes do inicio de 
opera9ao com esgotos sanitarios, apresentou uma tendencia ao escoamento pistonado. 
Esse comportamento encontrado para os filtros comprova os resultados obtidos no 
estudo do desempenho em diferentes alturas dos filtros, onde verificou-se varia9ao nas 
caracteristicas do efluente ao Iongo da altura do filtro. 
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7 RECOMENDACOES 
• Acompanhar a forma<;ao e crescimento dos granulos e flocos intersticiais, verificando 
possiveis mudan9as em suas caracteristicas. 
• Dar continuidade no acompanhamento da resistencia mecanica do bambu ao longo do 
tempo. 
• Identifica<;ao dos microrganismos presentes no fundo falso conico e no biofilme 
formado na parede do anel inteiro e meio anel de bambu. 
• Estudar o desempenho dos filtros com alimenta<;ao escalonada. 
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ANEXOS 
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TABELA 5.1 Curva de condutividade versus concentrayao de NaCl utilizada no estudo 
hidrodinamico dos filtros. 
Cone. NaCl (%) Const. celula 
0,01 
0,02 
0,05 
0,10 
0,20 
0,30 
0,40 
0,50 
Coef. Linear= 0,103 
Coef. Angular= 20,276 
Correlayao = 0,9996 
1,025 
Condut. (mS) Condut. (mS/cm) 
0,22 0,226 
0,44 0,451 
1,10 1,128 
2,13 2,183 
4,16 4,264 
6,10 6,253 
7,94 8,139 
9,95 10,199 
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TABELA 5.2 Valores experimentais de concentrayao em fun9ao do tempo e valores 
normalizados obtidos no teste hidrodirulmico no filtro 04 ( TDH=7horas, anel inteiro ). 
ti (min) C(mg/L) Ci (mg/L) Co (Ci/Ci max) e (ti!TDH) 
C (min)=222 Ci (max)= 2018 TDH 420min. 
0 222 0 0 0 
30 227 5 0,00247770 0,07142857 
60 233 11 0,00545094 0,14285714 
90 246 24 0,01189296 0,21428571 
120 265 43 0,02130823 0,28571429 
150 282 60 0,02973241 0,35714286 
180 300 78 0,03865213 0,42857143 
210 325 103 0,05104063 0,50000000 
240 355 133 0,06590684 0,57142857 
270 390 168 0,08325074 0,64285714 
300 450 228 0,11298315 0,71428571 
330 530 308 0,15262636 0,78571429 
360 690 468 0,23191278 0,85714286 
390 1380 1158 0,57383548 0,92857143 
420 2120 1898 0,94053518 1,00000000 
450 2240 2018 1,00000000 1,07142857 
480 2240 2018 1,00000000 1,14285714 
510 2080 1858 0,92071358 1,21428571 
540 2080 1858 0,92071358 1,28571429 
570 1960 1738 0,86124876 1,35714286 
600 1940 1718 0,85133796 1,42857143 
630 1920 1698 0,84142716 1,50000000 
660 1740 1518 0,75222993 1,57142857 
690 1700 1478 0,73240833 1,64285714 
720 1600 1378 0,68285431 1,71428571 
750 1540 1318 0,65312190 1,78571429 
780 1460 1238 0,61347869 1,85714286 
810 1390 1168 0,57879088 1,92857143 
840 1300 1078 0,53419227 2,00000000 
870 1220 998 0,49454906 2,07142857 
900 1100 878 0,43508424 2,14285714 
930 1010 788 0,39048563 2,21428571 
960 910 688 0,34093162 2,28571429 
990 820 598 0,29633300 2,35714286 
1020 740 518 0,25668979 2,42857143 
1050 680 458 0,22695738 2,50000000 
I:Ci = 31693 
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T ABELA 5.3 Valores experimentais de concentra9ao em fun9ao do tempo e valores 
normalizados obtidos no teste hidrodirulmico no filtro 04 ( TDH=9horas, anel inteiro ). 
ti (min) C(mg/L) Ci (mg/L) Co (Ci/Ci max) e (ti/TDH) 
0 370 1 0,00059844 0 
30 365 -4 -0,00239378 0,05555556 
60 375 6 0,00359066 0,11111111 
90 370 1 0,00059844 0,16666667 
120 365 -4 -0,00239378 0,22222222 
150 375 6 0,00359066 0,27777778 
180 362 -7 -0,00418911 0,33333333 
210 385 16 0,00957510 0,38888889 
240 392 23 0,01376421 0,44444444 
270 440 71 0,04248953 0,50000000 
300 450 81 0,04847397 0,55555556 
330 460 91 0,05445841 0,61111111 
360 480 111 0,06642729 0,66666667 
390 510 141 0,08438061 0,72222222 
420 505 136 0,08138839 0,77777778 
450 490 121 0,07241173 0,83333333 
480 1600 1231 0,73668462 0,88888889 
510 2040 1671 1,00000000 0,94444444 
540 1850 1481 0,88629563 1,00000000 
570 1860 1491 0,89228007 1,05555556 
600 1680 1311 0,78456014 1,11111111 
630 1680 1311 0,78456014 1,16666666 
660 1440 1071 0,64093357 1,22222222 
690 1580 1211 0,72471574 1,27777778 
720 1490 1121 0,67085577 1,33333333 
750 1405 1036 0,61998803 1,38888889 
780 1295 926 0,55415919 1,44444444 
810 1260 891 0,53321364 1,50000000 
840 1180 811 0,48533812 1,55555556 
870 1140 771 0,46140036 1,61111111 
900 1130 761 0,45541592 1,66666667 
930 1060 711 0,42549372 1,72222222 
960 1030 661 0,39557151 1,77777778 
990 935 566 0,33871933 1,83333333 
1020 850 481 0,28785159 1,88888889 
1050 840 471 0,28186715 1,94444444 
1080 775 406 0,24296828 2,00000000 
1110 752 383 0,22920407 2,05555556 
1140 705 336 0,20107720 2,11111111 
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continuac;ao da T ABELA 5.3 
ti (min) C(mg/L) Ci (mg/L) Co (Ci/Ci max) 9 (ti!TDH) 
C (min) 369 c i (max) 1671 TDH = 540 min. 
1170 652 283 0,16935966 2,16666667 
1200 630 261 0,15619390 2,22222222 
1230 556 187 0,11190904 2,27777778 
1260 556 187 0,11190904 2,33333333 
1290 550 181 1837 2,38888889 
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T ABELA 5.4 Valores experirnentais de concentra<;ao em fun<;ao do tempo e valores 
normalizados obtidos no teste hidrodirulmico no filtro 03 ( TDH=7 horas, meio bambu). 
ti (min) C(mg/L) Ci (mg/L) Co (Ci!Ci max) 9 (ti!TDH) 
C (min)= 630 C i (max)= 1570 TDH = 420 min. 
0 690 60 0,03821656 0 
30 630 0 0 0,07142857 
60 710 80 0,05095541 0,14285714 
90 720 90 0,05732484 0,21428571 
120 730 100 0,06369427 0,28571429 
150 750 120 0,07543312 0,35714286 
180 740 110 0,07006369 0,42857143 
210 775 145 0,09235669 0,50000000 
240 790 160 0,10191083 0,57142857 
270 830 200 0,12738854 0,64285714 
300 860 230 0,14649682 0,71428571 
330 1340 710 0,45222930 0,78571429 
360 2040 1410 0,89808917 0,85714286 
390 2200 1570 1,00000000 0,92857143 
420 2110 1480 0,94267516 1,00000000 
450 1860 1230 0,78343949 1,07142857 
480 1630 1000 0,63694268 1,14285714 
510 1580 950 0,60509554 1,21428571 
540 1500 870 0,55414013 1,28571429 
570 1410 780 0,49681529 1,35714286 
600 1200 570 0,36305732 1,42857143 
630 1160 530 0,33757962 1,50000000 
660 1000 370 0,23566879 1,57142857 
690 1100 470 0,29936306 1,64285714 
720 975 345 0,21974522 1,71428571 
750 900 270 0,17197452 1,78571429 
780 860 230 0,14649682 1,85714286 
810 835 205 0,13057325 1,92857143 
840 790 160 0,10191083 2,00000000 
870 750 120 0,07643312 2,07142857 
900 720 90 0,05732484 2,14285714 
930 628 -2 -0,00127389 2,21428571 
960 645 15 0,00955414 2,28571429 
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TABELA 5.5 Valores experimentais de concentra<;ao em fun<;ao do tempo e valores 
normalizados obtidos no teste hidrodinamico no filtro 01 ( TDH=9 horas, meio bambu). 
ti (min) C(mg/L) Ci (mg/L) Co (Ci!Ci max) 8 (ti!TDH) 
C (min)= 644 C i (max) = 1396 TDH = 540 min. 
0 640 -4 -0,00286533 0 
30 630 -14 -0,01002865 0,05555556 
60 650 6 0,00429799 0,11111111 
90 650 6 0,00429799 0,16666667 
120 650 6 0,00429799 0,22222222 
150 670 26 0,01862464 0,27777778 
180 695 51 0,03653295 0,33333333 
210 685 41 0,02936963 0,38888889 
240 710 66 0,04727794 0,44444444 
270 720 76 0,05444126 0,50000000 
300 700 56 0,04011461 0,55555556 
330 750 106 0,07593123 0,61111111 
360 790 146 0,10458453 0,66666667 
390 810 166 0,11891117 0,72222222 
420 840 196 0,14040115 0,77777778 
450 770 126 0,09025788 0,83333333 
480 820 176 0,12607450 0,88888889 
510 1620 976 0,69914040 0,94444444 
540 2040 1396 1,00000000 1,00000000 
570 2040 1396 1,00000000 1,05555556 
600 1890 1246 0,89255014 1,11111111 
630 1920 1276 0,91404011 1,16666667 
660 1840 1196 0,85673352 1,22222222 
690 1930 1286 0,92120344 1,27777778 
720 1790 1146 0,82091691 1,33333333 
750 1760 1116 0,79942693 1,38888889 
780 1695 1051 0,75286533 1,44444444 
810 1620 976 0,69914040 1,50000000 
840 1580 936 0,67048711 1,55555556 
870 1380 736 0,52722063 1,61111111 
900 1420 776 0,55587393 1,66666667 
930 1360 716 0,51289398 1,72222222 
960 1300 656 0,46991404 1,77777778 
990 1260 616 0,44126074 1,83333333 
1020 1140 496 0,35530086 1,88888889 
1050 1080 436 0,31232092 1,94444444 
1080 1060 416 0,29799427 2,00000000 
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continua<;ao da TABELA 5.5 
ti (min) C(mg/L) Ci (mg/L) Co (Ci!Ci max) 8 (ti!TDH) 
1110 1000 356 0,25501433 2,05555556 
1140 950 306 0,21919771 2,11111111 
1170 857 213 0,15257880 2,16666667 
1200 750 106 0,07593123 2,22222222 
1230 840 196 0,14040115 2,27777778 
1260 758 114 0,08166189 2,33333333 
1290 756 112 0,08022923 2,38888889 
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TABELA 5.6 Valores de varian cia das curvas experimentais obtidos no teste 
hidrodiml.mico no filtro 04 ( TDH=7horas, anel inteiro ). 
ti (min) Ci (mg/L) ti.Ci (min) ti2.Ci (min2) cumulativo 
0 0 0 0 0,00 
30 5 150 4500 0,00 
60 11 660 39600 0,00 
90 24 2160 194400 0,01 
120 43 5160 619200 0,04 
150 60 9000 1350000 0,09 
180 78 14040 2527200 0,16 
210 103 21630 4542300 0,26 
240 133 31920 7660800 0,42 
270 168 45360 12247200 0,65 
300 228 68400 20520000 0,99 
330 308 101640 33541200 1,49 
360 468 168480 60652800 2,33 
390 1158 451620 176131800 4,58 
420 1898 797160 334807200 8,54 T1 0:::-430 
450 2018 908110 408645000 13,06 Tp = 450 
480 2018 968640 464947200 17,87 
510 1858 947580 483265800 22,59 
540 1858 1003320 541792800 27,57 
570 1738 990660 564676200 32,50 
600 1718 1030800 618480000 37,63 
630 1698 1069740 673936200 42,95 
660 1518 1001880 661240800 47,93 
690 1478 1019820 703675800 53,00 
720 1378 992160 714355200 57,94 
750 1318 988500 741375000 62,85 
780 1238 965640 753199200 67,65 
810 1168 946080 766324800 72,36 
840 1078 905520 760636800 76,86 
870 998 868260 755386200 81,18 
900 878 790200 711180000 85,11 
930 788 732840 681541200 88,75 T90~945 
960 688 660480 634060800 92,04 
990 598 592020 586099800 94,98 
1020 518 528360 538927200 97,61 
1050 458 480900 504945000 100,00 
l:Ci = 31693 l:ti.Ci=20108880 :2:ti2.Ci=1,3924E+ 10 
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T ABELA 5. 7 Valores de varian cia das curvas experimentais obtidos no teste 
hidrodinamico no filtro 04 ( TDH=9horas, anel inteiro). 
ti (min) Ci (mg/L) ti.Ci (min) te.ci (min2) cumulativo 
0 1 0 0 0,00 
30 -4 -120 -3600 0,00 
60 6 360 21600 0,00 
90 1 90 8100 0,00 
120 -4 -480 -57600 0,00 
150 6 900 135000 0,01 
180 -7 -1260 -226800 0,00 
210 16 3360 705600 0,02 
240 23 5520 1324800 0,05 
270 71 19170 5175900 0,16 
300 81 24300 7290000 0,31 
330 91 30030 9909900 0,48 
360 111 39960 14385600 0,72 
390 141 54990 21446100 1,04 
420 136 57120 23990400 1,37 
450 121 54450 24502500 1,69 
480 1231 590880 283622400 5,16 
510 1671 852210 434627100 10,17 T10=510 
540 1481 799740 431859600 14,86 Tp =510 
570 1491 849870 484425900 19,85 
600 1311 786600 471960000 24,47 
630 1311 825930 520335900 29,32 
660 1071 706860 466527600 33,47 
690 1211 835590 576557100 38,37 
720 1121 807120 581126400 43,11 
750 1036 777000 582750000 47,68 
780 926 722280 563378400 51,92 
810 891 721710 584585100 56,15 
840 811 681240 572241600 60,15 
870 771 670770 583569900 64,09 
900 761 684900 616410000 68,11 
930 711 661230 614943900 71,99 
960 661 634560 609177600 75,72 
990 566 560340 554736600 79,01 
1020 481 490620 500432400 81,89 
1050 471 494550 519277500 84,79 
1080 406 438480 473558400 87,37 
1110 383 425130 471894300 89,86T90::::1100 
1140 336 383040 436665600 92,11 
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continua<;ao da T ABELA 5. 7 
ti (min) Ci (mg/L) ti.Ci (min) cumulativo 
1170 283 331110 387398700 94,06 
1200 261 313200 375840000 95,90 
1230 187 230010 282912300 97,25 
1260 187 235620 296881200 98,63 
1290 181 233490 301202100 100,00 
l:Ci = 22999 l:ti.Ci=17032470 l:ti2.Ci=1,3688E+ 10 
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TABELA 5.8 Valores experimentais de concentrac;ao em func;ao do tempo e valores 
normalizados obtidos no teste hidrodinamico no filtro 03 ( TDH=7 horas, meio bambu). 
ti (min) Ci (mg/L) ti.Ci (min) 
0 60 0 0 0,00 
30 0 0 0 0,00 
60 80 4800 288000 0,07 
90 90 8100 729000 0,18 
120 100 12000 1440000 0,35 
150 120 18000 2700000 0,61 
180 110 19800 3564000 0,89 
210 145 30450 6394500 1,32 
240 160 38400 9216000 1,87 
270 200 54000 14580000 2,64 
300 230 69000 20700000 3,62 
330 710 234300 77319000 6,95 T1 o~340 
360 1410 507600 182736000 14,16 Tp =390 
390 1570 612300 238797000 22,87 
420 1480 621600 261072000 31,70 
450 1230 553500 249075000 39,57 
480 1000 480000 230400000 46,39 
510 950 484500 247095000 53,28 
540 870 469800 253692000 59,95 
570 780 444600 253422000 66,27 
600 570 342000 205200000 71,13 
630 530 333900 210357000 75,88 
660 370 244200 161172000 79,35 
690 470 324300 223767000 83,96 
720 345 248400 178848000 87,49 
750 270 202500 151875000 90,37 T90=750 
780 230 179400 139932000 92,92 
810 205 166050 134500500 95,28 
840 160 134400 112896000 97,19 
870 120 104400 90828000 98,67 
900 90 81000 72900000 99,82 
930 -2 -1860 -1729800 99,80 
960 15 14400 13824000 100,00 
I:Ci = 14668 I:ti.Ci=7035840 I:ti2.Ci=0,3748E+ 10 
165 
TABELA 5.9 Valores experimentais de concentra~ao em fun~ao do tempo e valores 
norrnalizados obtidos no teste hidrodirulmico no filtro 01 ( TDH=9 horas, meio bambu). 
ti (min) Ci (mg!L) ti.Ci (min) 
0 -4 0 0 0,00 
30 -14 -420 -12600 0,00 
60 6 360 21600 0,00 
90 6 540 48600 0,00 
120 6 720 86400 0,01 
150 26 3900 585000 0,03 
180 51 9180 1652400 0,09 
210 41 8610 1808100 0,14 
240 66 15840 3801600 0,24 
270 76 20520 5540400 0,37 
300 56 16800 5040000 0,47 
330 106 34680 11543400 0,69 
360 146 52560 18921600 1,02 
390 166 64740 25248600 1,42 
420 196 82320 34574400 1,93 
450 126 56700 25215000 2,28 
480 176 84480 40550400 2,81 
510 976 497760 253857600 5,90 
540 1396 753840 407073600 10,59 TI0;:::;540 
570 1396 795720 453560400 15,53 Tp =570 
600 1246 747600 448560000 20,18 
630 1276 803880 506444400 25,17 
660 1196 789360 520977600 30,08 
690 1286 887340 612264600 35,59 
720 1146 825120 594086400 40,72 
750 1116 837000 627750000 45,92 
780 1051 819780 639428400 51,01 
810 976 790560 640353600 55,92 
840 936 786240 660441600 60,81 
870 736 640320 557078400 64,79 
900 776 698400 628560000 69,13 
930 716 665880 619268400 73,27 
960 656 629760 604569600 77,18 
990 616 609840 603741600 80,97 
1020 496 505920 516038400 84,11 
1050 436 457800 480690000 86,96 
1080 416 449280 485222400 89,75 T90=1080 
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continua9ao da TABELA 5.9 
ti (min) Ci (mg/L) ti.Ci (min) cumulativo 
1110 356 395160 438627600 92,20 
1140 306 348840 397677600 94,37 
1170 213 249210 291575700 95,92 
1200 106 127200 152640000 96,71 
1230 196 241080 296528400 98,21 
1260 114 143640 180986400 99,10 
1290 112 144480 186379200 100,00 
:ECi= 21480 :Eti. Ci= 16092840 :Eti2.Ci=1,2979E+ 10 
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TABELA 5.10 Dados obtidos da area da sec;ao dos aneis de bambu utilizados para o teste 
com as respectivas cargas de compressao maxima aplicadas durante o ensaio realizado 
antes da operac;ao dos filtros. 
Anel de Bambu Yz anel de Bambu 
Amostras Compressao Area Tensao Amostras Compressao Area Tensao 
Kg cui kg/cm2 kg cm2 kg/cm2 
1 4250 3,7 1149 1 2050 2,3 891 
2 1625 2,9 560 2 1250 1,5 833 
3 2450 1,7 1441 3 2000 1,8 1111 
4 2300 1,9 1211 4 1500 2,7 556 
5 4500 5,2 865 5 810 1,8 450 
6 2680 2,6 1031 6 1050 0,8 1313 
7 2250 1,4 1607 7 1640 1,6 1025 
8 2850 3,3 864 8 1250 1,2 1042 
9 2850 2,8 1018 9 1120 0,7 1600 
10 2850 2,9 983 10 1300 0,8 1625 
11 1600 1,9 842 
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TABELA 5.11 Dados obtidos da area da seyao dos aneis de bambu utilizados para o teste 
com as respectivas cargas de compressao maxima aplicadas durante o ensaio realizado 1 
ano ap6s o inicio da operayao dos filtros. 
Anel de Bambu Yz anel de Bambu 
Amostras Compressao Area Tensao Amostras Compressao Area Tensao 
Kg cm2 kg/cm2 kg Cm2 kg/cm2 
1 2375 4,4 537 1 1875 2,0 938 
2 3025 4,0 766 2 1125 1,0 1125 
3 1575 2,4 645 3 900 1,2 750 
4 1250 2,3 548 4 1125 1,9 592 
5 2750 2,45 1122 5 875 1,0 875 
6 2000 2,7 741 6 1500 2,3 652 
7 1875 2,2 852 7 875 1,0 875 
8 2500 3,2 794 8 1500 1,3 1154 
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TABELA 5.12 Dados obtidos da area da se<;ao dos aneis de bambu utilizados para o teste 
com as respectivas cargas de compressao maxima aplicadas durante o ensaio realizado 2 
anos ap6s o inicio de opera<;ao dos filtros. 
Anel de Bambu Y2 anel de Bambu 
Amostras Compressao Area Tensao Amostras Compressao Area Tensao 
Kg cm2 kg/cm2 Kg cm2 kg/cm2 
1 1710 2,9 596 1 445 0,5 890 
2 4950 6,3 786 2 615 1,3 473 
3 1200 2,2 545 3 1325 2,1 631 
4 2650 3,3 803 4 1400 2,4 583 
5 2525 3,1 815 5 625 1,7 368 
6 1450 1,8 806 6 1200 1,9 632 
7 1150 1,2 958 7 810 1,3 623 
8 2275 3,8 599 8 1200 2,0 600 
9 1325 3,1 427 9 1075 1,9 566 
10 2250 2,6 865 10 1250 2,1 595 
11 1850 2,5 740 
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FIGURA 5.1 Temperatura atmosferica maxima e minima nos perfodos quente e frio 
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Continua<;ao da FIGURA 5.1 Temperatura atmosferica maxima e minima no periodos 
quente e frio (janeiro a julho ). 
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ABSTRACT 
Camargo, Sandra A. R. Anaerobic filter with support media of bamboo for sewage treatment: 
start-up and operation. Campinas, Faculdade de Engenharia Civil, Universidade Estadual de 
Campinas, 2000. 182 pag. Dissertayao.de Mestrado. 
Four pilot-scale upflow anaerobic filters containing whole and half bamboo rings were 
operated with initial hydraulic retention times (HRT) of 9 and 7 hours, in the treatment of 
municipal wastewater. The start-up period conclusion, with addition of septic sewage seeding 
material, was between days 74 and 159 of operation, when COD and BOD removal efficiencies 
were on the order of 60%, what didn't change significant by afterwards. Along the time of filter 
monitoring, COD and BOD removal efficiencies were on the order of 60 to 80%, when the highest 
removal value occured when the influent was more concentrated. The performance of one filter 
was also evaluated with HRT decreasing values (9 at 2 hours), obtaining good performance with 
low HRT. In day 562 of operation an acid shock happened, decreasing the influent pH to 1.9, 
resulting in lower COD, BOD and SST removal efficiency of about 20%, 40%, 30%, and 15%, 
respectively. After 2 to 3 months of operation, the filters performance came back to the values 
obtained before the acid shock, varying the time of recovery for each parameter of the analyzed 
reactor, where the filtered COD removal rate was lower with less recovery capacity. The filter 
with smaller TDH (2 hours), needed longer time to come back to performance before acid shock. 
Also filters hydrodynamic behavior study with water was performed, using NaCl as a tracer. It 
was verified that the reactors real flow presented a tendency to plug flow, that is characterized by 
presenting variation of the concentration in the axial direction. That behavior found for the filters 
matches the results obtained in the different heights performance study, where variation was 
verified in the quality ofthe influent along the height of the filters, with increase of COD and BOD 
removal efficency in the effiuent collected in the lateral exits from 0 to 80 em relatively to the false 
bottom. Whole and half bamboo rings samples were analyzed, through a mechanical compression 
test, and it was verified stability in the whole bamboo rings degradation after the first year of 
operation of the filters, with decrease of28.6% and 31.5% after 1 and 2 years of use, respectively. 
Keywords: anaerobic filter, start-up, performance, support media of bamboo, sewage 
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